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ENQUADRAMENTO

O catalogo complementar de desenhos técnicos (DLN-Z40-011) disponibiliza num mesmo documento um
conjunto alargado de desenhos técnicos.

Este catalogo decorre da reviséo da documentagéo de suporte a Empreitada Continua, compilando neste
todos os desenhos dispersos sem outro enquadramento normativo e de divulgacgéo.

Nao é pressuposto do presente catalogo agregar todos os desenhos normativos, dado que os mesmos
devem estar associados as especificacdes técnicas de suporte.

Adicionalmente ao presente catalogo, estdo disponiveis 0s seguintes documentos:
e Armacdes de Aco: Postes betdo AT;
e Armacdes de Aco: Postes betdo MT;
e Dispositivos Protecdo Avifauna;
e Estruturas de Aco: Linhas Aéreas.

A documentacao normativa da E-REDES pode ser consultada através do catadlogo de documentos técnicos
(DLN-Z40-001) disponivel no portal da E-REDES (www.e-redes.pt).

O presente catalogo esta organizado por referéncia do desenho técnico.

Esta revisdo teve como alteracdes mais relevantes a adicdo de desenhos em falta no catélogo, assinalados
a cor amarela na tabela indice (exemplo: C13-5-0001-01).
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N° Desenho

Titulo do Desenho

C03-001-2006

Placa para identificagdo de viaturas

C03-002-2006

Placa de obras 800 mm x 400 mm

C03-003-2006

Placa de obras 1200 mm x 800 mm

C03-004-2006

Retangulo de Perigo de Morte e numeragéo do PT

C03-005-2014

Placa indicativa da ligacdo das armaduras dos cabos de BT ao Neutro

C03-007-2014

Etiqueta para identificagdo dos cabos nos PTs, armarios etc.

C11-001-2006

Chapas para alteragéo de fixacéo rigida em amarracéo

C13-002-2006

Suporte de descarregadores de sobretensdes

C13-003-2006

Alongador 16-500

C13-004-2006

Curva em PVC

C13-005-2006

Seccionador BT unipolar 1000 A e 2000 A — Conjunto

C13-005A-2006

Seccionador BT unipolar 1000 A e 2000 A — Facas e molas

C13-005B-2006

Seccionador BT unipolar 1000 A e 2000 A — Base

C13-005C-2006

Seccionador unipolar 1000 A e 2000 A — Separador de Facas/Isolador/Batente

C13-005D-2006

Seccionador unipolar 1000 A e 2000 A — Contactos de entrada e saida

C13-5-0001-01

Placa p/ identificagdo E-REDES para Subestacdo, Posto de Corte AT ou Posto de Corte
MT

C13-007-2006

Terminal concéntrico PAT DIR LA NI @ 10

C13-008-2006

Conector LANIT @ 10

C13-009-2006

Conector com grampo Latdo com 4 parafusos

C13-010-2006

Chapa de CU 270 — 8 furos — QGBT

C13-011-2006

Chapa de CU 205 — 4 furos — QGBT

C13-012-2006

Chapa de CU 203 — 8 furos — TP

C13-013-2006

Chapa de CU 136 — 4 furos — TP

C13-014-2006

Ligador para circuito de terra— LG T 10-50

C13-015-2006

Ligador amovivel M8 para medicgdo de terras

C13-017-2006

Barras de cobre

C13-018-2006

Plataformas de manobra

C13-019-2006

Ferragem para fixacdo de alongador

C13-020-2006

Dispositivo anti-sismico — PT Al com rodados

C13-021-2006

Dispositivo anti-sismico — PT Al sem rodados

C13-022-2006

Dispositivo anti-sismico — PT AS

C13-023-2006

Cavilhas cénicas de ago

C13-024-2006

Tubo de a¢o galvanizado de 2x1/2"
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C13-025-2006

Cavilha redonda CU @ 10

C13-026-2006

Conector paralelo parafuso — LA NI 25-70

C13-027-2006

Conector de aperto por porca — LA NI 10-50

C13-028-2006

Grupo tripolar — JO 4-170/30 KV

C13-029-2006

Grupo tripolar — JO 4-95/15 KV

C13-030-2006

Resguardo de cela

C13-031-2006

Terminal concéntrico PAT ESQ — LA NI @ 10

C13-032-2006

Terminal de patilha BT/TP — BT 250/400 KVA

C13-033-2006

Terminal de patilha P/TP — BT 630 KVA

C13-034-2006

Chumbadouro com porca e unha 12-80

C13-036-2006

Ligador circuito de terra — LG TRANS 10-50

C13-037-2006

Abracadeira PVC para circuito de iluminagdo PT

C13-038-2006

Chapa de xadrez de 5 mm

C13-039-2006

Estrutura de suporte para isoladores de barramento

C13-040-2006

Isolador de apoio de barramento — 10kV

C13-041-2006

Suporte triangular — LA NI 30x5

C13-042-2006

Tubos de ago galvanizado

C13-043-2006

Tubo VD @ 32

C13-044-2006

Aro de perfil L 30x5

C13-045-2006

Calha CBG EL AGVZ PF 30x300 mm

C13-046-2006

Curva CBG EL AGVZ PF 30x300 mm AR

C13-047-2006

Curva CBG EL AGVZ PF 30x300 mm CV

C13-048-2006

Isoladores de suporte de eixo vertical

C13-049-2006

Calha PVC 60x60 mm

C13-050-2006

Suporte de olhal rabo de porco com rosca 16-500-120

C13-051-2006

Caixa PVC 80x80 mm

C13-052-2006

Suporte para lampada fluorescente

C13-053-2006

Disjuntor unipolar 6 A

C13-054-2006

Suporte de olhal rabo de porco com unha 16-300

C13-055-2006

Persiana de ventilacdo em aluminio

C13-056-2006

Persiana de ventilacdo metalica 1,00 m x 0,45 m

C13-057-2006

Persiana de ventilagdo em betdo 0,75 m x 0,50 m

C13-058-2006

Placa passa muros 1,44 m x 0,48 m

C13-059-2006

Porta de ferro com dois batentes 2,20 m x 1,30 m
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C17-001-2006

Régua de terminais para equipas de contagem

C18-0-0001-01

Placa de aviso de “Trabalhos na Rede”

C18-001-2009

Rede de Sinalizagdo para cabos de comunicacdes

C19-002-2014

Marcos de betéo para sinalizagdo de cabos subterraneos

C33-006-2006

Gancho esticador olhal M 12-125

C33-017-2006

Caixas terminais termorretracteis BT

C33-018-2006

Capacetes termorretracteis

C33-019-2006

Fivela de aco inox 1/2"

C33-021-2006

Abracgadeiras de favela com serrilha em nylon

C33-024-2006

Unibes de compressao pré-isoladas

C33-025-2006

Terminais de compressao pré-isolados

C33-026-2006

Terminais de compressao AL/CU

C33-027-2006

Terminais de compressao de CU

C33-028-2006

Unibes de compressao chanfradas AL/CU

C33-029-2006

Unibes de compressao chanfradas AL/SN

C33-031-2006

Suporte AGVZ para cabos MT

C33-032-2006

Ligador de derivagdo em T 35 mm2

C33-033-2006

Postalete tipo U

C33-034-2006

Ferro de suporte de isolador para rede aérea M 16-95 — Para rede aérea

C33-035-2006

Ferragem de fixag&o para caixa de protegédo

C33-036-2006

Consolas de amarra¢édo com unha

C33-037-2006

Ferragem de fixagcdo para seccionador fusivel de BT

C33-038-2006

Montagem de unides pré-isoladas (pormenor)

C33-039-2006

Abracadeira AGVZ para tubo PVC

C33-040-2006

Abracadeira em PVC (preta)

C33-041-2006

Conector paralelo parafuso AL/CU 16-120/16-95

C33-042-2006

Tubos termorretracteis de BT

C33-043-2006

Manga aberta de reparagdo

C33-044-2006

Barra de terra para armario X

C33-045-2006

Barra de terra para armario W

C33-046-2006

Abracadeira de garra AL 56/62

C33-047-2006

Abracadeiras de cremalheira AGVZ

C33-048-2006

Isolador de linha 226/3

C33-049-2006

UniBes de compressdo de CU/SN
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C33-050-2006

Isolador SB 1

C33-051-2006

Isolador de linha 226/2

C34-001-2006

Condutor CU extra flexivel

C44-001-2006

Base para contador monofasico

C44-002-2006

Base para contador e disjuntor monofasico

C44-003-2006

Base para contador trifasico

C62-8-0001-01

Placa identificadora E-REDES para Armarios de Distribuicéo

C64-004-2015

Ferragem de suporte do punho de comando de seccionador, em poste de betédo até
“14/MM04 e 16/MP04”

C64-005-2015

Ferragem de suporte do punho de comando de seccionador, em poste de betdo acima
de “14/MM04 e 16/MP04”

C64-006-2015

Guia articulada para comando mecanico de seccionador em poste de betédo

C64-007-2015

Reenvio para comando mecénico de seccionador em poste de betédo

C65-014-2006

Dispositivo antinidificacao p/ pt aéreo

C65-015-2006

Elétrodo de terra 14,3 -2 m

C65-016-2006

Postes de betdo armado - Ligacdes a terra

C65-017-2006

Instalacéo de elétrodos de terra - Vareta simples

C65-018-2006

Instalacéo de elétrodos de terra - Vareras em paralelo

C65-019-2006

Instalacéo de elétrodos de terra - Serpentina Simples

C65-020-2006

Instalacéo de elétrodos de terra - Serpentina dupla

C65-021-2006

Instalacéo de elétrodos de terra - Configuragcdo em estrela

C65-022-2006

Instalacéo de elétrodos de terra - Configuragcdo em estrela

C65-023-2006

Postes tipo DR-GR-CR-R-DS-GS-CS - Ligagdes a terra

C65-024-2006

LigagOes a terra — Pormenor de furagdo nos postes tipo — DR-GR-DS-GS-CR-RD-CS-
SD-R-A

C66-005-2006

Armacao TAL

C66-010-2006

Ferro de suporte 32x330 para isolador RV

C66-011-2006

Ferro de suporte 32x430 para isolador RV

C66-012-2006

Varetas de protecdo em AL

C66-013-2006

Varetas de protecdo em CU

C66-014-2006

Conector paralelo parafuso LA 10-50 e 16-95 CU

C66-016-2006

Sapatilho oval

C66-017-2006

Filagca de aluminio 6mm

C66-018-2006

Transicao aérea/subterranea - Armacgéo TAL (conjunto)

C66-019-2006

Conector paralelo parafuso AL/ACO 160 mm2

C66-020-2006

Unides de compressao para cabos almelec
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C66-021-2006

Conector paralelo parafuso AL/ACO 20-90 mm2

C66-022-2006

Unides pré-formadas para cabos AL/ACO

C66-023-2006

Transigao aérea/subterranea — Armacéo de fim de linha (conjunto)

C66-024-2006

Estaca de sinalizag&o 30

C66-025-2006

Estaca de sinalizag&o 50

C66-028-2006

Ferro de suporte M 16-280 para isolador horizontal

C66-029-2006

Parafuso de cabeca sextavada com porca M 10x45

C66-030-2006

Estrutura fixag@o antenas tipo YAGI em postes de betdo - 15 kV

C66-031-2006

Estrutura para fixagdo do armario de comando - 15 kV

C66-032-2006

Unibes de compressao para cabos AL/ACO

C66-033-2006

Conector paralelo parafuso AL/CU 16-70/6-25

C66-034-2006

Conector paralelo parafuso — LA NI GA 2P 10-50

C66-035-2006

Fita de cobre 8x1 mm

C66-036-2006

Fita de aluminio 8x1 mm

C66-037-2006

Conector paralelo parafuso AL/ACO 235 mm2

C66-038-2006

Estrutura para fixagé@o antenas tipo YAGI em postes de betdo 30 kV

C66-039-2006

Estrutura para fixagdo para armario de comando — 30 kV

C66-040-2006

Filaca de cobre 4 mm

C66-041-2006

Postes metalicos - Piquetagem

C66-042-2006

Postes de betdo armado — Piquetagem

C66-043-2006

Filacas pré-formadas tipo omega

C66-048-2014

Ferragem de fixagcdo para balizor em postes de linhas MT

C66-051-2014

Ferragem para cabo ADSS — Descida de cabos poste betdo

C66-052-2014

Ferragem para cabo ADSS — Conjunto de suspensao para poste de betdo

C66-053-2014

Ferragem para cabo ADSS — Conjunto de amarragéo para poste de betdo em
alinhamento ou angulo

C66-054-2014

Ferragem para cabo ADSS — Conjunto de amarragéo para poste de betdo em reforgo
ou fim de linha

C66-055-2014

Ferragem para cabos ADSS — Conjunto de suspenséo para poste metalico

C66-056-2014

Ferragem para cabos ADSS — Conjunto de amarragdo para poste metdlico

C66-057-2014

Ferragem para cabos ADSS — Bloco de suspenséo

C66-058-2014

Ferragem para cabo ADSS — Perno M16

C66-059-2014

Ferragem para cabo ADSS — Perno M12

C66-060-2014

Ferragem para cabo ADSS — Suporte de fixagdo/amarragao

C66-061-2014

Ferragem para cabo ADSS — Estribo M16

C66-062-2014

Ferragem para cabo ADSS — Suporte “A”
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C66-063-2014

Ferragem para cabo ADSS — Suporte “B”

C66-064-2014

Ferragem para cabo ADSS — Suporte “C”

C66-065-2014

Ferragem para cabo ADSS — Esquadro “D*

C66-066-2014

Ferragem para cabo ADSS — Suporte “E”

C66-067-2014

Ferragem para cabo ADSS — Suporte “F”

C66-068-2014

Ferragem para cabo ADSS — Suporte de fiador/Baixada para poste de betdo

C66-069-2014

Ferragem para cabo ADSS — Suporte caixa de fusdo poste betédo

C66-070-2014

Ferragem suporte para quadros metalicos de MT

C67-2-0001-01

Placa identificadora E-REDES para postes de betao

C67-3-0001-01

Placa identificadora E-REDES para postes metalicos

C13-0-0003-00

Identificac@o de poste de betédo

C13-0-0002-00

Chapa de identificacdo concessionaria

C13-0-0001-00

Chapa de identificacdo para postes metélicos

C67-003-2006

Numeragdo para rondas aéreas em apoios metalicos duplos

C67-004-2006

Numeragédo para rondas aéreas em apoios metalicos

C67-005-2006

Numeragéo para rondas aéreas em apoios de betdo armado

C67-006-2006

Parafuso de cabeca sextavada com porca M 12x30

C67-022-2006

Unido de compressdo AL/ACO 130 mm2

C67-023-2006

Conectores paralelos parafuso AL/ACO 130 mm2

C67-024-2006

Conectores paralelos parafuso AL/ACO (325 mm2 a 485 mm2)

C67-025-2006

Instalacé@o de cabo de guarda OPGW — Conjunto de suspensédo em apoio metalico

C67-026-2006

Instalacé@o de cabo de guarda OPGW — Conjunto de amarracao intermédia com reserva

C67-027-2006

Instalacé@o de cabo de guarda OPGW — Conjunto de amarragdo com descida em apoio
metalico

C67-028-2006

Instalacé@o de cabo de guarda OPGW — Conjunto de amarracdo com descida em apoio
metélico

C67-029-2006

Instalacéo de cabo de guarda OPGW — Conjunto de amarragdo a portico metalico em
SE

C67-030-2006

Amarracdo do cabo OPGW em poste de betéo

C67-031-2006

Instalacé@o de cabo de guarda OPGW — Cabecote para fixagdo do cabo em postes de
betéo tipo APQO, até AM06 suspensao

C67-032-2006

Fixacao do cabo de guarda em postes de betdo — Apoiado

C67-033-2006

Fixagdo em cabo de guarda "guinéa" em postes metalicos — Amarracéo

C67-034-2006

Fixagdo do cabo de guarda em postes de metalicos — Apoiado

C67-035-2006

Fixacdo do cabo de guarda em postes metélicos — Amarragao

C67-036-2006

Fixacdo do cabo de guarda em postes de betdo — Suspenséo

C67-037-2006

Fixagdo do cabo de guarda em postes metélicos — Suspensao

C67-038-2006

Amarracdo do cabo OPGW em poste de betéo
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C67-039-2006

Instalagao de cabo de guarda OPGW — Conjunto de amarracédo simples em apoio
metéalico

C67-040-2006

Instalagdo de cabo de guarda OPGW — Conjunto de suspensdo em apoio de betdo

C68-001-2006

Perfil de vala para redes subterraneas BT

C11-5-0004-00

Perfil de vala para redes subterrdneas de MT

C68-003-2006

Perfil de travessia em via publica — Redes subterraneas

C68-004-2006

Caixa de visita p/ redes subterraneas

C68-005-2006

Caixa de visita p/ redes de telesservicos

C68-006-2006

Lajeta de betédo

C68-007-2006

Rede de sinalizagéo

C68-008-2006

Fita de sinalizacao

C68-009-2006

Passadeiras para acesso de pedes ou viaturas

C68-010-2006

Guardas longitudinais para valas em redes subterraneas

C68-011-2006

Tubos em PVC

C68-012-2006

Placas PPC

C68-013-2006

Tampas e aros para caixas de visita em ferro fundido

C68-014-2006

Tubos corrugados PEAD/PEBD

C68-015-2006

Tubos corrugados PEAD

C68-016-2006

Tritubo @ 40

C68-017-2006

Unibes para tubo PEAD/PEBD

C68-018-2006

Espago para execuc¢éo de caixas de unido

C11-5-0003-00

Linha subterréanea a 60 kV — Travessia tipo 1 — Um terno de cabos

C11-5-0001-00

Travessia tipo 2 — Dois ternos de cabos

C11-5-0002-00

Linha subterranea a 60 kV — Um e dois ternos de cabos

C68-025-2006

Abracadeira suporte para cabo de AT — 300

C68-026-2006

Abracadeira suporte para cabo de AT — 150

C68-027-2007

Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho pecas para descida de postes (linha simples)

C68-028A-2007

Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de pecas para descida de postes (linha simples)

C68-028B-2007

Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de pecas para descida de postes (linha simples)

C68-028C-2007

Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de pecas para descida de postes (linha simples)

C68-028D-2007

Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de pecas para descida de postes (linha simples)

C68-028E-2007

Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de pecas para descida de postes (linha simples)

C68-028F-2007

Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de pecas para descida de postes (linha simples)

C68-028G-2007

Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de pecas para descida de postes (linha simples)

C68-028H-2007

Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de pecas para descida de postes (linha simples)
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C68-0281-2007

Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de pecas para descida de postes (linha simples)

C68-028J-2007

Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de pecgas para descida de postes (linha simples)

C68-028L-2007

Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de pecgas para descida de postes (linha simples)

C68-029-2007

Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de montagem para descida de postes (Modelo)

C68-029A-2007

Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de montagem para descida de postes
(Montagem)

C68-029B-2007

Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de montagem para descida de postes
(Montagem)

C68-029C-2007

Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de montagem para descida de postes
(Montagem)

C68-029D-2007

Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de montagem para descida de postes
(Montagem)

C68-031-2014

Perfil de vala tipo para circuito de terras

C71-001-2006

Brago aco tubular circular @ 42 com patilha

C71-002-2017

Braco simples de IP para coluna direita

C71-003-2006

Tampa de portinhola para coluna de IP

C71-004-2006

Ignitor para lampadas de descarga

C71-005-2006

Quadro QE-M-B-2

C71-007-2006

Quadro QE-M-A-4

C71-008-2006

Quadro QE-T-A-2

C71-009-2006

Quadro QE-T-A-4

C71-010-2006

Cerra cabos

C71-012-2006

Braco aco tubular circular @ 60

C71-013-2006

Abracadeira com espigéo roscado M 16 para tubo de 60

C71-016-2016

Braco mural para iluminag&o publica em centros histdricos

C71-017-2016

Braco mural para iluminagéo publica estilizado

C84-001-2006

Cofret quadrangular

1106L50000-406-504

Ferragem para montagem de balizador luminoso — Postes Metdlicos

1106L50000.01-406-504

Ferragem para montagem de balizador luminoso — Postes de Betao

DIT — Diregéo Inovagéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C03-001-2006 — Placa para identificacado de viaturas

-REDES

Distribuictio da Elatricidnde

AO SERVIGCO DA E-REDES

CARACTERISTICAS:

Dimenséo da Placa: 297 mm x 148 mm
Material e cor Placa: Acrilico Branco

A preduzir conforme instrugfes indicadas na arte final e fornecidas pela E—REDES

PROJ.

COP/ALT.

B | ALTERAGAD DO LOGOTIFO 18]12120] hesien + DES. 10—12—2006 -REDES
A Logotipos EDP 03[04]14) VERIF. Dibntrfindofi ln Blotriciienla
INDICE DESCRICAR DATA ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
PLACA P/ IDENTIFICACAQO DE VIATURAS
EScALA (297 mm x 148 mm)
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLUCAGAD DESENHD N* INDICE
C03-001-2006 | B
DIT — Direc&o Inovagéo e Desenvolvimento Tecnoldgico Pag. 12/273



REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C03-002-2006 — Placa de obras 800 mm x 400 mm

-REDES

it P i Dw'briairioeim

I BESTRAUTU A Bl L TR T Dl

DONO DA DRRA: B-REDEE - Distribuico de Betricidods. EA.

CARACTERISTICAS:

Dimenséao da Placa: 800 mm x 400 mm

A produzir conforme instrugfes indicadas na arte final e fornecidas pela E—-REDES

PROJ.
€ |Alteragae logotips "E-REDES"  |1812|20 %’E‘N COP/ALT.
B |Retir. ret."Energias de Portugal”|18]10[16 - DES. 31-12-2006 -RE DEs
A | Atualizaglio logotipe 04]04]14 VERIF. Dintrfn i dn imtriciviewin
[NDICE DESCRICAD DATA ALTERADD  [APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
PLACA DE OBRAS
Modelo 2800-203
ESCALA
(800 mm x 400 mm)
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGRO DESENHO N* INDICE

C03-002-2006

C

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C03-003-2006 — Placa de obras 1200 mm x 800 mm

—-

-REDES

Distribuigiio da Blatricidods

INFRAESTRUTURAS DE ELETRICIDADE

DONO DA OBRA: E-REDES - Distribuiclio de Eletricidade, S.A.

OBRA:

DATA PREVISTA DE CONCLUSAO:

CARACTERISTICAS:

Dimensé&o da placa: 1200 mm x 800 mm

A produzir conforme instrugdes indicadas na arte final e fornecidas pela E—REDES

PROJ.
C | Alteragilo logetipe "E—REDES"  [18]12]20 s COP/ALT.
B |Retir. ref."Energias de Pertugal” [19]10]16 — DES. 25-11-2006 -REDES
A Alteraglo legotipo 2511|068 WERIF. Dintribn el cin Mintriskieein
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
PLACA DE OBRAS
Modelo 2800-203 A
ESCALA
(1200 mm x 800 mm)
/ SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHG N* INDICE

C03-003-2006

C

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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- Catalogo Complementar de Desenhos
REDES Técnicos

Distribuicdo de Eletricidade

DLN-Z40-011/N
JUL 2023

EDICAO: 2

C03-004-2006 — Retangulo de Perigo de Morte e numeracéo do PT

287

INSTALACAO N°
L= ]

CoordGPS: _° ~ . N
S W PERIGO DE MORTE
Avarias elétricas | 26h chomada gratis
800 506 506
| 7 |

-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

CARACTERISTICAS:
MATERIAL:

Chapa aluminio de 1 mm de espessura e anodizado com 15 um de espessura média (ver NF 1432).
Fundo amarelo {ChYE Dj0)100)0; RAL 1025)
Loqo predo (EMYK DJ0|0] 100;RAL 5005)

Font: Mark Pro

FORMATO DOS SIMBOLOS E LETRAS:

Sinal de aviso de "PERIGO DE MORTE" tridngulc de 105 mm {35 mm com o amedondamento dos wertices). fundo cor de seguranga
amarela {ver NP 522), orla, letras & simbolo a preto (ver NP 603 & NP 609).

A produzir confonme instrupdes indicadas na arte final e fomecidas pels E-REDES

O |aketogde dasanha 26{06)23 FROJ.
C |keraghs loactips E-REDEST | 1a|izeo | teqe AT
B | Mberagie de eotas 14|;;|f=. s :uE;.I 20052012 -REDES
& |aperagido kogotpo & cotas D04 14 vERF, e B
INIEE CESCRICAD LATS ALTEALDD  |&PROWADD DT AUBAICA
FORMWATS
P
PLACA DE IDENTIFICACAO DE PT
—— (COM IDENTIFICACAO PERIGO DE MORTE)
1/2 SLESTITUL CODIED DO CAMAD OF ASLICACED JESEMHD H* IMOE

C03-004-2006| D

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico Péag. 15/273



-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z4

0-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C03-005-2014 — Placa indicativa da ligacdo das armaduras dos cabos de BT ao Neutro

CARACTERES DO TIPO ARIAL BOLD
PINTADOS A PRETO SOBRE FUNDQO BRANCO

4.5

++

83

g T \ A
AS ARMADURAS DOS CABOS DE BT
o ESTAO LIGADAS AO NEUTRO N8
& NA OUTRA EXTREMIDADE &
material: acrilico branco
EEE:LT' 10-04—2014 | José Barral -B..EM?HE.ﬁ

FORMATO
Ad

ESCALA

PLACA INDICATIVA DA LIGACAO DAS
ARMADURAS DOS CABOS
DE BT AO NEUTRO

SUBSTITUI

CODIGD DD CAMPO DE APLICAGAD

DESEWHG N*

C03-005-2014

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N
- REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Técnicos

Distribuigdo de Eletricidade E D | CA O i 2

C03-007-2014 — Etiqueta para identificacdo dos cabos nos PTs, armarios etc.

60

Etiqueta de cor branca em PVC ou equivalente, com espessura minima de 1 mm e superficie
ligeiramente rugosa, para inscrigdo por marcador de tinta permanente ou caneta para acetato.
Fixacdo no cabo com abracadeira de sermilha.

EE:P:LT' 15-05—2014 José Barral E-ﬁEﬂ?ﬂE§
[NDIGE DESCRICAD DATA ALTERADD  |APROVADDO . DATA RUBRICA
ETIQUETA PARA IDENTIFICACAQ DOS
ESCALA CABOS NOS PT.s , ARMARIOS ETC.

SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N*

C03-007-2014

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C11-001-2006 — Chapas para alteracao de fixacao rigida em amarracao

50 50 50
| | f | 1 :
I @18 ) 218
| ] l w1 ! 220 nrz‘
4l ) 4 i 4 < e
N NP N
|
I 3
[ 3 g '
#76
|
|
¢18 |
I _'_El"_'_'_ B
| |
|
|
Ezgj‘;iLT 10—12-2006 [José Barral
— S— SE:I.F 25—06—2005| Antunes 6- E,‘E..?ﬂgé
INCICE - IJESCRIC.EO DATA ALTERADD | APROVADO : DATA RUBRICA
FU:M:TD
CHAPAS P/ ALTERACAO DE
oo FIXACAO RIGIDA EM AMARRACAO

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGED

DESEMHD N*

C11-001-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catalogo Compllementar de Desenhos JUL 2023
Distribuicdo de Eletricidade Tecn ICOS A
¢ EDICAO: 2
C13-002-2006 — Suporte de descarregadores de sobretensées
i FURD @14
-
$ BARRA 50x5
|
! FURO 217
o o ‘ -
@ - | BARRA 40x5
|
o ‘
; E
|
|
|
| ~
‘ =
. i
| 100 | -
(=] I 1
© | |
| |
$ E u
| | CII;
f/ | |\ ;
/ 50
s
s
FURD @14 / FURO 14
130
. . - o ~ Normalizagdo
Cadigo Designagdo Utilizagdo | 4o referéncia
SUPORTE P/DESC.
20145041 SOBRET.—TP’S— PT
BARRA DE 40x5 ’ ACO DE GALVANIZAGAO P/IMERSAC A QUENTE SEGUNDO AS
BARRA DE 50x5 1 CONSTRUGAO ISO 1459 E 14612C/ESPESSURA 70 um
DESIGNAGAD QUANT, MATERIAL OBS.
PROJ.
COP/ALT.
DES. 10-05-2005 | José Barral -RE DES
Legotipa 02-06-2014 VERIF. Distribuigao de Elewicidads
NDICE DESCRICAD DATA ALTERADD  |APROVADO DaTA RUBRICA
FORMATO
Ad
SUPORTE DE DESCARREGADORES DE
EsouA SOBRETENSOES
SUBSTITU CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE
C13-002-2006
DIT — Direc&o Inovagéo e Desenvolvimento Tecnoldgico Pag. 19/273



DLN-Z40-011/N
JUL 2023

EDICAO: 2

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C13-003-2006 — Alongador 16-500
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

DLN-Z40-011/N

Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
Técnicos

EDICAO: 2

C13-004-2006 — Curva em PVC

430

=140

MATERIAL: Tubo de

BE3

policloreto de vinilio (PYC), rigido.

o~ . - e Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
CURVA PVC 90° —C13-811
20071082 F DE3 PN1D PT DRE-C13-811/N
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |10-05-2005 | José Barral €-REDES
Alteraglic do tlule 21-05-14 VERIF. Distribuicto de Eleicidede
INDICE DESCRICAO DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
ESCALA

SUBSTITUl CODIGD DO CAMPO DE APLUCAGAD

DESENHO N*

C13-004-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos
EDICAO: 2

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C13-005-2006 — Seccionador BT unipolar 1000 A e 2000 A — Conjunto
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DLN-Z40-011/N

JUL 2023
EDICAO: 2
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Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos
C13-005A-2006 — Seccionador BT unipolar 1000 A e 2000 A — Facas e molas

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos
EDICAO: 2

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C13-005B-2006 — Seccionador BT unipolar 1000 A e 2000 A —Base
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos
EDICAO: 2

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C13-005C-2006 — Seccionador unipolar 1000 A e 2000 A — Separador de Facas/Isolador/Batente
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DLN-Z40-011/N

JUL 2023
EDICAO: 2

[ I i o -

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

Distribuicdo de Eletricidade

C13-005D-2006 — Seccionador unipolar 1000 A e 2000 A — Contactos de entrada e saida

©-REDES
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Catélogo Complementar de Desenhos
Técnicos

-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C13-5-0001-01 — Placa p/ identificacdo E-REDES para Subestacédo, Posto de Corte AT ou Posto de

Corte MT

-REDES

DéstribuicGo de Eletricidode

Tipo de Instalagdo
Nome da Instalaggo

Coord GPS: __°

M
L W

Avarios Elétricas

800 506506

{2%k chameada prédin)

CARACTERISTICAS:

Fundo amarelo (CMYE O[0[100]0; RAL 1028)
Logo preto (EMYK 0|00 100;RAL 9005}
Font Mark Pro

A produzir conforme instrugbes indicadas na arte final & fornecidas pela E-REDES

':UP.I':I'-\LT.
- E. REDES
THOICE DESCRICED C&Ta ALTERADD  |APRCIVADD DATA RLUERICA
Fl:ﬂ'a:lTﬂ
PLACA P/ |DENT|F|CAC.§&D E-REDES

s FPARA SUBESTACJ&O, POSTO DE CORTE AT

OU POSTO DE CORTE |"u"|T|
ELIBSTITUI CODIGD DD CAMPD OE APLICACED DESEMHD H* [WEIEE
C13-5-0001-01
DIT — Direc&o Inovagéo e Desenvolvimento Tecnoldgico Pag. 27/273



-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-007-2006 — Terminal concéntrico PAT DIR LA NI @ 10

1 1

4

2 ' - [ty e 2 Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagéo de referéncid
TERM CONC LA NI
20145055 BAT DI 10 PT
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |10-05-2005 | José Barral =REDES
Logotipe 02—06—2014] VERIF. Bilstribuigho de Eleicidade
NDICE DESCRIGAD DATA ALTERADD | APROVADO DaTA RUBRICA
FORMATO
Ad
TERMINAL CONCENTRICO PAT DIR
ESCALA LA NI @ 10
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPOD DE APUCACAD DESENHO W* INDICE
C13-007-2006
DIT — Direc&o Inovagéo e Desenvolvimento Tecnoldgico Pag. 28/273



-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-008-2006 — Conector LANIT @ 10

. . . el Normalizagto
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referdneia
CONECTOR CONC LA
20144004 NI EM T 10MM PT
PROJ.
COP/ALT.
DES. 10-05—-2005 | José Barral -REDES
Logotipo 02-06-2014 WERIF. Dot dolin e Miptelabiects
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO |APROVADO DT RUBRICA
FORMATO
A4
CONECTORLANIT@ 10
ESCALA

SUBSTITUIL

CODIGO DO CAMPO DE APUCAGED

DESENHD N*

C13-008-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos
EDICAO: 2

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C13-009-2006 — Conector com grampo Latdo com 4 parafusos
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catadlogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C13-010-2006 — Chapa de CU 270 — 8 furos - QGBT
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. . - e Nermalizag@o
Codigo Designagdo Utilizagdo de referéneig
CHAPA COBRE 270—B8FUROS
20144051 QUADRO BT PT
PROJ.
COP/ALT.
OEs.  |10-05-2005| José Barral =REDES
Logetipo 02—06—2014] VERIF. Distribuicao de Eleticidede
INDICE DESCRICAD DATA | ALTERADO  |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
CHAPA DE CU 270
ESCALA 8 FUROS - QGBT
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE
C13-010-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico Péag. 31/273



DLN-Z40-011/N

'REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
Distribuigdo de Eletricidade Técnlcos EDICAO 2
C13-011-2006 — Chapa de CU 205 — 4 furos - QGBT
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o . N I Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
CHAFA COBRE Z205—4FUROS
20144050 QUADRC BT PT
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |10-05-2005| José Barral =REDES
Logatipe 02—06—2014 VERIF. Disribuivdo de Elericidade
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTER2DO |APROVADG DATA RUBRICA
FORMATO
At
CHAPA DE CU 205
EscALA 4 FUROS - QGBT
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE
C13-011-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico Péag. 32/273



-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-012-2006 — Chapa de CU 203 - 8 furos - TP

29
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Fd
1/

®13

60

10

203

Cédigo

Designagdo

Utilizagdo

Normalizagdo
de referéncig

20144049

CHAPA COBRE

203—BFUROS TRANSF

PT

PROJ.

COP/ALT.

DES.

10-05—2005 | José Barral

Logotipo

02-06—2014 WERIF.

[NDICE

DESCRICAD

DATA

ALTERADO | APROVADO

DATA RUBRICA

=REDES

Distribuigdio de Elercidade

FORMATO
Ad

ESCALA

CHAPA DE CU 203
8 FUROS - TP

SUBSTITUI

CODIGD DO CAMPD DE APLICAGAD

DESENHG N*

C13-012-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES Catalogo Complementar de Desenhos

Distribuicdo de Eletricidade

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-013-2006 — Chapa de CU 136 — 4 furos - TP

10
#9
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w
k.
$13
|
60
. . o . Normalizagéo
Cédige Lesignagdo Utilizagdo de referéncia
CHAPA COBRE
20144048 | 13-4FUROS TRANSF T
PROJ.
COP/ALT.
OES.  |10-05-2005 José Barral REDES
Logatipo 02—06—2014| VERIF. Distribuighio de Eletricidode
INDICE DESCRICAD DaTa ALTERADO | APROVADO DaTa RUBRICA
FORMATO
Ad
CHAPA DE CU 136
— 4 FUROS - TP
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLCAGAD DESENHO N* INDICE
C13-013-2006
DIT — Direc&o Inovagéo e Desenvolvimento Tecnoldgico Pag. 34/273



DLN-Z40-011/N

- REDES Catadlogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C13-014-2006 — Ligador para circuito de terra— LG T 10-50
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I
Ml

26 *
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16.66
26

i

7.5
16.98
o . ~ el Normalizagdo
Cédigo Designacgdio Utilizagdo de referéncia
oo | R PEL | e
PROJ.
COP/ALT.
DES,  |10-05-2005| José Barral =REDES
Logetipe 02—06-2014) VERIF. Bistribuisao de Eleticidede
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
LIGADOR P/ CIRCUITO DE TERRA
EscaLA LG T 10-50
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAQ DESENHO N* INDICE
C13-014-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico Péag. 35/273



DLN-Z40-011/N
- REDES Catalogo Compllementar de Desenhos JUL 2023
Distribureo de Eletridud Tecnicos X
istribuicao de icidade EDICAO 2
C13-015-2006 — Ligador amovivel M8 para medicédo de terras
Rosca M8

Para aplicagig

. . " e Normalizagdo
Cadigo Designacdo Utilizagdo de referéncia
LIG AMOV AGVZ
20144289 M8 INT P/TER BT
PROJ.
COP/ALT.
DEs.  |10-05—2005 | José Barral =REDES
Logoftipa 0Z—06—2014] VERIF. Distribuigdo de Eletricidade
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO [APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
LIGADOR AMOVIVEL M8 P/
ESOALA MEDICAO DE TERRAS
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGEO DESENHO N* INDICE
C13-015-2006
Pag. 36/273
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-017-2006 — Barras de cobre

- . " - - Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdio de referénciq
25x3 mm
BARRA COBRE
20143963 | £ cy 30X5MM PT
BARRA COBRE
20143364 | £_ oy BOX10MM
PROJ.
COP/ALT,
DES.  |10-05-2005 | José Barral G-REDES
Logetipe 02-06-2014 VERIF. ToaySude Monbilude:
[NDICE DESCRICAD DaTA ALTERADD | APROVADO DaTA RUBRICA
FORMATO
Ad
ESCALA

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N*

C13-017-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-018-2006 — Plataformas de manobra

1000

480

100 [0

Poste TP4

_| acer

LEGENDA

31 = Condutor de terra (Cu 35 mm2) do QGBT

S2 eCondutor de terra {Cu 35 mm2) dos DST.s protegido por tubo
de PVC de ®25 mm, até 2 metros acima do sole.

TLT1 = Ponto de ligagdo & terra da armagdo.

TLT2 = Ponto de ligagde & terra do QGET, DSTE, punho do comando do

seccionader & Pms.

TLT3 » Terminal para medigdo da terra do apeio.

Pm.s » Flataformas de manobra.

Plataforma de manobra

=

T2 :

Normalizagto

Cédigo Designacgido Utilizagdo de referéncia
20144410 | Plataformas de | pr _ pauT
PROJ.
COP/ALT.
DEs.  |27-12-2006| José Barral 6- REDES
Logotipe 02-06—2014 VERIF. Distribuictio de Elewicidode
INDICE DESCRICAD DaTA ALTERADD | APROVADO DaTa RUBRICA
FORMATO
Ad
PLATAFORMAS DE MANOBRA
ESCALA
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APUCAGAD DESENHD N.° INDICE
C13-018-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
Distribuigdo de Eletricidade Técnlcos EDlCAO 2
C13-019-2006 — Ferragem para fixacao de alongador
PT tipo cabine alta 250 500
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Chapa de ferro 5mm esp. MO
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NOTA:Lsta pega & soldada & pega 3

T Pega

L&)

T Pega
Agco @16
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Furo de @ 11
(Terminal de Terra)

Anitha Plana M16
T Pega
Porca M16
i E {i
© 226
=
125 f 185 G0 —=|
400
. . " . - Normalizagdo
Cadige Designagdio Utilizagdo de referéncia
Ferragem de
fix%qao il
PROJ.
COP/ALT. |10-05-2005 | José Barral
— -REDES
gakipe 02-06-2014 VERIF. Distribuisio de Elericidode
[HDICE DESCRICAOD DATA ALTERADD  |APROVADD DATA RUBRICA
FORMATO
A4
FERRAGEM P/ FIXACAQO DE
. ALONGADOR
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE
C13-019-2006
DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico Péag. 39/273



-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-020-2006 — Dispositivo anti-sismico — PT Al com rodados

Perno
85 8 Golpilha de ago 4 mm
™
()]
t—tp——-——-—— - — - |—4 -— -
Fure @16
0 M16
|
I
40
Porca sext. M1B Parafuse M1Bx45
soldada
Perna
@45
v .
——IG - - {] by
110,5
122
P . - - ~ Normalizagdo
Cadigo Designagdio Utilizagdo de referéncia
DISPOSITIVO ANTI-SISMO _ _
20145208 PT Al C/RODAS PT DRE-C13-811/N
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |20-12-2008| José Barral =REDES
Logotipo 02 —06—2014] VERIF. Distribuicao de Elemricidode
INDICE DESCRICAD DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
DISPOSITIVO ANTI-SISMICO
ESCALA PT Al C/ RODADOS
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APUICAGAD DESENHO N* INDICE
C13-020-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-021-2006 — Dispositivo anti-sismico — PT Al sem rodados

Anllhe de mola

Porca em ago Ihox

150

120

- . " - " Normalizag@o
Cadigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
DISPOSITIVO ANTI-SISMO - _
20145211 PT Al S/RODAS PT DRE—C13—811/N
PROJ.
COP/ALT.
DES. 20-12-2006| José Barral -REDES
Logotipo 02—06—2014 VERIF. Distrivuigho de [etricidade
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A
DISPOSITIVO ANTI-SISMICO
ESCALA

PT Al S/ RODADOS

sSuBsTITUIl

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHD N*

C13-021-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N

- JUL 2023
giEBIEié Técnlcos EDICAO 2
C13-022-2006 — Dispositivo anti-sismico — PT AS
Golpilha de agoe 5 mm
. ANILHA PLANA
Anilha de mela M16
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Anilha plana M16 ’—L,_____________ M16
— L
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___i_________ ‘ -
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I |
- . . o ” Nermalizagdo
Cadigo Designacgédo Utilizagdo de referéncia
DISPOSITIVO AMTI—SISMQ _ _
20145212 DARA PT A/AS PT DRE—C13—-811/N
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |20-12-2006] José Barral ~REDES
Lagotipe 02-08-2014 VERIF. Distribuigéo de Elewicidede
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO [APROVADO DATA RUBRICA
FORMATOD
Ad
DISPOSITIVO ANTI-SISMICO
o PT AS
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAQ DESENHO N* INDICE
C13-022-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-023-2006 — Cavilhas cénicas de aco

g ; 5 - x Normalizagdo
Cédige Designagdo Utilizagdo de referéncia
Cavilha Ago RABT—IP—
20144044 | \g_g-17-D12 CHABT
Cavilha Ago RSBT—IP
20144045 | \g—8—42-D12 | CHSBT-PT
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |13-12-2006 | José Barral =REDES
Logotipo 02-06-2014 VERIF. Distribuitan de Eletricidode
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADD |APROVADG DATA RUBRICA

FORMATO
Ad

ESCALA

CAVILHAS CONICAS DE ACO

SUBSTITUI

CODIGC DO CAMPO DE APLICACEQ

DESENHD N*

C13-023-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-024-2006 — Tubo de aco galvanizado de 2x1/2"

o . . I NormalizagGo
Cadigo Cesignagdo Utilizag@o de referéncia
RABT—PT
TUBO ACO ST33G SM @2 - NF 1071/1
20077716 1/2" CC Ré‘;ﬂﬁgc NP 1071/3
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |15-12-2006 | José Barral =REDES
Logotipe 02-06-2014 VERIF. Distribuigho de Eletricidade
INDICE DESCRIGAQ DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
TUBO DE ACO GALVANIZADO 2 1/2"
ESCALA

SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGEQ DESENHO N*

C13-024-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N

Técnicos

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-025-2006 — Cavilha redonda CU @ 10

Cavilha de @& 10 M
O]
p—
O
| @:::
O
=)
p Ly
@
D o
. . " G Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
CAVILHA RD COBRE
20144042 E-cU 210MM PT — LAMT DIN 17672
PROJ.
COP/ALT.
DES. |13 122008 José Barral =REDES
Legetipo 02—06—2014] VERIF. Distribuicéo de Eleticidods
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTER&DO |aPROVADO DATA. RUBRICA
FORMATO
Ad
— CAVILHA REDONDA CU @ 10
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGEQ DESENHO W* INDICE
C13-025-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C13-026-2006 — Conector paralelo parafuso — LA NI 25-70

Normalizag@o

Cadigo Designagdio Utilizagdo de referéncia

Conector PARL PARAF PT — RABT

20144110 LA NI 25-70 LAMT — CHAET DMA—CEE—B803/N
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |10-05-2006 | José Barral =REDES
Lagatipo 02-06-2014 WERIF. Distribuicao de Elewicidode
[NDICE DESCRICAD DaTa | ALTERADOD  |APROVADO DaTa RUBRICA
FORMATO
Ad
CONECTOR PAR PARAF
EScALA LA NI 25-70
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPOD DE APLICACAD DESENHO W* INDICE
C13-026-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico Péag. 46/273



-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-027-2006 - Conector de aperto por porca— LA NI 10-50

2
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-
b b
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& rd
2
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R
T T
, . " e Normalizagdo
Cédigo Designacgdo Utilizagdo de referéncig
CONECTOR PORCA LATAO
20144115 NQ 10-50 PT
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |31-12-20086| José Barral =REDES
Legotipo 02—06—2014 VERIF. Distribuicao de Elewicidods
[NDICE DESCRIGED DaTA ALTERADO | APROVADO DaTA RUBRICA
FORMATO
Ad
CONECTOR DE APERTO POR PORCA
ESCALA
LA NI 10-50
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APUCAGAD DESENHO N* INDICE
C13-027-2006
DIT — Direc&o Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico Pag. 47/273



-REDES

Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N

SIS JUL 2023
Distribuigdo de Eletricidade Tecnlcos EDICAO 2
C13-028-2006 — Grupo tripolar — JO 4-170/30 KV
400 400
i
! | g
\ - Ei /
(N _//
\ﬁ
¢ 15
‘ 940
| 980
Cadigo Designagdo Utilizagdo gjgrgﬁg?gﬁgz
Grupo tripolar
20144242 | 0 4-170/30kV il
PROJ.
COP/ALT.
DES. 20-12-2006|José Barral ] RE DES
Logotipo 02-06-2014 VERIF. Distribviste de Eletricidode
INDICE DESCRIGAQ DATA ALTERADO  |APROVADO| DATA RUBRICA
FORMATO
A4
GRUPO TRIPOLAR
ESCALA JO 4 - 170/30kV
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAQ DESENHO N INDICE
C13-028-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N

SIS JUL 2023
Distribuigdo de Eletricidade Tecnlcos EDICAO 2
C13-029-2006 — Grupo tripolar — JO 4-95/15 KV
210 210
I I
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I 1 r‘f:J
o 4oy
"l__ ——
A\ﬁ
¢ 15
S S NS N L
N \i/ f
750
790
s . ~ - " Normalizagdo
Cadigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
Grupeo tripolar
20144243 JO 4-95/15kV PT
FROL.
COP/ALT.
DES. 20-12-2006|José Barral [ ] REDES
Logotipo 02—06—2014 VERIF. Gistribuiio de Eletricdode
INDICE DESCRIGAD DATA ALTERADG | APROVADO) DATA RUBRICA
FORMATO
A 4
GRUPO TRIPOLAR
EScALA JO 4 - 9515 kV
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGRD

DESENHO N*

C13-029-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catadlogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | GA O i 2

C13-030-2006 — Resguardo de cela
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Técnicos

Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-031-2006 — Terminal concéntrico PAT ESQ —LA NI @ 10

. . " el s Normalizagto
Cédigo Desighagdo Utilizagdo L
9 gndag ¢ de referéncia
Terminal
20145056 Pat Esqua 810 PT
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |13-12-2006 | José Barral =REDES
Logotipe 02—06—2014 WERIF. Distribsuigain de Eletricidads
[NDICE DESCRIGAD DATA ALTERADD  [APROVADO DaATA RUBRICA

FORMATO
Al

ESCALA

TERMINAL CONCENTRICO PAT ESQ
LANI @ 10

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAZAD

DESENHO N*

C13-031-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catadlogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C13-032-2006 — Terminal de patilha BT/TP — BT 250/400 KVA

40 20 39
20 8
T
< | @14
o LT
2
I M10
‘ <] B g /7
| [ &
o | TT T
I I Il
I Il
‘ [
= - I |
mu il n .
I I @
- ‘ | | | |
' |
| _1 Ll 1l !
R3/| |14
3 M20
15
|
/ A
MIO | 1
J == B
oJ ::ﬁ:
|
3D Furo de @12
- . . . . Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referémcia
20145059 T;gg?fé}OBL;lp PT DFT-C13-810
PROJ.
COR/ALT.
Em harmonia ¢/ Emp. Cont 21—02-201§ DES. 15—12—2006 | Jos& Barral -REDES
15-05-2014 VERIF. Distribuicao de Elatricidads
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADD |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATG )
AL Em harmenio ¢/ Emp. Cort
TERMINAL DE PATILHA P/ TP - BT
ESCALA 250/400 kVA
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPC DE APLICAGAC DESENHO N* INCICE
C13-032-2006
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Técnicos

Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C13-033-2006 — Terminal de patilha P/TP — BT 630 KVA

60

26

17

cg

40

10

f‘,:,l Vs Furos roscades M10
el
e b @4 B 3
N
A
(=]
™M)
L } | | /
THIHT P
| +— I I
i i I = 2
: : o
— T - i e
Y
3 R4/| |1
16 M30x2
435
36 Furo de @12
. . - R Normalizagdio
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
Terminal BT-TP
201450557 6I3[} VA PT DFT-C13-910
PROJ.
COP/ALT.
Em harmenia ¢/ Emp. Cont. [21-02—2018 DES. 21-05-2006( José Barral E- RE DES
21-05-2014 WERIF. Diistribuicain de Elewicidads
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO  [APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
TERMINAL DE PATILHA P/ TP - BT
ESCALA 630 kVA
SUBSTITUI CHDIGO DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHD N° INDICE
C13-033-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C13-034-2006 — Chumbadouro com porca e unha 12-80

80
‘o Ty
S S
K] 15
. . . Narmalizagéio
Cadigo Designacdo Utilizagdo S
9 gnag & de referéncia
Chumbadouro ¢/
20144052 perca e unha 12/80 PT
PROJ.
COP/ALT.
DES. 13-12-2006 | José Barral -REDES
Legotipo 02—06—2014 WERIF. Distribuican de Eleicidads
INDICE DESCRIGAQ DATA | ALTERADO |APROVADD DATA RUBRICA

FORMATO
AL

ESCALA

CHUMBADOURO C/ PORCA E UNHA

12-80

SUBSTITUI

CODIGO D0 CAMPO DE APLICAGAD

DESENHO N*

C13-034-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023
EDICAO:

2

C13-036-2006 — Ligador circuito de terra— LG TRANS 10-50

o6 *

- . ~ el Normalizagéo
Cédigo Designagdo Utilizag@o de referéncia
LIG PARF LAT
20144301 NIQ LG PT
TRANS10-50
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |13-12-2006 | José Barral -REDES
Logotipe 02—06—2014 VERIF. Distribuiséo de Eleicideds
INDICE DESCRICED DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
LIGADOR CIRCUITO DE TERRA
EScALA LG TRANS 10-50

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMFO DE APLICAGAD

C13-036-2006

DESENHO N*

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C13-037-2006 — Abracadeira PVC para circuito de iluminacédo PT

>

(CREME)

o e . " - Normalizagdo
Cddigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
Abragadeira PVC PT CEl 1035
(creme)
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |13-12-2006 | José Barral -REDES
Logotipo 02—06—2014 VERIF. Distribuicao de Eleticidode
INDICE DESCRICAD DATA | ALTERaDO [aPRovaDO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
ABRACADEIRA PVC P/
— CIRCUITO DE ILUMINAGAO DO PT

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAQ

DESENHO N*

C13-037-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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©-REDES
Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C13-038-2006 — Chapa de xadrez de 5 mm

S
RS

SRS
IRLLKKS

Cédigo

o] Utilizagdo d

aaaaaaa

PPPPP

oooooooo

nnnnnnnnnnnnnnnn

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

CHAPA DE XADREZ DE 5 mm

SSSSSSS

DIGO DO CAMPO DE APLICAGAOD

IIIIII

C13-038-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-039-2006 - Estrutura de suporte para isoladores de barramento

D D
1 |
C
A
TENSAQ NOMINAL DIMENSOES
(kv) AlB|c]|D
24 775 2B5| 725|300
36 1105 385|1055| 450
. . " g m Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
Est. sup. isol.
24 kV PT
Est. sup. isol.
36 kV
PROJ.
COP/ALT.
DES. 14—12-2006 |José Barral -REDES
Logotipo 02—06—2014] VERIF. Digteliglie sy Bteldelmin
INDICE DESCRIGAQ DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
ESTRUTURA DE SUPORTE P/
EscALk ISOLADORES DE BARRAMENTO
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE
C13-039-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C13-040-2006 — Isolador de apoio de barramento — 10kV

. . - Normalizagdio
Coédigo Designacdo Utilizagdo ~
9 gnag ¢ de referéncia
Isolador de
=
barrarnento T
PROJ.
COP/ALT.
oES.  |29-12-2006| José Barral -REDES
Lagatipo 02—06—2014 VERIF. Distribuigao de Elericidode
INDICE DESCRIGAD DaTa | ALTERADO  |ARROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad

ESCALA

ISOLADOR DE APOIO DE BARRAMENTO - 10kV

SUBSTITUI

CODIGO DD CAMPO DE APLICAGAQ

DESENHD N*

C13-040-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-041-2006 — Suporte triangular — LA NI 30x5

@)

. . . e Normalizagdo
Cadigo Designacgtdo Utilizagde de referéncig
Sup. triangular
20145042 LAT/NIQ BAR30%5 T
PROJ.
COP/ALT.
DES. 15-12-2006 |Jocsé Barral [ ] RE DES
Logotipe 02—0E—2014 VERIF. Distribuigio de Eletriciode
INDICE DESCRIGAQ DATA ALTERADO | APROVADO DATA, RUBRICA
FORMATO
A4
SUPORTE TRIANGULAR
EScALA LA NI 30x5

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHD N*

C13-041-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N
Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023

-REDES Técnicos -
EDICAO: 2

Distribuicdo de Eletricidade

C13-042-2006 — Tubos de aco galvanizado

Tubo de ago galvanizado
Comande da aparelhagem MT
"
o~
|
oM
[ ]

g . ~ e Normalizagdo

Cédigo Designagde Utilizag8o de referéncia
TUBO ACO ST33C

20077721 SM @3/4" CC FT NP 12?1/1
TUBO ACO ST33G

. PT — LAMT

20077722 SM @1" o NP 1071/3

PROJ.

COP/ALT.
DES.  |13-12-2008 | José Barral =RE DES

Logotipo 02—-06-2014 VERIF. Distribuigio de Elewicidede
[NDICE DESCRIGAD DATA ALTERADD | APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
TUBOS DE ACO GALVANIZADO
ESCALA
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE
C13-042-2006
Pag. 61/273
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DLN-Z40-011/N

u REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
htumtersivwsien Técnicos x
istribuicao de icidade EDICAO 2

C13-043-2006 — Tubo VD @ 32

Normalizagdo
de referéncia
EN 50086/1

Codigo Designacgdo Utilizagdo

TUBO CIRC CANZ
20075346 ELECT VD @32 T EN 5D086/2—1
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |13-12—2006| Jasé Barral -REDES
Lagotipo 02-06=2014 WERIF. Distrikuigiio de Elewicidade
INDICE DESCRIGAD DATA ALTERADO  |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
TUBO VD @ 32
ESCALA
SUBSTITU CODIGD DO CAMPO DE APLICAGED DESENHO N* INDICE
C13-043-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico Péag. 62/273



-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-044-2006 — Aro de perfil L 30x5

. . . Normalizagdo
Coadigo Designacdo Utilizagtio i
e, gnag & de referéncia
Ara em perfil
30x5 il
PROU.
COP/ALT.
DES. 15-12-2006 [José Barral = RE DES
Logotipa 2—06—2014] VERIF. Distribuicto de Elutricidade
INDIGE DESCRIGAD DATA ALTERADD | APROVADO DATA, RUBRICA
FORMATO
A4
ARO DE PERFIL L 30x5
ESCALA
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLUICAGEQ DESENHO N* INDICE

C13-044-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-045-2006 — Calha CBG EL AGVZ PF 30x300 mm

Calha

. . ~ e Normalizagdo
Cédigo Designacdo Utilizagdo de referéncia
CALHA CBG EL AGVZ PF
20144038 30X 300MM PT
PROJ.
COP/ALT.
DES. 21-12-2006|José Barral [ ] REDES
Logetipe 02—06—2014| WERIF. Distribuigie de Eletricielode
INDICE DESCRICAO DATA ALTERADO | APROVADO DATA RUBRIGA
FORMATO
A4
ESCALA 30x300 mm
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPD DE APLICAGAD DESENHO N INDICE

C13-045-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N

u REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
htumtersivwsien Técnicos x
istribuicao de icidade EDICAO 2

C13-046-2006 — Curva CBG EL AGVZ PF 30x300 mm AR

Curva 90°
i~ . - e Normalizagdo
Cédigo Designacgdo Utilizagde de referéncig
Curva CBG
30x300 AR il
PROJ.
COF /ALT.
DES. 21-12-2006/José Barral [ ] REDES
Logotipe 02—06—2014 VERIF. Distribuigtio de Eletricdode
INDICE DESCRIGAD DATA ALTERADO | APROVADO) DATA RUBRICA
FORMATO
A4
CURVA CBG EL AGVZ PF
ESCALA 30x300 mm AR
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE
C13-046-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico Péag. 65/273



-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-047-2006 — Curva CBG EL AGVZ PF 30x300 mm CV

Curva céncava

. . - e Normalizagdo
Cadige Designagdo Utilizacdio de referéncia
Curva CBG
30x300 CV PT
PROJ.
COP/ALT.
DES. #1-12-2006|Jesé Barral [ ] R‘EDES
Lagetipo 02-06—2014 VERIF. Distribuigio de Eletricidode
[NDICE DESCRICAD DaTA ALTERADD | APROVADO| DATA RUBRICA
FORMATO
A4
CURVA CBG EL AGVZ PF
ESCALA 30x300 mm CV
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE
C13-047-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023
EDICAO:

2

C13-048-2006 — Isoladores de suporte de eixo vertical

INEL
(i ! [
Il
L|_|J.|
[aa]
T
1
o
. ———Y
D1
A
U (k) |N* de nervuras Dimensdes (mm)
A]B| C|]DI|DZ|D3]|E
15 7 69 [210| 48 [M12 [M12| M6 | 25
30 11 78 [300| 48 [M12{M12| M8 | 25
. . - - - Normalizagdo
Cédige Designagdo Utilizagdo de referéncia
ISOLADOR SPORT EIXO VERT
20144261 JO 4—95 15KV or
ISOLADOR SPORT EIXO VERT
20144262 JO 4—170 30KV
PROJ.
ALT/COP.
DES. 14-12-2006 |José Barral IREDES
Logotipo lpz—06—2012 VERIF. Distribuigte de Eletricidnde
[NDICE DESCRICAD DaTA ALTERADD | APROVADOD DaTA RUBRICA
FORMATO
A4
ISOLADORES DE SUPORTE
EscALA DE EIXO VERTICAL
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE

C13-048-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N

Técnicos

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-049-2006 — Calha PVC 60x60 mm

o . - e Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
RABT — IP _
Calha 60x60 CHABT — PT NFC 68 102
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |29-12-2006| José Barral =REDES
Logotipe 02-06—2014 VERIF. Distribuicho de Eleticidode
[NDICE DESCRICAD DATA ALTERADO | APROVADO DaTA RUBRICA
FORMATO
Ad
CALHA PVC 60x60 mm
ESCALA

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N*

C13-049-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N
Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
Técnicos ~
EDICAO: 2

-REDES

Distribuicdo de Eletricidade
C13-050-2006 — Suporte de olhal rabo de porco com rosca 16-500-120
21
4 x
L /
sl /
\ s
\ /
N/
Porcd imobilizada
(0
o
&
. , ~ G Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
GANCHO ROSCADO
20144239 | olHAL 16-500-120 i PMA C33-875/N
PROJ.
COP/ALT.
DES. 10-05—2005 | José Barral .RE DES
Lagatipe 02-05-2014 WERIF. Distribuigéo de Eleticideds
[NDICE DESCRIGAQ DATA ALTERADO | APROVADO DaTA RUBRICA
FORMATO
Al
SUPORTE DE OLHAL RABO DE
— PORCO C/ ROSCA
16-500-120
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGROD DESENHO N* IMDICE
C13-050-2006
DIT — Direc&o Inovagéo e Desenvolvimento Tecnoldgico Pag. 69/273



-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

DLN-Z40-011/N

Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
Técnicos

EDICAO: 2

C13-051-2006 — Caixa PVC 80x80 mm

@

@

o . ~ - . Normalizagdo
Cadigo Designacgdio Utilizacdo de referéncig
CAIXA EQ SL PVC BO*BO
1 IEC 80670
20144133 C/E MC CR PT
PROJ.
COP/ALT.
DES,  |11-12—2006 | José Barral =REDES
Logotipo 02—06—2014] YERIF. Distribuigae de Eleicideds
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO [aRovaDD DATA RUBRICA
FORMATOD
Ad
CAIXA PVC 80x80 mm
ESCALA
SUBSTITUI COOIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHD N* INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

DLN-Z40-

Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
Técnicos ~

EDICAO:

011/N

2

C13-052-2006 — Suporte para lampada fluorescente

(AN

- . o e Normalizagdo
Coédigo Desighagdo Utilizagdo de referéncig
SPORT LAMP FLU
20145038 15 W PT
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |11-12-2008] José Barral REDES
Legetipa 02—06—2014 VERIF. Distribuicao de Elewicidede
INDICE DESCRIGAO DaTa | ALTERADO [APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
SUPORTE P/ LAMPADA FLUORESCENTE
ESCALA
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE
C13-052-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-053-2006 — Disjuntor unipolar 6 A

. . s MNormalizagdo
Cédigo Designacdo Utilizagdo "5
e gnag ¢ de referéncia
Dis). unip.BA PT — IP EN 60888
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |09-01-2007| José Barral -REDES
Logatipe 02-06-2014 VERIF. Distribuican de Eleticidode
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADC |APROVADD DATA RUBRICA

FORMATO
Ad

ESCALA

DISJUNTOR UNIPOLAR 6 A

SUBSTITUI

CODIGC DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHO N*

C13-053-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C13-054-2006 — Suporte de olhal rabo de porco com unha 16-300

.'_

T

ST
-

___i_____';"--_k_;:

|

300

. |

Iy
|
|

SIS, ‘ SIS

|
|
‘ VARED @16
|
|
|

. J."I !l,l I".__

) AN

. ’/ | N

e . - . . Mormalizaca
Cadigo Designagio Litilizagdo d[:”[:_.][_';g:r:::]iz
Sup. olhal
UbF.'I'!:E rﬁ—rf'fﬂﬂ il
PRE.
COP/ALT.
DES. 09—01-2007| Jasé Barral -REDES
Logotips 0Z-06—2014 VERF, Dirtrivwcas du Elatriddads
[NOICE DESCAIGAD CaTA ALTERADD | APROVADD CaTa RUBHICA
FORMATD
Ad
SUPORTE DE OLHAL RABO DE PORCO
EscaLs C/ UNHA 16-300

SURSTITL

CODIGD DO CAWPO DE APLICAGED

C13-054-2006

CESERHO W INTICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N

Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
"REDES Tecnicos o
CAO: 2
C13-055-2006 — Persiana de ventilacdo em aluminio
1200
N i
| |
v | |
AN |
P | | 8
v | |
| |
-\ |
o Y — |
Cantoneira em aluminic — Tipe "L"

com 40 mm de lado por 3 mm de espessura

1,20m x 0,40 m

. . ~ . Normalizagdo
Cédige Designagdo Utilizacdo de referéncia
Persia na. de PT
aluminio
PROJ.
COP/ALT.
DEs.  |19-01-2007 | José Barral =REDES
Logotipe 02-06—2014 VERIF. Distribuigdo de Eleticidade
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
PERSIANA DE VENTILACAO EM ALUMINIO
ESCALA

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHO N*

C13-055-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico

Pag. 74/273



-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C13-056-2006 — Persiana de ventilacdo metalica 1,00 m x 0,45 m

Parpos de saida

*;;

3

1200

23

400

Fix. 460

500

L %
AN

Vista do exberior

Rede de malha 14 {max.)
Arame @ 2,2 mm (min.)

A —a—aaa

N

3

Vista do interier

. . ~ Gl Normalizagdo
Cédigo Designacgdo Utilizagdo P
g gnos 5 de referéncia
Fersiana
F}
metdlica i
PROJ.
COP/ALT,
DES.  |31-12-2008| José Barral -REDES
Logatipe 02-068—2014 WERIF. Diswibuias de Elemicideds
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA

FORMATO
Ad

ESCALA

PERSIANA DE VENTILACAO METALICA
1,20mx 0,40 m

SUBSTITUI

CODIGD DO CAMPO DE APLICAGRQ

DESENHO N*

C13-056- 2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40

EDICAO:

-011/N

JUL 2023

2

C13-057-2006 — Persiana de ventilacdo em betdo 0,75 m x 0,50 m

220

\< 45"

(=]

IR

25

615

* A persiana deve ser equipado com rede plastica, malha

w 10x10 na face interior da cabinag.

2 . o - . Normalizagdo
Caédigo Designacdo Utilizagdo de referéncia
Persiana de
bet@o T
PROJ.
COP/ALT.
OES.  |31-12-2008| José Barral RE DES
Logatipe 02-06-2014 WERIF. Distrilsuigae de Elewricidade
INDICE DESCRIGAO DETA | ALTERADD |APROVADO DETA RUBRICA
FORMATO
Ad
PERSIANA DE VENTILACAO EM BETAO
ESCALA

0,75mx 0,50 m

SUBSTITUI

CODIGD DO CAMPO DE APLICACAD

DESENHO N*

C13-057-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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©-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C13-058-2006 — Placa passa muros 1,44 m x 0,48 m

Furo 12 mm (fixagdo do isclador de trav.)
Fure 8 mm (ligagdo @ terra)
Chapa de ferre de 3 mm metalizada
480 480
‘ 400
| | | | | _
| | 1
J |¢ P &b &
S I | 2370
& I | I | I
S0 | |
| |
| |
l ! ol @
1 - - I3 2
| |
I |
I |
| |
i | | | |
| | | | |
I |
- | - | b | -
480 480
1440
Codigo | Designagdo | Utilizagao |Normalizag@o
9 gnag ¢ de referéncia
Placa passa oT
Muros
FROJ.
ALT/COP.
DES. 31-12-2006[José Barral IREDES
Logotipo 02-06—2014 VERIF. Distribuiao de Eletricidode
TNDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO |APROVADO) DATA RUBRICA
FORMATO
A 4
ESCALA 1,44 mx 0,48 m
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE
DIT — Direc&o Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico Pag. 77/273



DLN-Z40-011/N
JUL 2023

EDICAO: 2

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C13-059-2006 — Porta de ferro com dois batentes 2,20 m x 1,30 m
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C17-001-2006 — Régua de terminais para equipas de contagem

®
Terminal de ligago
) 10|00 |/0Og0|0|0 |0 |0
B/ se;r:irnz:rggr‘?wlerstr:o: I:ue;irc uite _%;[@] [@] [E‘_‘g] [F_‘g] [@] [@] [@] [F_‘g] [E‘_B]
AlvBolo de ensagio ha-j'
—— 0|0 |0O|/O0|0|0C|0 |0
Marcagio 2B\ %)% Glel%%)%)
=[RS [17[NHErRI[R2][S1[S2]T1
€ S m—————-———— = ———
A
¥z 160
® Posicdo do .
OSIg - Estado do circuito
terminal _amovivel
1 j Ligado
2) Desligado
N® Peca Designagdo
1 BLOCO DE TERMINAIS SECCIONAVEL (UNIPOLAR)
7 COBERTURA ISOLANTE TRAMSPARENTE
3 SEPARADOR ISOLANTE
4 PARAFUSO DE SELAGEM
5 FIXADOR TERMIMNAL
- , ~ - . Normadlizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
Régua terminais Contagens DMA—C17-511/N
PROV.
COP/ALT.
DES. 18—12-2006 |José Barral -REDES
Logotipo 02—-06—2014 VERIF. Distribuigio de Eletriciduge
INDICE DESCRIGAD DATA ALTERADO | APROVADO| DATA RUBRICA
FORMATD
A4
ESCALA

P/ EQUIPAS DE CONTAGEM

SUBSTITUI

CODIGD DO CAMFO DE APLICAGAQ

DESENHO N*

C17-001-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N

- Catalogo Complementar de Desenhos
DREDES Técnicos oot 2~023
istribuicdo de Eletricidade EDIGAO 2
C18-0-0001-01 - Placa de aviso de “Trabalhos na Rede”
PERIGO DE MORTE
ATENGCAO! :
ACESSO PROIBIDO A PESSOAS ESTRANHAS AOS
TRABALHOS A DECORRER
NA REDE ELETRICA EM SERVICO
MNeome:
€-REDES o
| 297 |
CARACTERISTICAS:
Fundo amarelo (CMYK 0J0|100]0; RAL 1026)
Logo preto (EMYK 0]0)0]100;RAL B005)
Font: Mark Pro
A produzir conforme instrugdes indicadas na arte final e fomedidas pela E-REDES
E’: s e-_R_E_DES
INDICE DESCRICAD O&Ta ALTERADD |APROVEDO) . DA, HUBRICA
FORMATS
PLACA DE AVISO DE
EsCALA "TRABALHOS NA REDE"
SUBESTITUI CODIGD DO CAMPD DE APLICACRD DESENHD W INDICE
C18-0-0001-01

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C18-001-2009 — Rede de Sinalizacéo para cabos de comunicacdes

Cor — Verde
Comprimento
Dimensdes —

Caracteristicas técnicas

Material — Polietileno/Polipropileno

RAL 6018
modular — 100 m
a) largura 300 mm

b) perimetro interior da malha < 160 mm

c) largura dos fios da malhg
1 mm/perimetro <160 mm

2 mm/perimetro entre 160 e 360 mm

. . " - Nermalizagdo
Cédigo Designacgdo Utilizagdo de referéncia
REDE SINALIZACAD VD
20146210 PARA CABOS FO FO EN 12613
PROJECTO
COR/ALT.
DEs.  |27—11-2008| José Barral =REDES
VERIF. Distribuighio de Eletricidede
INDICE DESCRIGAQ DATA | ALTERADO [APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
REDE DE SINALIZACAO
EscaL PARA CABOS DE COMUNICACOES
SUBSTITUI CODIGO DD CAMPO DE APLICAGAQ DESENHO N* INDICE
C18-001-2009

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C19-002-2014 — Marcos de betdo para sinalizagcdo de cabos subterraneos

©-REDES

DIMENSOES (mm)
a b h
max. | 150 | 150 | 600
min. | 120 | 120 | 450

Letras em baixo relevo

A produzir conforme instrugdes indicadas na arte final e fornecidas pela E—REDES

A | Alteragfo logotipo "E—REDES"| 18[12[20 | TBve \E.EE:LTI mm -BE-P-EE
[NDICE : DiSCPRII;LO DATA ALrEFFEqR:’EJJ AEROVADO . DATA RUBRICA
FOI:TTD
MARCO DE BETAO PARA SINALIZACAO
. DE CABOS SUBTERRANEOS

suBsTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHD N*

C19-002-2014

INCICE

A

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N

Catalogo Complementar de Desenhos
-REDES eme JUL 2023
Distribuicdo de Eletricidade Tecn ICOS A

¢ EDICAO: 2
C33-006-2006 — Gancho esticador olhal M 12-125
|
|
|
8 |
[}
- |
|
2 |
- 1
L IT : 1T !
(0
|
|
|
M12
- . ~ S Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizacto de referéncia
ESTICADOR GANCHO /OLHAL _
20144213 121416 RABT—CHABT
PROJ.
COP/ALT.
DES. 15-12-2006 [José Barral ] R’EDES
Legetipa 02-06-2014 VERIF. Cistribuigas de Eletriceode
TNDICE DESCRIGAQ DATA ALTERADD  |APROVADD) DaTA RUBRICA
FORMATO
A4
GANCHO ESTICADOR OLHAL
ESCALA M 12-125
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APUCAGED DESENHO N* INDICE
C33-006-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C33-017-2006 — Caixas terminais termorretracteis BT

. . " G Neormalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizag8o de referéneia
20144152 CAIXA TER TERMCRR BT | 2 (10-35))
20060979 | CAIXA TER TERMORR BT | 4 (10— 50) Rst:iTSE:T'P DMA—C33—BOO/N
20060980 | calxA TER TERMORR BT | 4 (50-185)
PROW.
COP/ALT.
DES.  |10-05-2005 | José Barral -REDES
Lagotipe 02—D6—2014 VERIF. Distribuistio du Elstrisideds
[NDICE DESCRICAD DATA ALTERADOD | APROVADO DaTA RUBRICA
FORMATO
Ad
CAIXAS TERMINAIS TERMORRETRACTEIS BT
ESCALA

SUBSTITUIL

CODIGO DO CAMPO DE APUCAGAD

DESENHO N*

C33-017-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C33-018-2006 — Capacetes termorretracteis

o . . o ~ Normadlizagdo
5 J S
Codigo Designagdo Utilizagdo de referdmcia
RABT — RSET
20061005 | CAPACETE TERMORR #35—89MM-B89 IP — CHSBT
CHABT — LSMT y
i — RSBT — 1P |PMA—C33—B0O0/N
20061006 | CAPACETE TERMORR @255—120MM CHSBT — LSMT
RABT — IP
2008101 CAPACETE TERMORRE @10-—-37MM CHABT
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |10-05-2005 | José Barral =REDES
Legetipo 02-06—2014 WERIF. Diswribuigan de Elewcidads
INDICE DESGRIGAD DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
ESCALA
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C33-019-2006 — Fivela de a¢o inox 1/2"

P, . - . - Normalizag¢do
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referdneia
FIVELA DE ACO RAST- ReCT
PT—LAMT
6 ,.
20080859 INOX 1/2 IP—CHSBT
CHABT—LSMT
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |10—05—2005 | José Barral E RE DES
Logotipo 02-06—2014 YERIF. Distribuiciio de Eleticidode
INDIGE DESCRIGAD DATA | ALTERADD |APROVADO DATA RUBRICA

FORMATO
Ad

ESCALA

FIVELA DE ACO INOX 1/2"

SUBSTITUI

CODIGC DO CAMPO DE APLICAGAQ

DESENHO N*

C33-019-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C33-021-2006 — Abracadeiras de fivela com serrilha em nylon

. . ~ - . Normalizagdo
Cédigo Designacgdo Utilizagdo de referéncig
RABT—-RSBT
20061071 | PT 100-360x4,8 IP—CHSET
CHAET
20081072 NYL PT 25—114x8 CHABT
20143894 | PT 50-200x7,7 lE.Sj?:TH;PBTT
20061073 | PT 55—225x9,5 LSMT
PROJ.
COP/ALT.
DES. 10-05—2005 | José Barral .REDES
Logotipe 02-06-2014 VERIF. Distribuicao de Elewicidede
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADD |ABROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
ABRACADEIRAS DE FIVELA C/
Escaa SERRILHA EM NYLON

SUBSTITUI

CODIGD DO CAMPO DE APUCAGAD

DESENHD N*

C33-021-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C33-024-2006 — Unides de compresséao pré-isoladas

- . - G Normalizag@o
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referancia
RABT—IP
20060945 | LIG UNIAC COMP PRE-IS 16—16 CHART
20060946 | LIG UNIAO COMP PRE—IS 2525 RABT—CHABT
20060947 | LIG UNIAO COMP PRE-IS 50 DMA—C33-872/N
200680948 | LIG UNIAC COMP PRE-IS 70 RABT
20145675 LIG UNIAD COMP PRE-IS 85
PROJ.
COP/ALT.
DES. 10-05-2005 | José Barral -RE DES
Logotipo 02-086-2014 YERIF. Distribuigaio de Eletricidads
INDICE DESCRIGAD DaTA ALTERADD | APROVADQ DaTA RUBRICA
FORMATO
Ad
UNIOES DE COMPRESSAO
EScALA PRE-ISOLADAS
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APUCAGAD DESENHO N INDICE
C33-024-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

DLN-Z40-

Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
Técnicos ~

EDICAO:

011/N

2

C33-025-2006 — Terminais de compresséo pré-isolados

()

- . ~ . " Normalizagéo
Cédigo Designacdo Utilizagdo de referéncia
RABT-IP
200860925 TERM COMP AL/CU PRE—IS 16186 CHABT
20060926 TERM COMP AL/CU PRE-IS 2525 RABT —CHABT
20080927 TERM COMP AL/CU PRE—IS 50 DMA—C33-872/N
20080928 | TERM COMP AL/CU PRE—IS 70 RABT
20145676 | TERM COMP AL/CU PRE-IS 95
PROJ.
COP/ALT.
DES. 10—05—2005 | José Barral .REDES
Logotipo 02—06—2014 VERIF. Distribuican de Elemcidods
INDICE DESCRIGED DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
TERMINAIS DE COMPRESSAO
EscaLa PRE-ISOLADOS
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGED DESENHO N INDICE
C33-025-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Técnicos

DLN-Z40-011/N
Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023

EDICAO: 2

C33-026-2006 — Terminais de compressao AL/CU

ANIN

7

@
7

- . . - - Normalizagdo
Cédigo Designagtio Utilizagdo de referéncia
30145063 | TERM COMP AL/CU 16 — 10,5
20145047 | TERM COMP AL/CU 25 — #1055

RSBT—CHSBT
20060930 | TERM COMP AL/CU 35 — ®12.8
20080932 TERM COMP AL/CU 50 — @12.8
20080933 | TERM COMP AL/CU 70 — @12.8 RSBTLEEF'SBT
20080924 | TERM COMP AL/CU 85 — 812.8 RSBT—CHSHET |DMA—C33—850/N
20060937 |TERM COMP AL/CU 120 — 212.8 LSBT
30145048 |TERM COMP AL/CU 150 — 212.8
RSBT

20060938 |TERM COMP AL/CU 185 - ¢12.8
20080929 |TERM COMP AL/CU 240 — 212.8 LSMT
20145048 |TERM COMP AL/CU 380 - #16.5 PT

PROJ.

COP/ALT.

DES. 10—-05—2005 | José Barral -RE DES

Legotipo 02—-06-2014 VERIF. Bilstribuigao de Eletricidade
[NDICE DESCRICED DATA ALTERADC  |APROVADO DaTA RUBRICA
FORMATD
A4
ESCALA
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICACAD DESENHO N* [MDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C33-027-2006 — Terminais de compresséao de CU

_ . . . o Normalizagdo
Cadigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
20145051 TERM COMP CU/SN TUB 10-885 S/F RSBT—IP

CHSBT
20145052 TERM COMP CU/SN TUB 16—88.5 S/F
RSBT—PT—LAMT
20060913 | TERM COMP CU/SN TUB 16—812 S/F  ||5_CHSBT-LSMT
20060920 iy
TERM COMP CU/SN TUB 25-210,5 S/F CHSET—LSMT
RSBT—PT—LAMT
20060821 | TERM COMP CU/SN TUB 35-812 S/F P_CHSBT | DMA—C33—850/N
20060822 | TERM COMP CU/SN TUB 50-g12 LSMT
20145033 TERM COMP CU/SN TUB 70-—212 FT
20145054 | TERM COMP CU/SN TUB70-814 S/F
20080923 TERM COMP CU/SN TUB 95-¢14 S/F LSMT
20145105 TERM COMP CU/SN TUB 150—214 S/F
PROJ.
COP/ALT.
OES.  |10-05-2005 | José Barral REDES
Legetipo 02-06-2014) VERIF. Distribulgao de Elecidode
INDICE DESCRIGAQ DATA | ALTERADO |4PROVADO DATA RUBRICA
FORMATD
Ad

ESCALA

TERMINAIS DE COMPRESSAO DE COBRE

SUBSTITUI

CODIGD DO CAMPO DE APLICAGEAD

DESENHO N*

C33-027-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Técnicos

Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C33-028-2006 — Unides de compresséao chanfradas AL/CU

0

7
. . . - - Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referancia
20145088 70-50
RESBT—CHSEBT
20145089 95-50
20145082 120-50
20145083 120-75 LSMT
DMA—C33—850/N
20060911 120-85
20145084 185-95 RSHET
20145087 240-95
LSMT
20145085 240—-150
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |10—-05-2005| Jesé Barral RE DES
Logotipo 02—-06—2014 WERIF. Distribuisio de Eleticidads
INDICE DESCRICAD DATA | ALTERADO |APROVADO DATA, RUBRICA

FORMATO
Ad

ESCALA

UNIOES DE COMP CHANF AL/CU

SUBSTITUI

CODIGC DO CAMPO DE APLICAGAQ

DESENHD N*

C33-028-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
Técni
Distribuigdo de Eletricidade ecnicos EDICAO 2
C33-029-2006 — Unides de compresséao chanfradas AL/SN
- . - . - Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
20060904 240 MM2
20060905 35 MM2 RSBT—CHSBT
20060906 50 MM2
RSBT—CHSBT
20060907 70 MM2 LSMT
20060908 95 MM2 RSBT-CHSBT | HN 88 S 90
RSBT-CHSBT
20060812 120 MM2 LSMT
20145090 150MM2
RSBT—CHSBT
20060913 185 MM?2
20060904 240 MM2 LSMT
PROUJ.
COP/ALT.
DES.  |10-05-2005| dosé Barral E-REDES
Legetipe 02—06—2014 VERIF. Distribuitao de Elemricidode
INDICE DESCRIGED CATA ALTERADO | APROVADO DaTA RUBRICA
FORMATO
Ad
— UNIOES DE COMP CHANF AL/SN
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHG N* INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Técnicos

DLN-Z40-011/N
Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
EDICAO: 2

C33-031-2006 — Suporte AGVZ para cabos MT

e
[
10 e S
b Lr__ _Q_ _9'_-—:::: _{_ )_
5 60 | 40 | 60 5
T T Ta0 T T
- . - - - Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referdneia
Suporte p/cabos LSMT

PROJ.

COP/ALT.

DES. 10-05-2005 | José Barral e- REDES

Logotipo 2-06-2014 VERIF. Distribottir s Bletrbakide
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADD |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
SUPORTE AGVZ P/ CABOS MT
ESCALA
SUBSTTTUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDIGE
C33-031-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C33-032-2006 — Ligador de derivacdo em T 35 mm2

U J—

- . " i, - Normalizagdo
Cadigo Designacgdo Utilizagdo de referéncia
. RSET-IF
Ligador em T ChSET
PROJ.
COP/ALT.
DES. 10-05-2005 | José Barral 6- RE DES
Logetipo 02—06—2014 VERIF, Distribuican de Eleticidede
[NDICE DESCRICAQ DATA ALTERADO |APROVADD DATA RUBRICA
FORMATO
v
— LIGADOR DE DERIVACAO T 35 mm?2
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE
C33-032-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023

EDICAO: 2

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C33-033-2006 — Postalete tipo U
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023
EDICAO:

2

C33-034-2006 — Ferro de suporte de isolador para rede aérea M 16-95 — Para rede aérea

219

22

L
=
30 E2
Cédigo Designagdo Utilizagdo ggn::ecf]laligr(i;z
Suporte M16-95 | RABT — CHABT
PROJ.
COP/ALT.
OES. |13 12-2008 | José Barral =REDES
Logotipo 02—-06—2014 VERIF. Distribuicdo de Elemicidade
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADD |APROVADO DATA RUBRIGA
FORMATO
Ad
FERRO DE SUPORTE DE ISOLADOR M16-95
ESCALA P/ REDE AEREA

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHO N*

C33-034-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos
EDICAO: 2

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C33-035-2006 — Ferragem de fixacado para caixa de protecao
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C33-036-2006 — Consolas de amarracdo com unha

45

18 J7

35

e

14

TS

35

P . n - . Normalizagdo
Cédigo Designagdoc Utilizagdo de referéncia
20144120 35X35%X5 350
RABT—-CHABT
20144121 35X35X5 550
550
L 35x35x5 NP-335
150 EM AGCO DE CONSTRUGAO
COTA A MATERIAL 0OBS.
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |10-05—2005| José Barral -REDES
Logetipo 02—06—2014 VERIF. Disibuican de Elercideds
INDICE DESCRIGAO DATA | ALTERADD |APROVADO DATA RUBRICA

FORMATO
A

ESCALA

CONSOLAS DE AMARRACAO C/ UNHA

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHO N*

C33-036-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Técnicos

Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C33-037-2006 — Ferragem de fixacao para seccionador fusivel de BT

FUROS ROSCADOS M10 PECA 4

50

““““““ 7 B e B T S E Y
———{b———-—%@»— O — - (D —f-——
@18
25 65 80 45_| 15 65 25 }—i—
0 PECA 1
> - =
b L
. PECA 2
1 PECA 3

50x50x5
ou
@ 50
L. . . - - Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
Ferrag fix RABT
secc fus

4 Ef}iﬁiHiﬁELﬁNﬁ” M10x30 ACO CLASSE 5.6 DIN 267
ANILHA QUADRADA OU O N*' DE COD. ABRANGE O
3 |reponpa AGO DE CONSTRUGAO CONJ. COM O
SECCIONADOR
2 |PERNO M16 C/ 2 PORCAS AGO CLASSE 3.6 DIN 287 TRIPOLARLNEUTRO
1 SUPORTE EM U 50x38x5 AGO DE CONSTRUGAO
NP—2338
NE
PEGA DESIGNACAO QUAN. MATERIAL 0BS.
PROJ.
COP/ALT.
DES. 10—-05—2005 | José Barral -REDES
Logetipo 02—06—2014| VERIF. Distribuigiio de Elewicidode
INDICE DESCRICAD DaTA | ALTERADD APROVADO DaTA RUBRICA
FORMATO
A3
FERRAGEM DE FIXACAO P/ SECCIONADOR
ESCALA FUSIVEL DE BT

SUBSTITUI

CODIGD DO CAMPO DE APLICAZAD

DESENHO N*

C33-037-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade Tec nicos E D | CA O i 2

C33-038-2006 — Montagem de unides pré-isoladas (pormenor)

INDICE

eirisidads

-REDES
C33-038-2006

PRE—ISOLADA

i
Al
RUBRICA

UNIA
CaTA

10—05-2005 | José Barral 6

( PORMENOR )
CHOIGD DO CAMPD DE APLICAGRD

DE

oo AT,

oo
S,
VERIF.

INTAGEM

SUBSTITUI

MONTAGEM DE UNIOES PRE-ISOLADAS

ALTESADG |AFROVADO

W

RE—05-201 4

M

DT

SEQUENCIA DE

2

PRE—ISOLADAS

>
CORRECTO

INIOES
IN

JES DAS

Fa
it

POSIC

DIT — Diregdo Inovagéo e Desenvolvimento Tecnoldgico Pag. 101/273



-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023
EDICAO: 2

C33-039-2006 — Abracadeira AGVZ para tubo PVC

S

oldadura

- . = - Normalizagdo
Cadigoe Designagdo Utilizacéio de referéncia
Abragadeira p/ CHSBT—CHABT
tubo PVC o040 RSBT-RABT
PT
Abragadeira p/
tubo PVC 950 1P
Abragadeira AGVZ RSBT — IP
20081074 | o/ tubo PVC 263 CHsBT
PROJ.
COP/ALT.
OES.  |11-12—2006 | José Barral -REDES
Lagetipe 02—-06—2014 ERIF. Distribuicho de Eletricidode
INDICE DESCRICAD DATA | ALTERADO |4PROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
ABRACADEIRA AGVZ P/ TUBO PVC
ESCALA
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPOD DE APUCAGAQD DESENHO N* INDICE
C33-039-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C33-040-2006 — Abracadeiras em PVC (preta)

Normalizagdo

Cadigo Designagdio Utilizagtio de referéncia

275080 Abru(;. PVC

16/29 RABT — IP
Abrag. PVC PA CHSBT
20143898 RFV 26/38 PT CEl 1035
20143899 Ag;‘ﬁ F'F,¥C pT
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |13-12—2008| José Barral =REDES
Legetipe 02-06—2014 VERIF. Distribuicdo de Hemicidede
INDICE DESCRICAQ DATA | ALTERADD |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
ABRACADEIRAS EM PVC
— (PRETA)
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAO DESENHO N INDICE
C33-040-2006

DIT — Diregdo Inovagéo e Desenvolvimento Tecnoldgico Pag. 103/273



-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C33-041-2006 — Conector paralelo parafuso AL/CU 16-120/16-95

A

(]

agne

- . - - . Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncio
Conector Al/Cu RABT — IP
16-120/16-95 ChaT  [PMA—C66—803/N
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |31-12-2006| José Barral -REDES
Logotipo 02—06—2014 VERIF. Distribuican de Elemcidode
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO |4PROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
CONECTOR PAR PARAF AL/CU
ESCALA 16-120 / 16-95

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAQ

DESENHO N*

C33-041-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N

©-REDES e UL 2023
Distribuigdo de Eletricidade Tecnlcos EDICAO 2
C33-042-2006 — Tubos termorretracteis de BT
o
(%]
= -]
!
i
“
Dimensdes (mm)
Tubo —
a0 | ed | 51 a2
12—32 12 3 0,4 1,0
27—-8 27 a2 2.7 2.0
35—-12 35 12 o,/ 2,0
B53—19 63 | 19 08 | 2.5
120-36 | 120 | 2 |10 | 33
. . - v Mormalizagio
- . S 1 o ¥
Cédige Designagdo Utilizagdo de referéncia
20145080 | TUBD TERMR FECHADO N 12-3 1M
20060817 TUBD TERMRE FCH W 27—-8 1M
0060918 | TURO TERMRE FOH M 35—12 1M CHSET DMA—C33—B00/N
20080909 | TUBO TERMRE FCH M 63—19 1M
20080910 TUBO TEEMRE FCH N 120-36 1M
PR,
COP/&LT.
DES. 20—12—-2006| JosE Barral IREDES
Logatipa 02-06-2014 VERF. Dirtricucas s Elatriddads
INDIEE DESCRIGAD [ETA ALTERADD APRONVADD DTS RUBRICA
FORMATO
Ad
ESCALA
SURSTITU CODIGD DO CAWPO DE APLICAGAD DESERHO W IMZICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

DLN-Z40-011/N

Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Técnicos

EDICAO: 2

C33-043-2006 — Manga aberta de reparacao

Termo—adesivo

Pintura termocromdatica

Calha

P . ~ . - Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
MANGA TERMR ABER WSRM 34/10 LEMT — IP
20060854 500 / RSBT
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |29-12-2008| José Barral =REDES
Logotipo 02-06—2014 VERIF. Distribuigaio de Elamicideds
INDICE DESCRICAO DATA | ALTERADO |APROVADD DATA RUBRICA
FORMATO
A4
MANGA ABERTA DE REPARACAO
ESCALA

SUBSTITUI

CODIGC DO CAMPO DE APLICAGAQD

DESENHO N* INDICE

C33-043-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico

Pag. 106/273



-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C33-044-2006 — Barra de terra para armario X

GO0+
- 23,51 23,51
E 301 ILL5+] 1351 13541 S+l 56,5¢1
- ! S
A
L }é L
s & 5 Py & & / v
o g o 3 o b
&/ 8 & & & & VA
| 0o o) o) O O 00|
R s
o = & ™ B
2 R M4 "2 2 2 3 L\—Z
H
u 4
Paos. Designagdo Quant. Observagdes
1 Barra de cobre electrolitico 30x5 (mm) 1 Terra de proteccgéo
Parafuso sext. MBx25 — INOX A2 5
2 Porca de cravar M8 — INOX A2 ° LigacBo das terras dos circuitos
Anilha plana M8 — INOX AZ 5
Anilhd de mola M8 — INOX AZ 5
Parafuso sexl, MaxZs — INOX A2 L Ligagde do terminal do condutor
3 Porca de cravar M8 — INOX A2 1 que liga o suporte de cabos e a
Anilha plana M8 — INOX AZ 1 barra de terra e ligagdo do
Anilha de mola M8 — INOX AD 1 terminal do condutor de terra
Parafuso sext. MBx16 — INOX A2 2 .
Fixagdo do barra de terra de
4 Anilha plana ME — INOX AZ 2 . )
protecgdo goc macigo
Anilha de mola M6 — INOX A2 2
Nota: dimensdes em mm
. ; ~ - - Nermalizagdo
Codigo Designacdo Utilizagdo de referéncia
Barra de terra RSBT
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |31-12-2006| José Barral =REDES
Lagotipo 02—-06—2014 WERIF. Digtribuigtio de Eletricidode
INDICE DESCRICAD DATA | ALTERADO |APROVADD DATA RUBRICA
FORMATO
Al
ESCALA ARMARIO X
SUBSTITUI CODIGD DD CAMFO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE
C33-044-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N
- REDES Catalogo Compllementar de Desenhos JUL 2023
Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos X
EDICAO: 2
C33-045-2006 — Barra de terra para armario W
137.5+1
21.3%1 21341
4,7%] Lo BEIE| . BATHL o 33,281 L 1P.3E] | 11441 37E 4,7%1
|s' |x' | |f |£ |_,=’ J |f
Xz Z X A
!}u P }J }J }J ?J ?JJ }J
/ o a al  af wf
= i 5 5/ s 8 5 & s
i v/ & v w &Y i A
g sy 5/ & 5/ 8y s/ s/ s/ 5/ -
O o0 O O O 0o O
g
5
m
Fos. Designacgdo Quant. Observagdes
1 Barra de cobre electrolitico 30x5 (mm) 1 Terra de protecgéo
Parafuso sext. M8x25 — INOX A2 6
Porca de cravar MB — INOX AZ 3] i . o
2 - LigagGo das terras dos circuitos
Anilha plana M8 — INOX AZ B
Anilha de mola M8 — INOX AZ 6
Parafuso sext. MBx25 — INOX AZ | Ligar terminal do condutor que
x Porca de cravar M8 — INOX AZ 1 liga o suporte de cabos e a
Anilha planag M8 — INOX A2 1 barra de terra e ligar o
Anilha de mola MB — INOX AZ ] terminal do conduter de terrg
Parafuso sext. MBx16 — INOX A2 2 .
Fixag@io da barra de terra de
4 Anilha plana M6 — INOX AZ 2 " .
protecgio ao macigo
Anilha de mola ME — INOX AZ 2
Nota: dimensdes em mm
g . " el Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
Barra de terra RSEBT
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |13-12—2006 | José Barral =REDES
Logotipo QZ—06—2014 YERIF. Distribuiciio de Eletricidode
INDICE DESCRIGAQ DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
BARRA DE TERRA P/
ESOALA ARMARIO W
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPD DE APUCAGAD DESENHO N INDICE
C33-045-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C33-046-2006 — Abracadeira de garra AL 56/62

I
45
LH I
- I
) 7 ==
=5 - E=E2E
N | |
Ly
ot
I
[
|
IR
I
|
|
|
| | 1
| /l\\z N
SR NEAY
| R0
L I \ T \
| i
|
| |
- . - e Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncig
ABRACADEIRA DE
20143859 GARRA 40,62 LSMT
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |12-12-2006  José Barral -REDES
Logotipo 0Z—06—2014 VERIF. Diutrimicile s Bistrishiurin
INDICE DESCRIGEAD DATA ALTERADD | APROVADOD DATA RUBRICA
FORMATO
A4
ABRACADEIRA DE GARRA
EscaLa AL 56/62
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAO DESEMHO N INDICE
C33-046-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C33-047-2006 — Abracadeiras de cremalheira AGVZ

- e . " g Normalizagdo
Cédigo Designhagdo Utilizagdo de referéncia
Abrag. crermalh.
20073826 INOX 16/25
Abrag. erernalh.
20073828 | "ok 25/40 RSBT — IP DIN 3017
20073829 | Abrag. cremalh. CHSET
INOX 32,50
Abrag. cremalh.
INOX_40/60
PROJ.
COP /ALT.
DES.  |13-12—2006 | José Barral =REDES
LDg'DtipO 02—-06—2014 “VERIF. Distribuigas de Elemncidads
INDICE DESCRIGAQ DATA | ALTERADC |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
ABRACADEIRAS DE CREMALHEIRA AGVZ
ESCALA

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAZAD

DESENHO N*

C33-047-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C33-048-2006 — Isolador de linha 226/3

b
|
|
‘ |
|
|
‘ .
. . - e Nermalizagdo
Cédigo Designhacdo Utilizacto de referéncida
Isolader 226/3 RABT — IF
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |11-12-2006 José Barral =REDES
Logotipe 02—0E—2014 VERIF. Distribuicao de Elericidode
INDICE DESCRIGAO OATA | ALTERADD [4PROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
_— ISOLADOR DE LINHA 226/3

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHO N*

C33-048-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C33-049-2006 — Unides de compressao de CU/SN

Normalizagdo

20060898 Uniio Comp. CU/SN 95 MM2

Cédigo Designagdo ili s o5
9 gnas Vtilizaggo de referéncia
UniGio Comp. CU/SN 35 MM2 | RSBT/CHSBT
20060897 Uni@ie Comp. CU/SN 50 MM2
LAMT /LSMT

José Barral 6

PROJ.
COP/ALT.
DES. 15-01-2007
Legotipo 02-068—2014 VERIF.
INDICE DESCRIGAD DATA ALTERADOD  |APROVADO DATA RUBRICA

-REDES

Distribuicao de Elericidode

FORMATO
Ad

ESCALA

UNIOES DE COMPRESSAO DE CU/SN

SUBSTITUI

CODIGC DO CAMFO DE APLICAGAQ

DESENHO N*

C33-049-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

DLN-Z40-

Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
Técnicos ~

EDICAO:

011/N

2

C33-050-2006 — Isolador SB 1

Var@io roscade M6x30 (inox)

B/ Porca M6 (inox)

21

D/ Anilha de mola M6 (inox)

Li&j/ﬁ,mlho plana M6 (inox) (x2)

Porca M6 (inox)
25
- | Isolador 5B
[t}
| 26
V —| Anilha plana M6 (inox)
B/Anilho de mola M6 (inox)
ﬁ Paraf. M6x16 (inox)
Nota: dimensdes em mm
. . " G Normalizagdo
Cédigo Designhagdo Utilizagdo de referdneia
Isolador SB1 RSBT
PROU.
COP/ALT. [13-12—2006 | José Barral
DES. =REDES
Logotipo 02—06—2014 VERIF. Distribuicao de Elewicidode
INDICE DESCRICAD DaTa ALTERADO  |APROVADO DaTa RUBRICA
FORMATO
Ad
ISOLADOR SB 1
ESCALA
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE
C33-050-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C33-051-2006 — Isolador de linha 226/2

o . " - Normalizagdo
Cédigo Desighacdo Utilizagdo de referéncia
Isclador 226/2 RABT
PROJ.
COP/ALT.
DS, 11-12—2006 | José Barral - RE DES
Logatipe 02-06-2014 VERIF. Distribuican de Elemcideds
INDICE DESCRIGAD 0aTa | ALTERADD [APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
— ISOLADOR DE LINHA 226/2
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE

C33-051-2006
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catélogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C34-001-2006 — Condutor CU extra flexivel

P . ~ A Normalizagdo
Cadigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
CABO COBRE ESTN EXT FLX | RSBT—PT—LAMT
20144069 TRANCA 16MM IP—CHSBT
CABO COBRE ESTN EXT FLX
20061008 TRANCA 25MM LSMT
PROJ,
COR/ALT.
DES. 10-05-2005 | José& Barral -REDES
Logatipo 02—-06-2014 VERIF. Distribuiran de Eletricidode
INDICE DESCRICAD DATA ALTERADD |APROVADOD DATA RUBRICA
FORMATO
A4
— CONDUTORES CU EXTRA FLEXIVEL

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAQ

DESENHO WN®

C34-001-2006

INDICE
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C44-001-2006 — Base para contador monofasico

Normalizagdo

Cédigo Designagéo Utilizagto s>
9 gndg & de referéncia
Base contador Contagens
monoféisico

PROJ.

COP/ALT.

DES. | 31-12-2006| José Barral =REDES

Legatips 02—-06—2014 VERIF. Distribuigao de Elemicidode

[NDIGE DESCRIGAD DATA | ALTERADG |APROVADO DATA RUBRICA

FORMATO
Ad

BASE P/ CONTADOR MONOFASICO

ESCALA

SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* IMDICE

C44-001-2006
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-REDES Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

Distribuicdo de Eletricidade

DLN-Z40-011/N

JUL 2023
EDICAO: 2

C62-8-0001-01 — Placa p/ identificacdo E-REDES para Armarios de Distribuicéo

REDES -
A SEGURANGAE

Distribuigio de Eletricidade IMPORTANTE PARATODOS.

Reportar anomalia ou avaria

Contacte-nos caso verifique algum armaria
de distribuicio aberto ou danificado.

PERIGO DE MORTE

Surorias elétricas | 26h chamada gratis

800 506 506

CARACTERISTICAS:

Fundo amarelo (CMYHK 0j0]100|0; RAL 102G)

Logo preto (EMYK 0|0{0] 100;RAL S005)

Font Mark Pro
= -REDES
[MOKE DESCRIGED C&TA ALTERADD  |APROVADG DATS RLERICS
PLACA P/ IDENTIFICA(;;E.D E-REDES
Escae PARA ARMARIOS AD BT
ELIESTITUL CONGD 00 CAMPD DE APLICACRD DESEMHI H* [ROIEE
C62-8-0001-01
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- REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C44-002-2006 — Base para contador e disjuntor monofasico

A s
C ) ( b}
- . « P Normalizagdo
Cadigo Designacgdo Utilizagdo de referéncig
Base cont_ disj Contagens
maonofdsico
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |31-12-2006] José Barral =REDES
Logotipe 02-06-2014| YERIF. Distribuigio de Elewricidode
INDICE DESCRICAD DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA

FORMATO
Ad

BASE P/ CONTADOR E DISJUNTOR
EscaLs MONOFASICO

SUBSTITUI CODIGOD DO CAMPO DE APLICACEQD DESENHO N* INDICE

C44-002-2006
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Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C44-003-2006 — Base para contador trifasico

[ o [ ] [ ] o]
) G
P . ,, .. ” Normalizagdo
Cadigo Designagdo Utilizagdo 6!
de referéncia
Base contador c
gl ontagens
trifésico &
PROJ.
COP/ALT,
DEs.  |31-12-2008| José Barral =REDES
Logotipo 02—06—2014 ERIF. Distribuicao de Eleicidode
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA

FORMATO
Ad

ESCALA

BASE P/ CONTADOR TRIFASICO

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APUCAZAD

DESENHO N*

C44-003-2006

INDICE
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023

EDICAO: 2

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C64-004-2015 — Ferragem de suporte do punho de comando de seccionador, em poste de betéo

até “14/MM04 e 16/MP04”
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023

EDICAO: 2

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C64-005-2015 — Ferragem de suporte do punho de comando de seccionador, em poste de betéo

acima de “14/MM04 e 16/MP04”
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

C64-006-2015 — Guia articulada para comando mecanico de seccionador em poste de betdo

M SPE QRN
THENLESHET OLNERYIOEE

Es] =z
= [
= g Wi [To]
B w8 |3
B o Q_ =z ;f}‘
z ul <0 |58
: o s |is
5 A 0ZO 4
o l.D) O Z<| o
¥ <9 ©
E . r Om
o2kl |SEwk
= ow i
3 < 0 e
- L | &
| 2 i |20l
I H 3 OQ;%
i a ] = =
< MR F<ol
i - HEEE .(O
5 ¢ _
, -, ~| |- 8 g |=¥
- ; 7 S £ - 5
[ ’ ( - : o
| \ 2 E 0
\ ! 2
\ | s ‘ 8 <
o ety H |5 ; g i
] B = = gy = i gy = I § 0
/ ETE e elole| 3 2 '
|\ \ slala g o
\ '] wi 4
4 \ sl g8 i
1 | SR |8 ;
‘-I L \ gl al o 3
| .
| | =]
L _ ! [
\": ) -—— | oy CE
2 - (111}
()
A

DIT — Diregdo Inovagéo e Desenvolvimento Tecnoldgico Pag. 122/273



DLN-Z40-011/N

- REDES Catadlogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C64-007-2015 — Reenvio para comando mecanico de seccionador em poste de betéo
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos
EDICAO: 2

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C65-014-2006 - Dispositivo anti nidificacéo p/ PT aéreo
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C65-015-2006 — Elétrodo de terra 14,3 -2 m

CAG 16

‘EE ______ u

. . o~ .o |Normalizago
Cédigo Designagdo SE
9 gnag Utilizagdo de referéncia
RABT — RSHT
Eléctredo de PT — LAMT
terra P — LAAT  |DMA-CB5-210/N
20080372 | 44 3 9M C/ABR | CHSBT — LSAT
LSMT
PROJ.
COP/8LT.
DES. 10—-05—2005 | José Barral -REDES
YERIF. Distribuigae de Elewicidode
INDICE DESCRIGAO DATA | ALTERADO |4PROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
b

ELECTRODO DE TERRA 143-2m

ESCALA

SUBSTITUI CODIGD DO CAMFO DE APLICAGAD DESENHD N* INDICE

C65-015-2006
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Distribuicdo de Eletricidade

DLN-Z40-

Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
Técnicos ~

EDICAO:

011/N

2

C65-016-2006 — Postes de betdo armado — Ligacdes a terra

s
T Coko de cobre de 35 mm2
£ :
% 3 J.'\\< Llgader duplo@
M
N Ligodor duplo pfeléctrodo O
B
3 O
0

Eléctrodo ftlpe voreta

PORMENOR DO LIGADOR DUPLO
P/ELECTRODO DE TERRA

PORMENOR DO LIGADOR DUPLO (&)

MATERIAL C/CARACTERISTICAS NUNCA INFERIORES &

LIGADOR DUFLO DO TIFO “AMARA" KBL

LIGADOR DUFLOD P/ELECTRODO DE TERRA TIPO “AMARA® KB

ELECTRODO DE TERRA EM ACO COBREADO DE @15x2000
REVESTIDO & CU (N/INFERIOR & 700 eam?

PROJ.
COP/ALT.
DES.  |31-12-2006| Jesé Barral =REDES
Logatipe 26-05-2014 VERIF. Distribsuipan de Elewicidode
INDICE DESCRICAD DaTa ALTERADO |APROVADO DaTa RUBRICA
FORMATO
A4
POSTES DE BETAO ARMADO
ESCALA LIGACOES A TERRA

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAZAD

DESENHO N*

C65-016-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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Distribuicdo de Eletricidade

DLN-Z40-011/N

Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
Técnicos

EDICAO: 2

C65-017-2006 — Instalacdo de elétrodos de terra — Vareta simples

AV ’
! 1l
| I
I
G A
g 9
E | I
g | H
i | N
(I
®
1
= ©
®
Peca Designacéo Cad._material
A TERM COMP CU/SN TUB 35-12 S/F 20060921
B Condutor de terra (CABO NU COBRE 35 19%1.55 20061026
ou CABO W 1X35 PT BAINHA INT VI/AM) 20144032
Al dei
C bl 20050972
D Electrodo Terra Ago/CU 14.3-2M C/ABR
PROJ.
COP./ALT.
DES.  |26-04—2005] José Barral =REDES
Logotipe 26-05-2014 WERIF. Disribuicdo de Elewicidode
INDICE DESCRIGAQ DATA | ALTERADO |APROVADQ DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
INSTALACAO DE ELECTRODOS
— DE TERRA
VARETA SIMPLES
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHD N* INDICE
C65-017-2006
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Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N

Técnicos

JUL 2023

EDICAO: 2

C65-018-2006 — Instalacdo de elétrodos de terra — Varetas em paralelo

v N .
1
1
'l I
[ |
L A
: @ *
£ b
I
o i
3 i
Peca Designacao Cod.matenal
A TERM COMF CU/SN TUB 35-12 S/F 20060921
B Condutor de terra (cabo de cobre nd 3Smm2 20061026
ou CABO W 1X35 PT BAINHA INT WD /AM) 20144032
C Abragadeira
20080972
D Eléctredo de terra ACO/CU14.3—2M C/ABR
PROJ.
COP./ALT.
DES.  |26-04—2005] José Barral - RE DES
Logotipo 28—05—2014] WERIF. Distribuigio de Elewicidede
[NDICE DESCRIGAD DCATA ALTERADO | AFROVADO DaTa RUBRICA
FORMATOD
A4
— DE TERRA

VARETAS EM PARALELO

SUBST

Tul

CODIGD DO CAMPO DE APUICAGAD DESENHO N*

C65-018-2006

INDICE
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Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C65-019-2006 — Instalacdo de elétrodos de terra — Serpentina simples

Ay rssx /
I H
1
I
I il
E 6\ L A
E £l Q
g I
® Il
! H
I H
I —
®
é‘-‘ @
(8]
Peca Designacéo Cod._material
A TERM COMP CU/SN TUB 35-12 S/F 20060821
B Condutor de terra (CABO NU COBRE 35 13X1.55 20061026
ou CABO W 1X35 PT BAINHA INT WD/AM 20144032
C Conector PARL PARAF LA 10-50 CuU 20060988
D CABO MU COBRE 35 19X1.55 20061026
PROJ.
COP./ALT.
DES, 26—-04—2005| José Barral - RE DEs
Logotipo FE—05—2014 VERIF. Distribuictio de Eletricidode
INDICE DESCRICAD DATA ALTERADO | APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
— DE TERRA

SERPENTINA SIMPLES

SUBSTITUI

CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHO N*

C65-019-2006

INDICE
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-

JUL 2023
EDICAO:

011/N

2

C65-020-2006 — Instalacdo de elétrodos de terra — Serpentina dupla

800 mm

Peca

Designacao Cod.matenal

TERM COMF CU/SN

TUB 35-12 S/F 20060821

Condutor de terra {CABO MU COBRE 35 19X1.55 au 20061026
CABD W 1X35 PT BAINHA INT VD/AM) 20144032

COMECTOR PARL PARAF LA 10-50 CU 20060383

o0 W >

CABO NU COBRE 35 18X1.55 20061026

PROJ.

COP./ALT.

DES. 26—04-2005| José Barral

Logetipo

26—05—2014

[NDICE

DESCRIGAD

DATA

ALTERADO |APROVADO

DATA RUBRICA

=REDES

VERIF. Distribuigdio de Elericideds

FORMATO
Ad

ESCALA

INSTALACAO DE ELECTRODOS

DE TERRA
SERPENTINA DUPLA

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICACAQ

C65-020-2006

DESENHO N*

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Téc

nicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023
EDICAO: 2

C65-021-2006 — Instalacdo de elétrodos de terra — Configuracao em estrela

=
=
=]
(=]
o0
o]
o
.
©
Peca Designacéo Cad matenial
A TERM COMP CU/SHN TUB 35-12 S/F 20060921
B CABO W 1X35 PT BAINHA INT WD/aM 20144032
C CONECTOR PARL PARAF LA 10-50 CU 20060988
D CABO NU COBRE 35 19x1.55 20061026
PROJ.
COP./ALT.
DES. 24-04-2005| José Barral -REDES
Logetipo PE—05—201 4 YERIF. Distribuigio de Eletricidode
INDICE DESCRICAQ DATA ALTERADQ [APROVADO DaTa RUBRICA
FORMATO
Ad
INSTALACAO DE ELECTRODOS
DE TERRA
ESCALA -
CONFIGURACAO EM ESTRELA
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APUCACAD DESENHO W* INDICE
C65-021-2006
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Técnicos

DLN-Z40-011/N
Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023

EDICAO:

2

C65-022-2006 — Instalacdo de elétrodos de terra — Configuracao em estrela

E
E
3
o
@
Peca Designacéo Caod.material
A TERM COMP CU/SN TUB 35-12 S/F 20060921
B CABO NU COBRE 35 19%1.55 20061026
C COMECTOR PARL PARAF LA 10-50 CU 20060988
D CABO NU COBRE 35 19X1.55 20061026
PROJ.
COP./ALT.
DES. 26—04—2005 | José Barral -REDES
Logotip<> 26—05—2014 VERIF. Diswribuitdo de Elewicidede
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
INSTALACAO DE ELECTRODOS
DE TERRA
ESCALA ~
CONFIGURACAO EM ESTRELA
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE
C65-022-2006
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos
EDICAO: 2

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C65-023-2006 — Postes tipo DR-GR-CR-R-DS-GS-CS - Ligacfes aterra
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Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C65-024-2006 — Ligacdes a terra— Pormenor de furacao nos postes tipo — DR-GR-DS-GS-CR-RD-

CS-SD-R-A
Furc 214 mm
p-4
Q
[Ty}
[5i]
Q
POSTES TIPO A B c OBSERVAGOES
DR1-DR2—DR3
240 850 300
GR1-GR2-GR3
DR
4-5- 5{;_&?_ 89 650 1303 300
4-5-6-7-86-9
oS
7S T2z 300
GS1
D5
i I L O 300
2-3-4-5-6-T—B—9
CR1
FURQ MA ABA DO L
RO 368 773 300 OPOSTO & DIAGONAL
CR2
FURD MA ABA DO L
02 418 | B3| 300 oposTo A DIAGONAL
CRI—CR4
FURG NA ABA DO L
e 18 823 3001 0POSTO A DIAGONAL
C51-052
336 536 200
501502
Cs3
86 645 200
S03
(54-055—-C56
845 696 200
504-SD5—506
R1-R2 Isas | 765 200 FURO NA ABA DO L
R 4285 825 OPOSTO & DIAGONAL
A1-AZ—A3 3165 586 200
PROJ.
COP/ALT.
DES. 31-12-2006| José Barral ] REDES
Logotipo 25-05-2014 VERIF. Distribulsde de Eletricdads
INDICE DESCRIGAQ DATA ALTERADO | APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
| PORMENOR DE FURACAO NOS POSTES TIPO

DR-GR-DS-GS-CR-RD-CS-SD-R-A

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAZAD

DESENHO N*

C65-024-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

Técnicos

Catalogo Complementar de Desenhos
C66-005-2006 — Armacéao TAL

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

Pag. 135/273
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C66-010-2006 — Ferro de suporte 32x330 para isolador RV

Tratamente do material:

62

330

125
75

Galvanizado a quente

. , ,. g Normalizagdo
Codigo Designagdo Utilizagdo de referéncid
FERRO SUP 32X330
20144224 <Ol RV LAMT DMA—CBB—131/E
PROJ.
COP/ALT.
DES. 10—05-2005 | José Barral .REDES
Logotipo 02—06—2014 VERIF. Dlstribuican de Eemcidede
INDICE DESCRIGAO DATA | ALTERADO [4PROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
FERRO DE SUPORTE 32x330
ESCALA

P/ ISOLADOR RV

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPD DE APLICAGAD DESENHO N*

C66-010-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N

u REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
htumtersivwsien Técnicos x
istribuicao de icidade EDICAO 2

C66-011-2006 — Ferro de suporte 32x430 para isolador RV

62

430

125

75

Tratamento do material: Galvanizade a quente

Normalizagdo
de referéncia

LAMT DMA—-CBB—131/E]

Cédigo Designagdo Utilizagdo

FERRQ SUP 32X430
20144225 1SOL R V

PROJ.

COP/ALT. |10—05—2005 | José Barral
DES. 6- REDES

Legotipe 02—06-2014 VERIF. Distribuicaio de Eletricidads
[NDICE DESCRICAD DATA | ALTERADC | APROVADO DaTa RUBRICA

FORMATO
Ad

FERRO DE SUPORTE 32x430
ESCALA P/ ISOLADOR RV

SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGEQ DESENHO N* IMDICE

C66-011-2006

DIT — Diregdo Inovagéo e Desenvolvimento Tecnoldgico Pag. 137/273



-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C66-012-2006 — Varetas de protecdo em AL

Cédigo Designagdio Utilizago g:rgﬁgfgﬁg
20145092 | VARETAS PROTECCAQ(VZ)AL/ACO 50
LAMT DMA—CB6—301/H
20145093 | VARETAS PROTECCAQ(VZ)AL/ACO 90
PROJ.
COP /ALT.
0ES. 10-05—2005 | José Barral -RE DES
Legotipa 02—06—2014 VERIF. Diigtribuiciin de Elstricidods
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO |4PROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
VARETAS DE PROTECCAO
ESCALA EM ALUMINIO

SUBSTITUI

CODIGC DO CAMPO DE APLICAGAQ

DESENHO N*

C66-012-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C66-013-2006 — Varetas de protecdo em CU

. . ~ G Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
20145094 VARETAS PROTECCAO(VZ)CU 25
20145095 VARETAS PROTECCAQ(VZ)CU 50 LAMT DMA—CE6—901 /H]
20145096 VARETAS PROTECCAO(VZ)CU 95
PROJ.
COP/ALT,
OES. 10-05—2005 | José Barral = R E DEs
Logotipo 0Z—06—2014 VERIF. Distribuipdo de Elericidode
INDICE DESCRICAQ DATA | ALTERADO [APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
ESCALA EM COBRE
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APUCAZAD DESENHO N* INDICE

C66-013-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C66-014-2006 — Conector paralelo parafuso LA 10-50 e 16-95 CU

Cadigo Designacdo Utilizagdo S:rr:qe?gigr?giz
20060988 CONECTOR PARL PARAF LA 10-50 CU al gSBLTAMT
DMA—-CE6—803,/N
20144109 | CONECTOR PARL PARAF LA 16—95 CU LAMT
PROJ.
COP/ALT.
DES. 10-05—2006 | José Barral E-RE DES
Lagatipo 02-06-2014 VERIF. Distribuigao de Elewicidods
[NDICE DESCRICAD DaTA ALTERADO  [AFROVADO DaTa RUBRICA
FORMATO
Ad
CONECTOR PARALELO PARAF
ESCALA LA 10-50 E 16-95 CU

SUBSTITUI

CODIGD DO CAMFO DE APUCAGAD

DESENHO N

C66-014-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C66-016-2006 — Sapatilho oval

)
ét/_
~

62

Cadigo Designagdio

Utilizagdo

Noermalizagdo
de referéncia

20145025 | SAPATILHO OVAL

12MM

LAMT

PROJ.

COP/ALT.

DES.

10-05—-2005

José Barral -REDES

Logatipo

02—-06—2014 VERIF.

[NDICE

DESCRIGAD

DATA

ALTERADO  |APROVADO

DATA

RUBRICA

Distribuicao de Elericidode

FORMATD
Ad

ESCALA

SAPATILHO OVAL

SUBSTITUI

CODIGC DO CAMPO DE APLICACAD

DESENHO N*

C66-016-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C66-017-2006 — Filaca de aluminio 6mm

AN

- . . e Normalizagdo
Codigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
20060964 F”—ACAB%UM'N'O LAMT DFT-C18-325/N
PROJ.
COP/ALT.
OES. 10-D5-2005 | José Barral - REDES
Lagotipo 02—06—2014 VERIF. Distrinviche de Eltricigade
INDICE DESCRIGAG paTa|  ALTERADO |4PROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
FILACA DE ALUMINIO 6 mm
ESCALA
SUBSTITUI CODIGD DD CAMPO DE APLICAGAQ DESENHO N* INDICE
C66-017-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N

Técnicos

JUL 2023

EDICAO: 2

C66-018-2006 — Transicao aérea/subterranea - Armacédo TAL (conjunto)

@— Terminal de aperto por estribo.

@— Cabo ou vareta

@—Ccr.fxa de fim de cabo M.T.

@
®

— Descarregador de sobretensoes.

— Ferragem de suporte dos 0.5.7 /caixa de

fim de cabo.

Ligagée D.5.T. & T.P.

Tubo PVC 87160 — Pn 10

®—Fif&' de ago inox J‘/2,

@—Tubo PVYC 825 mm p/ protecgdo do cabo

terro do descarregador de sobretensoes.

—Tubo PVC 825 mm p/ protecgdo do cabo

terra do comando do seccionador.

@— Plataforma de manobra.

Electrodo de Terra

PROJ.
COP/ALT.
|Mterade o legotipo & pegas 2,6 & B 07 -04—14 DES. 10-05—2005 | José Barral -RE DES
(E) Alterado tubo #125 p/@160 G7—10—11 VERIF. Distribuig#io de Elamicidods
INDICE DESCRIGAD DATA |ALTERADO (APROVADO DATA RUBRICA

FORMATO
Ad

ESCALA

TRANSICAO AEREA / SUBTERRANEA

ARMACAO TAL
( CONJUNTO )

SUBSTITUI

CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N*

C66-018-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C66-019-2006 — Conector paralelo parafuso AL/ACO 160 mm2

P = P
| | |
i ‘ | i ‘
| |
. . . e Nermalizagdo
Codigo Designacgto s 3,
9 anag Utilizagdo | 4o referéncia
CONECTOR PARAL PARAF
— DMA—CBE6—803/N
20060987 AL 1607160 LAMT—LAAT /
PROJ.
COP/ALT.
DES. 12-12—2006 | José Barral .RE DES
Lagetipo 02—06—2014 VERIF. Distribuicain de Eleticidads
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTER&DO  |aPROVADO DATA RUBRICA

FORMATO
Ad

ESCALA

CONECTOR PAR PARAF
AL/ACO 160 mm2

SUBSTITUI

CODIGD DO CAMPO DE APLICAZAD

DESENHO N*

C66-019-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C66-020-2006 — Unides de compressao para cabos almelec

o . " . " Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referér?cicl
Unigio p/cabo
Uﬁl_';e';‘}czio LAMT DMA—C66—800/E
Almelec 117
PROJ.
COP/ALT.
Es.  |31-12-2008| José Barral =REDES
Lagotipe 02-08-2014 VERIF. Distribuiréio de Eletricidads
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADD |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
UNIOES DE COMPRESSAO P/
ESCALA CABOS ALMELEC

SUBSTITUI

CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHD N*

C66-020-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C66-021-2006 — Conector paralelo parafuso AL/ACO 20-90 mm2

[ [ ]

)

a8

ﬂ@%
1

- . . - - Normalizacdo
Cédigo Cesignagdo Utilizagdo de referéncia
CONECTOR PARAL _ _
20144111 | DL CAF AL 20-90 LAMT DMA—C86—803/N
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |13-12—2006 | José Barral -REDES
Lagatipo 02-06-2014 VERIF. Distribuigie de Eletricidade
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
CONECTOR PAR PARAF
— AL/ACO 20-90 mm2
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE
C66-021-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C66-022-2006 — Unides pré-formadas para cabos AL/ACO

P . " L n Normalizagto
Caédige Designacdo Utilizagdo de referéncia
Unido
278304 30 mm2
Unido
278305 50 mm2
Unidio LAMT
278307 20 mm2
Unido
278308 90 mm2
Unido
278310 160 rmm2
PROJ.
COP/ALT.
DES. 31-12-2006| José Barral -RE DES
Logetipe 02—-06—2014 WERIF. Distribuiciie de Eletricidods
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO |aPROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
ESCALA

CABOS AL/ACO

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLUCAGED

DESENHO N*

C66-022-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C66-023-2006 — Transicdo aérea/subterrdnea — Armacéao de fim de linha (conjunto)

% L

fim de cabo.

nd de 35m mz

© ® 0 ®@ OOOOG

— Cabo ou Vareta.

— Terminal de aperto por estribo.

—Caixa de fim de cobo M.T.

— Descarregador de sobretensoes.

— Ferragem de suporte dos D.5.7. /caixa de

— ligagdo D.5.7T. & T.P. por cabo de cobre

— Fita de aco inox 5/2”

— Tubo PVC @160 — FPn 10

— Tube PVC #25 mm p/ protecgdo do cabo

terra do descarregador de sobretensées.

— Tubo PVC @25 mm p/ protecgdo de cabo

terro do comando do seccionador.

S)

AN NS

AN NN

— Eléctrodo de Terra

* Nesta montagem devem utilizadas duas fitas sobrepostas em diagonal

— Plataforma de manobra.

PROJ.
Alterade o legotipo e COP/ALT.
pega 2 07—04-14 DES. 21—-10—2004| José Barral
A.Itcradu tubo #125 p/e160 ai—10-11 VERIF.
INDICE DESGRICAD DATA | ALTERADO |ARROVADO DaTa RUBRICA

©-REDES

Distribuiviio de Elewricidade

FORMATO
Ad

ESCALA

TRANSICAO AEREA / SUBTERRANEA

ARMACAO FIM DE LINHA

( CONJUNTO )

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICACAD

DESENHO n*

C66-023-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C66-024-2006 — Estaca de sinalizacéo 30

3
©
[Tg]
- , - e Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
Estaca de
20145664 Sinalizagdo 30 LAMT—LSMT
PROJ.
COP/ALT,
DES. 10—05-2005 | José Barral .RE DES
Logetipo 02-06-2014 VERIF. Distribuicsio de Elewricidede
INDICE DESCRIGAD OATA| ALTERADO [4PROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
ESTACA DE SINALIZACAO 30
ESCALA

SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHO N*

C66-024-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N

Técnicos

JUL 2023

EDICAO: 2

C66-025-2006 — Estaca de sinalizacéo 50

5
?
i
- . - - Normalizagdo
Cadigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
Estaca de
20145691 Sinalizagdo 50 LAMT—LSMT
PROJ.
COP/ALT.
DES. 10-05—2005 | José Barral .RE DES
Lagotipo 02—06—2014 WERIF. Distribuisto de Eletricidode
INDICE DESCRIGRD 0aTA | ALTERADO  |APROVADO DATA RUBRICA
FORVATO
A4
ESTACA DE SINALIZACAO 50
ESCALA

SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N*

C66-025-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Técnicos

Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023
EDICAO: 2

C66-028-2006 — Ferro de suporte M 16-280 para isolador horizontal

rl

FE

Ml

Designagdo Dimensdes (mm)
rl r2 e
F16—280 20 70 280
. . . el Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
20144226 FERRO SUP M18X250 ISOL R H LAMT
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |23-12-2008 José Barral =REDES
Logotipo 02—-06—-2014 VERIF. Distribuicao de Eletricidode
INDICE DESCRIGAQ DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUERICA
FORMATO
Ad
FERRO DE SUPORTE M 16-280 P/ ISOLADOR
EScAL HORIZONTAL

DESENHO M.*

INDICE

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD

C66-028-2006

Pag. 151/273
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C66-029-2006 — Parafuso de cabeca sextavada com porca M 10x45

N
|
o
_— -1 2
é ./
45
Cédigo Designagéo Utilizagdo Egrgﬁgigﬁsa
PARAFUSO CAB SEXT PR C/PRC
20144338 AB B M1OX4S LAMT
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |23-12-2008| José Barral RE DES
Legoatipe 02—06—2014 VERIF. Distribuigao de Elericidade
INDICE DESCRICAD DATA ALTERADD | APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA
ESCALA C/ PORCA M10x45

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHO M.*

C66-029-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N
- REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Técnicos

Distribuigdo de Eletricidade E D | CA O i 2

C66-030-2006 — Estrutura fixacdo antenas tipo YAGI em postes de betdo - 15 kV
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catadlogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C66-031-2006 — Estrutura para fixacdo do armario de comando - 15 kV

4
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C66-032-2006 — Unides de compresséao para cabos AL/ACO

P . - - - Normalizagdo
Cadige Designagdo Utilizagdo de referéncia
20144319 | LIG UNIAO COMP AL/ACO 30
20144320 | LIG UNIAO COMP AL/ACO 50 LAMT
20144321 LIG UNIAD COMP AL/ACO 90
_— LIG UNIAO COMP AL/ACO 130 LAAT DMA—CB6—B800/E
UNIAD COMP TENSAO COMPL
20144323 AL/ACO 160 LANT—LAAT
UNIA0 COMP TENSAO COMPL LAAT
UNIAD COMP TENSAO COMPL
AL/ACO 325
UNIAD COMP TENSAD COMPL LAAT
AL/ACO 400
UNIAD COMP TENSAD COMPL
AL/ACO 485
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |31-12—2008| José Barral -RE DES
Lagatipe 02—0BE—2014 VERIF. Distribuicéo de El etricidode
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTER®DO | 4PROVADO DATA RUBRICA

FORMATO
Ad

ESCALA

UNIOES DE COMPRESSAOQ P/
CABOS AL/ACO

SUBSTITUI

CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHO N*

C66-032-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C66-033-2006 — Conector paralelo parafuso AL/CU 16-70/6-25

an

an

16-70 / 6-25

- . ~ - - Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referdncia
CONECTOR PARL PAF AL/CU _ _
20144092 16—70/6-25 LAMT DMA—CB6—803/N
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |31-12-2008| José Barral =REDES
Logatipo 02-06-2014 VERIF. Distribuigéo de Eletricidere
INDICE DESCRICAQ DATA | ALTERADO  [APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
CONECTOR PAR PARAF AL/CU
ESCALA

SUBSTITUI

CODIGD DO CAMPO DE APLICACAQ

DESENHO N*

C66-033-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C66-034-2006 — Conector paralelo parafuso — LA NI GA 2P 10-50

0

. . . e Normalizagdo
Cédigo Cesignagdo Utilizagdo de referéncia
20070658 LG PARF LAT NIQ GA 2P LAMT DMA—C66—803,/N
PROJ.
COP/ALT.
DEs.  |10-05-2006 | José Barral =REDES
Legotipo 02—-06—2014 VERIF. Distribuitao de Eleticidode
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
CONECTOR PAR PARAF
EScALA LA NI GA 2P 10-50
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAQ DESENHO N* INDICE

C66-034-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C66-035-2006 — Fita de cobre 8x1 mm

s . - el Normalizagdo
Codigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
CAMT — IP
20060967 | TR SHERE RABT DFT-C18-325/N
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |10-05-2005] José Barral RE DES
Logetipe 02—06—2014 VERIF. Dilstribuigho de Eletricideds
[NDICE DESCRICAD DATA ALTERADD  [APROVADD DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
FITA DE COBRE 8x1 mm
ESCALA
SUBSTITU CODIGC DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHD N* INDICE
C66-035-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C66-036-2006 — Fita de aluminio 8x1 mm

. . " . Normalizagtio
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
20060966 | 'TA ALUMINIO LAMT DFT-C18-325/N
S50MM
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |19-12-2006 José Barral =REDES
Logatipo 02—-06—2014 VERIF. Distribuigdo de Elewricidode
[NDIGE DESCRICAC DATA ALTERADD | APROVADD DaTA RUBRICA
FORMATO
Ad
— FITA DE ALUMINIO 8x1 mm

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAZRD

DESENHO N*

C66-036-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N

Catalogo Complementar de Desenhos
-REDES eme JUL 2023
Distribuigdo de Eletricidade Tecnlcos EDICAO 2
C66-037-2006 — Conector paralelo parafuso AL/ACO 235 mm?2
fan i ~7 I !'V Ny FV+T\
1 | |
| | |
o . o Sl a MNormalizagdo
Cadigo Designagdo Utilizago de referéneia
CONECTOR PARAL PARAF
20144107 AL 2357235 LAMT—LAAT  |DMA—C66—803/N
PROJ.
COP/ALT.
OES. 12—12—2006 | José Barral -REDES
Legetipo 06—06—2014 VERIF. Distriouivio de Eletricidade:
INDICE DESCRICAD DaTA ALTERADOG | AFROVADO DaTA RUBRICA
FORMATO
Ad
CONECTOR PAR PARF
EscALA AL/ACO 235 mm2

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHD N*

C66-037-2006

IMDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos
EDICAO: 2

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C66-038-2006 — Estrutura para fixacdo antenas tipo YAGI em postes de betdo 30 kV

330N
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catadlogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C66-039-2006 — Estrutura para fixacdo para armario de comando — 30 kV
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C66-040-2006 — Filaca de cobre 4 mm

. . - . o Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizag@o de referéncia
CAMT — 1P
20144228 | mcimaGBRE RABT DFT—C18—325/N
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |31-12-2008| José Barral -REDES
Legetipa 06—-06—-2014] \ERIF. Distribuighe de Eletrivdode
INDICE DESCRICAD pata| aLTERaDO [aeROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
FILACA DE COBRE 4 mm
ESCALA

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHO N*

C66-040-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N
- REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Técnicos

Distribuicdo de Eletricidade

EDICAO: 2

C66-041-2006 — Postes metdlicos — Piquetagem

_.E'?‘E.%.H’?'ﬂ“,_._._% _________ % ......... @_ ............... —

r -1
HA L= - | e It
o A L T
= | -l
|
|
APCIO EM ANGULO
[X] - EsTacA DEFINIDORA DA DIRECGAO
m — ESTACA DEFINIDORA DO CENTRO DO POSTE
NOTA : Todas as estacas serdo numeradas
PROW.
COP/ALT.
DES.  |31-12-2006| José Barral E-REDES
Lagotipo 26—05—2014 VERIF. Distribuigan de Elemicidade
INDIGE DESCRIGAD DATA ALTERADO [APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
POSTES METALICOS
ESCALA PIQUETAGEM
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAQ DESENHO N* INDICE
C66-041-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico

Pag. 164/273



-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C66-042-2006 — Postes de betdo armado — Piquetagem

_EXQIJ_AHN@___@___}:@:{_

APOIO EM ANGULD

@ — ESTACA DEFINIDORA DA DIRECCAQ

_._.% _______________ —

m — ESTACA DEFINIDORA DO CENTRO DO POSTE

NOTA @ Tedas

as estacas serdo numeradas

PRO.
COP/ALT.
DES. 31-12-2006| José Barral
Logotipa 26-05-2014 VERIF.
[NDICE DESCRICAD DaTA ALTERADD |APROVADOG DATA RUBRICA

©-REDES

Distribuigaio de Elemricidades

FORMATOD
Ad

ESCALA

POSTES DE BETAO ARMADO

PIQUETAGEM

SUBSTITUI

CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHO N*

C66-042-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C66-043-2006 — Filacas pré-formadas tipo omega

. . . oo~ |Normalizagdo
Codigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
Filaga omega (7,0 mm)
Filaga omega (9,0 mm)
Filaga omega (12,0 mm) LAMT
Filaga omega (14,0 mm)
Filaga omega (14,6 mm)
PROJ.
COP/ALT.
DES, 10—05—2006 | José Barral .REDES
Logotipo Q6—06-2014 VERIF. Dierfinsipls de Evwridkiode
INDICE DESCRIGAD DATA ALTERADC  |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
——|  FILACAS PRE-FORMADAS TIPO OMEGA

SUBSTTUI

CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHD N*

C66-043-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C66-048-2014 — Ferragem de fixacao para balizor em postes de linhas MT

. !
F-————7 i3 - F-== ] } : --
I /A o
240 !
' |
I
I I
1
’ |
/L/ I
~ i | -
- | i
~ | P e
: -
_q}_'_ ] // 1
AT A
T T
| /\J =]
l A 8
! Furos @ 22 i
I
| |
I
| |
| o
]
o
1
| |
I
I
. 200 |
' |
I
|
T N
Y
I W] i A
| e
1 /:}
h
‘ ™ b=
‘ <7 2
ESTRUTURA EM FERRCQ U B0x45
PESC 10,7 kg
PROJ.
COR/ALT.
DES. 13—05-2014 | José Barral -REDES
VERIF. Diimiwribeniplis vis Flatrisiriors
INDICE DESCRIGAD DaTA | ALTERADO |aPROVADD DATA RUBRICA

FORMATO
Ad

ESCALA

FERRAGEM DE FIXACAO P/ BALIZOR
EM POSTES DE LINHAS MT

/

SUBSTIMTU

CGDIGO DO CAMPO DE APLICAGRO

DESENHO N*

C66-048-2014

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

EDICAO:

JUL 2023

2

C66-051-2014 — Ferragem para cabo ADSS — Descida de cabos poste betdo

Peso de Ref. 73kg

2xF-8+2xM12-8

+ 1 Sup. Cx. Fusao

2xF-1a8+M12-1.....

Ver Des. C66-060-2014

Ver Des. C66-069-2014

N
o
Q -
w
Q
W
=
¢ 5 m ao solo
PROJ. R
LEV. TOP. Nl
DES. woe/e| -REDES
N* do Desenho 15/04/14 YERIF. =Y Distrisuichio de Eletricidads
INDICE DESCRICAD DATA ALTERADO | APROVADO DATA RUBRICA

FORMATO

FERRAGEM PARA CABO ADSS

ESCALA

/

DESCIDA DE CABOS EM POSTE DE BETAO

SUBSTITU

CODIGOS DE CERA

N* DESENHO

C66-051-2014

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos
EDICAO: 2

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C66-052-2014 — Ferragem para cabo ADSS — Conjunto de suspensao para poste de betdo
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos
EDICAO: 2

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C66-053-2014 — Ferragem para cabo ADSS — Conjunto de amarracédo para poste de betdo em

alinhamento ou angulo
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos
EDICAO: 2

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C66-054-2014 — Ferragem para cabo ADSS — Conjunto de amarracédo para poste de betdo em

reforco ou fim de linha
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023

EDICAO: 2

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C66-055-2014 — Ferragem para cabos ADSS — Conjunto de suspensdao para poste metalico
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DLN-Z40-011/N

JUL 2023
EDICAO: 2

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

Distribuicdo de Eletricidade

C66-056-2014 — Ferragem para cabos ADSS — Conjunto de amarragdo para poste metalico

©-REDES
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DLN-Z40-011/N

JUL 2023
EDICAO: 2
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Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos
C66-057-2014 — Ferragem para cabos ADSS — Bloco de suspenséao

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES
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DLN-Z40-011/N

- Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
DREDES Teécnicos ~
istribuigdo de Eletricidade EDICAO 2
C66-058-2014 — Ferragem para cabo ADSS — Perno M16
90 A 90
_ _
© T Yrr——1 00 T T Yl
= IR - - - - - - - - - I
~ - T ==+
1 | —
TIPO POSTE "A"
M16-1 140-225 120
M16-2 226-323 220
M16-3 324-411 305
M16-4 412-505 400
M16-5 506-603 500
M16-6 604-691 585
M16-7 692-785 680
M16-8 786-887 780
M16-9 888-985 380
M16-10 986-1085 980
3 Anilha M16 2
2 Porca M16 2
1 Pernos M16 1 Vardo @ 16
POS. |DESIGNACAO|QUANT. | MATERIAL
PROJ,  Cran
I[;E\;--TUP- 1/03/10 M -REDES
N DO DESENHO 15/04/14 VERIF. Distribuizie de Eletricidods
IMDICE DESCRIGED DATA ALTERADO | APROVADO DATA RUBRICA
romae FERRAGEM PARA CABO ADSS
PERNO M186
/ SUBSTITUI CADICOS DE DERA N* DESENHO INDICE
C66-058-2014
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catalogo Com;_)rlggg]?ggzr de Desenhos JUL 2023
Distribuicdo de Eletricidade A
¢ EDICAO: 2
C66-059-2014 — Ferragem para cabo ADSS — Perno M12
90 A 90
— ] 1 —
~ 0 Yrr—1 T 17T
—fr _ _ _ _ _ _ _ _ |
= A N N
1 | —
TIPO POSTE "A"
M12-1 140-225 120
M12-2 226-323 220
M12-3 324-411 305
M12-4 412-505 400
M12-5 506-603 500
M12-6 604-691 585
M12-7 692-785 680
M12-8 786-887 780
M12-9 888-985 880
M12-10 986-1085 980
M12-11 1086-1185 1080
M12-12 1186-1285 1180
3 Anilha M12 2
2 Porca M12 2
1 Pernos M12 1 Vardo @ 12
POS. DESIGNACAO QUANT. MATERIAL
PROJ. R
N* DO DESENHO 15/04/14 :;E; - LR ’él/}. -REDMES
INDICE DESCRIGAD DaTA ALTERADD | APROVADD R DATA RUBRICA

FORMATOD

FERRAGEM PARA CABO ADSS

ESCALA

/

FPERNO M12

SUBSTITU

CODIGOS DE 0BRA

N* DESENHO

C66-059-2014

INDICE
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Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C66-060-2014 — Ferragem para cabo ADSS - Suporte de fixacdo/amarracao

45 l.
Vo7
0 !
Sl |
Fill IR _ . r Y _ 1
N J pu i L K
< @18(4x)
60 50 A 50 60
- | | —
O o | 0 | N\_L80xs
___d> Ay _ .
H Ry S 7
| | | |
I | | |
30 ) = | 90 |, = |30
TIPO POSTE "A"
S-1 110-262 180
S-2 263-422 340
S-3 423-582 500
S-4 583-742 660
S-5 743-902 820
S-6 903-1062 980
PROJ. K
LEV. TOP. .
DES. 1/09/10| /L -REDES
N* DO DESENHG 15/08/14 VERIF. - Distriouisto de Eletricidats
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO | APROVADO DATA RUBRICA

FORMATO

FERRAGEM PARA CABO ADSS

ESCALA

/

SUPORTE DE FIXACAD / AMARRACAO

SUBSTIUI

CO0IGOS DE OBRA

N* DESENHO

C66-060-2014

INDICE
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Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N

- JUL 2023
DRED,ES Teécnicos ~
istribuigGo de Eletricidade EDICAO 2
C66-061-2014 — Ferragem para cabo ADSS — Estribo M16
| 90 |
‘ ‘ M16
— e
(i) 1t
|[ r "i Jl |[ r ! J| [ ! !lj ] %
[ I I 1 | [ I I ] [ i i ] u‘)
L Ll o
|
]/
3 Anilha M16 4
2 Porca M16 6
1 Estribo M16 1 Vardo @ 16
POS. DESIGNACAO QUANT. MATERIAL
PROJ. "i_?_')p\/v\,_Jl(
N* DO DESENHO ;?S - LR ’g/f)‘ -REDmES
INDICE DESCRIQ}O DaTa z#;;:ﬂ: APROVADO EE DATA RUBRICA
o FERRAGEM PARA CABO ADSS
ESTRIBO M16
/ SUBSTITUI CODIGOS DE DERA M* DESENHO INDICE
C66-061-2014
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'REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
Distribuigdo de Eletricidade TeCI’]ICOS EDICAO 2
C66-062-2014 — Ferragem para cabo ADSS — Suporte “A”

85 95 70
!
SN S
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<
Z 1T, 7T
| | L80x3
@18(4x)
45 175 0
|
A1 ZERZ
Tg)
<t
N _ S I Y
W P
| |
PROJ. N Eeany
LEV. TOP. N|
DES. 1/08/10| /L7 -REDES
N' DO DESEMHO 15/04/14 VERIF. A Distribuipho de Eltricidads
INDICE DESCRICED DaTA ALTERADO | APROVADD CATA RUBRICA
o FERRAGEM PARA CABO ADSS
SUPQRTE "A"
ESCALA
/ SUBSTITLI CODIGOS DE GBRA N DESENHO INDICE
C66-062-2014
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'REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
Distribuigdo de Eletricidade TeCI’]ICOS EDICAO 2
C66-063-2014 — Ferragem para cabo ADSS — Suporte “B”

70 95 85
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@18(4x)
30 175 45
L0 | I
< ! |
63 _ M _
L/ 1/
| I
PROJ. K|
LEV. TOP. A~
DES. wos/se| -REDES
N* DO DESENHO 15/04/14 ERIF. L Distrisuica e Eletricidats
INDICE DESCRICAQ DaTa ALTERADD | APROVADO DATA RUBRICA
rome FERRACGEM PARA CABO ADSS
coan SUPORTE "B”
/ SUBSTITUI CODIGOS DE OBRA N* DESENHO INDICE
C66-063-2014
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Catalogo Complementar de Desenhos
.REDES g p, ' JUL 2023
Distribuigdo de Eletricidade Tecnlcos EDICAO 2
C66-064-2014 — Ferragem para cabo ADSS — Suporte “C”
30 80 165 95 70
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18(4x)
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A ¥ A |
< 3
N &4
NP
i
PROJ. ™
LEV. TOP. g
DES. /o0 L7 -REDES
CODIGDS DE CBRA 15/04/14 WERIF. - Distribuigio de Eletricidade
INDICE DESCRIGAD DaTA ALTERADD | APROWADO [ATA RUEBRICA
romae FERRAGEM PARA CABO ADSS
oA SUPORTE C
/ SUBSTTUI CODIGOS DE OBRA N* DESENHO INDICE
C66-064-2014
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Catalogo Complementar de Desenhos
.REDES g EI)' _ JUL 2023
Distribuigdo de Eletricidade ecnicos EDICAO 2
C66-065-2014 — Ferragem para cabo ADSS — Esquadro “D*“
117 136
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=
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| |
Barra 80x8
191
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™~
PROJ. e
LEV. TOP. J,\.|
DES. esse| A -REDES
N* DO DESENHO 15/04/14 VERIF. B Distribuicho de Eletricidade
INDICE DESCRIGAD CaTA ALTERADO | APROVADO CATA RUBRICA
rom FERRAGEM PARA CABO ADSS
ESQUADRO "D”
ESCALA
/ SUBSTITUI CODIGOS DE OBRA W DESENHO INDICE
C66-065-2014
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Catalogo Complementar de Desenhos
.REDES g EI)' . JUL 2023
Distribuigdo de Eletricidade ecnicos EDICAO 2
C66-066-2014 — Ferragem para cabo ADSS — Suporte “E”
775
L80x8
\
N n
L/
i 3
| | | | |
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0 — 7 — N . Ty A _
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3
30 80 165 95 30
PROJ. ER=".
LEV. TOP. g
DES. 1/0s/10| /L~ REDES
M* DO DESENHO 15/04/14 YERIF. A Distribuicao de Eletridade
INDICE DESCRIGAD DaTa ALTERADO | APROVADD CATA RUBRICA
romae FERRAGEM PARA CABO ADSS
SUPORTE "E”
ESCALA
/ SUBSTITUI CADIGOS DE DERA N* DESENHO INDICE
C66-066-2014
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Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N

-REDES eme JUL 2023
Distribuigdo de Eletricidade TeCI’]ICOS EDICAO 2
C66-067-2014 — Ferragem para cabo ADSS — Suporte “F”

L80x8
30
L |
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7 7 Z 7
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@18(3x)
T =
o
<
TR
———D B
o
<
|
45 95 70
PROJ. N
LEV. TOP. .
DES. /09510 7 E-REDES
N* DO DESENHO 15,/04/14 VERIF. 4 Distribuiro de Eletrxcidae
INDICE DESCRIGAD DaTA ALTERADO | APROVADO CATA RUBRICA
FERRAGEM PARA CABO ADSS
SUPQORTE "F”
ESCALA
/ SUBSTITUI CODIGOS DE OBRA M* DESENHO INDICE
C66-067-2014
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Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C66-068-2014 — Ferragem para cabo ADSS — Suporte de fiador/Baixada para poste de betéo

25 50 A 50 25 25 4
T T
i i 0 e
LD HERNS
oy |\ (. = [ _ —+
e o
| .
| 1
I
I ____ L___J____L __________ —
[ uy
ff o \ o
— D
=
|
TIPO POSTE A
F-1 110-265 180
F-2 266425 340
F-3 426585 500
F4 586-745 660
F5 746-905 820
F-6 | 906-1065 980
F-7 | 1066-1225 1140
F-8 | 1226-1385 1300
4 Parafuso M12x25 1
3 Anilha M12 1
2 Porca M12 1
1 Suporte Fiador/Baixada 1 L45x4
PCS. DESIGNA(;?\O QUANT. MATERIAL
PROV. R
LEV. TOP. .
DES. /09510 7 -REDES
N* D0 DESENHO 15/04/14 WERIF. A Distribuigho de Elktricidade
INDICE DESCRICAD DATA ALTERADO | APROVADO DATA RUBRICA

FORMATO

FERRAGEM PARA CABO ADSS

ESCALA

/

SUPORTE DE FIADOR / BAIXADA
PARA POSTE DE BETAQO

SUBETTUI

CODIGOS DE OERA N DESENHO

C66-068-2014

INDICE
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- REDES Catadlogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C66-069-2014 — Ferragem para cabo ADSS — Suporte caixa de fusao poste betéo
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Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos
C66-070-2014 — Ferragem suporte para quadros metalicos de MT

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023
EDICAO: 2

C13-0-0003-00 - Identificacdo de postes de betéo

LINHA PRINCIPAL

OBS:

")

| 27A
4 LNeor
w8111

| 27A
gg‘# LNBO** |
", 6111-02°

- FUNDO PINTADO COM ESMALTE DE COR PRETA.
- CARACTERES PINTADOS COM ESMALTE DE COR BRANCA.
~ AS RESTANTES DIMENSOES DOS CARACTERES SAO DE ACORDO COM A NP-89.
(@) - COTA DIMENSIONADA EM FUNCAO DA LARGURA DO POSTE.

- CASO NAO HAVER RAMAIS, NAO DEVERA APARECER ULTIMOS 3 CARACTERES.
(**) - PODERA SER 10, 15, 30, 60 OU 130, DEPENDENDO DO NIVEL DE TENSAQ EM kV.
- PINTURA LOCALIZADA ACIMA DA PLACA "PERIGO DE MORTE", ALTURA AO SOLO 2 2,3 metros.

11

LEW. TOP. J n
5 |incicagse da altura da Finkura em relagia 2o 2k | 20120405 RAFREL CARDOSD | pES, 20131203 | IILLARES = R E DE S
A Alteragao da Legenda & logotipo EDP. 0140122 CARLDS PERERA| vERIF. 20131204 mr\L Distribuico de Ektrcidade
INDICE DESCRIGAD DATA ALTERADO | APROVADO DATA TruBRICA
FORMATO
I NOMENCLATURA DA LINHA
DIRECCAO s
Departamento ouTPUT )
P PINTURA DE LEGENDA PARA

NUMERACAO DE APOIOS E NOMENCLATURA DE LINHA

SUBSTITU

Codigo SIT da Linha-411 002

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD

NePLRouMN2Rx / N2DP

DOCUMENTD N

C13-0-0003-00

NDICE
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Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z

40-011/N

JUL 2023
EDICAO: 2

C13-0-0002-00 — Chapa de identificacdo concessionaria

@22

-REDES

Distribui¢Go de Eletricidade

400
425
MATERIAL: PLACA DE ALUMINIO TELE—REFLECTORA COM ESPESSURA DE 4,0mm (GARANTIA DE 7 ANOS).

EXECUGAO: SIMBOLOGIA E CONTACTO SERIGRAFADO;

FIXACAO: ALTURA AQ SOLO>2,30

IDENTIFICAGAO DO APOIO E DA LINHA EM TELE—RECORTADC (GARANTIA DE 7 ANOS).

FROJ. 311242020

LEV. TOR,

m| oo

DES. 32/2020

A

VERIF.

INDICE

DESCRIGAO

DATA

ALTERADO

APRCVADD DATA

RUBRICA

-REDES

DistribuisEo de Elstricidade

FORMATO

DIRECAO a4

NOMENCLATURA DA LINHA

Departamento OUTPUT

11

ESCALA

CHAPA DE IDENTIFICAGAO

CONCESSIONARIA

SUBSTIUI

Codigo SIT da-Linha-411 001

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAOD

N2 de Processo / N2 da Qbra DM

DOCUMENTO N*.

(13-0-0002-00

INDICE
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Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N

Técnicos

JUL 2023

EDICAO: 2

C13-0-0001-00 — Chapa de identificacdo para postes metdlicos
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B [drern do espsssa 4 chap W H C.PESEIRA | DES. Mz | Flsse EIREDES
& | Rehmerdaoreris do chop, lmmda ¢ s | 2304027072 £, PERElRA | vE=F, Pl LT
|_|r|_:}';[ DESCRIGAD CATA ALTERALD APRIVADD DATA FLIERICA
. FoswaTe NMOMENCLATURA DA LINHA
Diregao M
Departamenito e CHAPA DE IDENTIFICACAD
— PARA POSTES METALICOS
SLIESTITA CACIG0 DO CAMPD DE *'-'IJ'.H,-:R- DOCUWESTD W IWOEKE

130000100
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JUL 2023

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos
EDICAO: 2

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C67-003-2006 — Numeracéo para rondas aéreas em apoios metalicos duplos
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Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos
EDICAO: 2

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C67-004-2006 — Numeracdo para rondas aéreas em apoios metalicos
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Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N

Técnicos

JUL 2023
EDICAO: 2

C67-005-2006 — Numeracéo para rondas aéreas em apoios de betdo armado

Fure de @ 18, 20 ou 26
em funclo do apoic g usar

120
el
®))

160

PLACA SINALETICA PARA APOIS DE BETAD

APQIOS BETAC: Plagca em aluminio [Ef:l 1,5 rmm)

com fundo branco e nlmeros a preto

PROJ.

COP/ALT.

0ES.  |31-12-2006| José Barral -REDES

Distribuiséo de Eletricideds

[NDICE =oactee DESCRICAD DaTA Ds;::ﬁ:\igm APROVADO = DaTa RUBRICA
NUMERACAO P/ RONDAS AEREAS EM
EscaLa APOIOS DE BETAO ARMADO

SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N*

C67-005-2006

INDICE
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Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C67-006-2006 — Parafuso de cabeca sextavada com porca M 12x30

. A
o
—t—ft—-t——F-—t-—:
4
NS
30
. . o e Normalizag@o
Cadigo Designacdo Utilizacdo SFT
9 gndg ¢ de referéncia
Farafuso
LAAT
M12x30
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |23-12-2008] José Barral -REDES
Legatipo 06—06—2014 VERIF. Distribuigdo de Elewricidede
INDICE DESCRIGAQ DATA | ALTERADD  [APROVADO DATA RUBRICA

FORMATO
Ad

PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA
C/ PORCA M12x30

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD

DESEMHO W.*

C67-006-2006

INDICE
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Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C67-022-2006 — Unido de compressao AL/ACO 130 mm2

. ; o e Normalizagto
Cédige Designagdo Utilizagdo de referéncia
Unidio 130 LAAT DMA—C66—800/E
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |31-12-2006 José Barral REDES
Logotipo DE—06—2014 VERIF. Distribuigaio de Elewicidode
INDICE DESCRICAG DATA | ALTERADO [APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
UNIAO DE COMPRESSAQO
EscaLs AL/ACO 130 mm2

SUBSTITUI

CODIGC DO CAMFO DE APLICAGAQ

DESENHO N*

C67-022-2006

INDICE
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Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C67-023-2006 — Conectores paralelos parafuso AL/ACO 130 mm2

[ ]

8

ﬂ@%

- ] o " " Normalizagéio
Cadigo Lesignagdo Utilizagdo de referéncia
Conector
Al/Aco 130 LAAT DMA—-C66—-803/N
PROJ.
COP/ALT.
DEs.  |13-12—2006 | José Barral =REDES
Logotipo 06—05—2014 YERIF. Digtribuictio de Elemicideds
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO  |APROVADO DATA RUBRIGA
FORMATO
Ad
CONECTOR PAR PARAF
FScALA AL/ACO 130 mm2
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE
C67-023-2006
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Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N
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EDICAO: 2

C67-024-2006 — Conectores paralelos parafuso AL/ACO (325 mm2 a 485 mm2)

7

St

L —
gé}l
— | —

0l

.

-

- . ~ . - Normalizag@io
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
Conector
325
Conector
325,160 DMA—CB6—803/N
Caonhector
325/235 LAAT
Conector
400
Conector
485
PROJ.
COP/ALT
OES. 12—12—2006 | José Barral - R E DES
Lagotipo 06-06—2014 WERIF. Distribuias de Elemicidods
INDICE DESCRIGAO DATA | ALTERADO  |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
ESCALA

AL/ACO (325 mm2 A 485 mm2)

SUBSTITUIL

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHG N*

C67-024-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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C67-025-2006 — Instalacédo de cabo de guarda OPGW — Conjunto de suspensédo em apoio metalico

(*} — EM ALMELEC C/SECGAQ EQUIVALENTE AD CASO.

1 | ARCO P/UGAGRO A TERRA ) ®
1| TERMINAL DE COMPRESSAQ "AI" COM FURQ #13 @
2| UGADOR PARALFLO "AF 6]
1 PINGA DE SUSPENSAQ ANTIVIBRATORIA (PV) @
1| DLHAL coM PATILHA [©)
PE':;S DESCRICAC PL:{:JEH"'NB MATERIAL | REF. UNIT"MSS;OTAL OBSERVACDES
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |31-12-2006] José Barral =REDES
Logotipe 26-05-2014 WERIF. Distribuiviio de Elewicidade
INDICE DESCRIGAQ DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
INSTALACAO DE CABO DE GUARDA OPGW
— CONJUNTO DE SUSPENSAO

EM APOIO METALICO

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHOD N*

C67-025-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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C67-026-2006 — Instalacdo de cabo de guarda OPGW - Conjunto de amarracéo intermédia com
reserva

1| ARCO P/LIGAGRD A TERRA * @
1 TERMINAL DE COMPRESSAC "AI" COM FURD #13 [O)
1 LIGADOR DUPLO DE TERRA F/FIXAGED
1 LIGADOR SIMPLES DE TERRA P/FIXAGAO @
2 | PREFORMADO DE FROTECGAQ
2 | PREFORMADD DE AMARRAGAQ [6]
2 | Passa capos (@)
2 | PROLONGO RECTD REGULAVEL [©)]
2 | OLHAL COM PATILHA @
2 | MANILHA DIREITA MZ 18/80 @
P:;S DESCRIGAQ F&i';mm MATERIAL | REF. UNIT;MSS-;DWL OBSERVACDES
PROJ.
COP/ALT.
DES. | 31-12-2006] José Barral =REDES
Legotipo 26—05—2014 ERIF. Distribuigao de Eleticidade
INDICE DESCRIGAD DATA ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4

INSTALACAO DE CABO DE GUARDA OPGW

CONJUNTO DE AMARRACAQ INTERMEDIA
C/ RESERVA

SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHG N* INDICE

C67-026-2006

ESCALA
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C67-027-2006 — Instalacdo de cabo de guarda OPGW - Conjunto de amarracdo com descida em
apoio metalico

CORTE

4

CORTE

PROJ.

COP/ALT.
DES.  |31-12-2006] José Barral €-RE DES

Logotipe Z26-05-2014 VERIF. Distribuicio de Eletricidode
[NDICE DESCRICAD DaTA ALTERADO |APROVADO DaTa RUBRICA

FORMATO
Ad

INSTALACAO DE CABO DE GUARDA OPGW
CONJUNTO DE AMARRACAOQ
C/ DESCIDA EM APOIO METALICO

SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICACAD DESENHO N* INDICE

C67-027-2006

ESCALA
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C67-028-2006 — Instalacdo de cabo de guarda OPGW - Conjunto de amarracdo com descida em
apoio metalico

(*) — EM ALMELEC C/SECGAC EQUIVALENTE AC CABO.

1 ARCO P/LIGAGED A TERRA ) @'
1 | TERMINAL DE COMPRESSAD "A" COM FURD #13 @
1 | LicADOR DUPLO DE TERRA P/AIXAGED
1 | LIGADOR SIMPLES DE TERRS P/FIXAGAD @
2 PREFORMADO DE PROTECGAD @
2 | PREFORMADO DE AMARRAGED ®
2 | passa casos @
2 | PROLONGO RECTO REGULAVEL @
2 | otHAL com PATILHA @
2 MANILHA DIREITA MZ 19,/90 @
° NORMA UNIT. | TOTAL
PECAS DESCRICAD BLAND N2 MATERIAL | REF. e OBSERVACOES
PROM.
COP/ALT.
DES.  |31-12-2006] José Barral REDES
Logetipo 26—05—2014 WERIF. Distrikuizae de Elewicideds
INDICE DESCRICAD DATA | ALTERADO |ASROVADO DATA RUBRICA
FORMATD
A4
INSTALACAO DE CABO DE GUARDA OPGW
e CONJUNTO DE AMARRACAO
C/ DESCIDA EM APOIO METALICO
SUBSTITUI CODIGD DO CAMFO DE APLICAGAD DESENHO N INDICE
C67-028-2006
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C67-029-2006 — Instalacédo de cabo de guarda OPGW — Conjunto de amarracédo a pdrtico metalico

em SE

’J: 1

(*) — EM ALMELEC C/SECGAC EQUIVALENTE AQ CABO.

1 ARCO P/LIGACAD A TERRA &)
1 LIGADOR SIMPLES DE TERRA P/FIXAGAG @
2 | TERMINAL DE COMPRESSAD "AI" COM FURD #13 ®
2 | UGADOR PARALELD "AI" ®
2 | PREFORMADO DE PROTECGAC ®
2 | PREFORMADO DE AMARRAGAC [©)
2 | Passa caBoS @
1 PROLONGO RECTO 300mm [©]
PE"';S DESCRIGAO P&iﬁ""m MATERIAL | REF. UNW;‘ASS:OTAL OBSERVACOES
PROJ.
COP/ALT.
DES. 31-12-2006| José Barral -RE DES
Logetipe 26—05—2014) ERIF. Distribuisdo de Elewicidade
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADD |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
INSTALACAO DE CABO DE GUARDA OPGW
CONJUNTO DE AMARRACAO
ESCALA .
A PORTICO EM SE
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAQ DESENHO N* INDICE
C67-029-2006
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C67-030-2006 — Amarracao do cabo OPGW em poste de betéo

i ARCO P/UGAGED A TERRA *) [

1 TERMINAL DE COMPRESSAD A" COM FURD #13 @

1 LIGADOR DUPLO DE TERRA P/FIXAGED

2 FPREFORMADO DE PROTECGAQ @

2 PREFORMADD DE AMARRAGAD @

2 | Passa casos @

2 PROLONGO RECTO REGULAVEL @

2 OLHAL COM_PATILHA @

F MANILHA DIREMA MZ 19/90 [O]

NE NORKMA UNIT. | TOTAL

PE DESCRICAD PLANG N® MATERIAL REF. WASSA OBSERVAGDES
FROJ.
COP/ALT
DES. 18—12-2006|José Barral IREDES
Logotipo 26—05—2014 VERIF. Distribuigo de Eletricdode
[NDICE DESCRIGAD DATA ALTERADD | APROVADO) DATA RUBRICA
FORMATO
A4

AMARRACAO DO CABO OPGW
EscLa EM POSTE DE BETAO

sSuBsSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGED DESENHD N* INDICE

C67-030-2006
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Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C67-031-2006 — Instalacdo de cabo de guarda OPGW - Cabecote para fixacdo do cabo em postes

de betédo tipo AP0O, até AMO6 suspenséo
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EDICAO: 2

C67-032-2006 — Fixacao do cabo de guarda em postes de betdo — Apoiado

REFERENCIA

APLICACED
EM FOSTES TIFO

DESIGNAGED

QE@OEEEE

FINGA DE APOIO P/CABO DE GUARDA (YB) 7—13

BASE P/PINCA DE APOID

APOD — APO2 | (CABO DE GUARDA

TERMINAL DE GRAVAGAD C/FURC ¢ 13 mm

APOS  —  AMD4 PARAFUSD M12x30 C/PORCA E ANILHA DE PRESSAD

CABEGCTE (VER DESENHO N 18675-2)

CONDUTOR DO TIPO DO CAB0 DE GUARDA

APOIADO

— ] EEE:LT' 31-12-2006| José Barral -EE“’?HE‘ﬁ
INDICE DESCRICAO DATA | ALTERADO |aPROVADO| DATA RUBRICA
F|XAQAO DO CABO DE GUARDA
— EM POSTES DE BETAO

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHO N*

C67-032-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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2

C67-033-2006 — Fixacao em cabo de guarda "guinéa" em postes metalicos — Amarracéao

REFERENCIA

APLICAGAQ
EM POSTES TIPC

DESIGNACAQ

FINGA DE AMARRAGAO POR COMPRESSAQ
PARA CABO DE GUARDA AL/AGO "GUINEA"

MANILHA MZ—19/90

@ RD — DR

@ CABO DE GUARDA "GUINEA”

@ CR — CR = R PROLONGO RECTO DE 200 mm

@ GRAMPO DUPLO DE LIGACAO A TERRA KD @ 7—14
PROJ.
COP/ALT,
DES.  |31-12-2006| Jasé Barral -REDES

Logatipo 2E—05—2014] WERIF. Distribuigiio de Elewricidede
INDICE DESCRIGAD DATA | ALTERADO |ASROVADO DATA RUBRICA

FORMATO
Ad

ESCALA

FIXACAO EM CABO DE GUARDA "GUINEA"

EM POSTES METALICOS
AMARRACAO

SUBSTITUI CODIGC DO CAMPO DE APLICAGEQD DESENHO W*

C67-033-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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C67-034-2006 — Fixacao do cabo de guarda em postes de metalicos — Apoiado

APLICAGAG

REFERENCIA EM POSTES TIFO

DESIGNAGAD

PINGA DE APOIO P/CABO DE GUARDA (YB) 7-13

BASE P/PINGA DE APOID

A — C5 CABO DE GUARDA

sD - DS TERMINAL DE CRAVACAD C/FURC @ 13 mm

PARAFUSO M12x30 C/PORCA E ANILHA DE PRESSAQ

CONDUTOR DO TIPO DO CABO DE GUARDA

@OEEEE

PROJ.
COP/ALT.
DES. 31-12-2006| José Barral -REDES
Logotipo 26-05-2014 VERIF. Distribuicao de Eleticidade
[HWDICE DESCRICAD DATA ALTERADD [APROVADO DaTA RUBRICA

FORMATO

FIXACAO DO CABO DE GUARDA

EM POSTES METALICOS
APOIADO

SUBSTITU CODIGC DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO W* IMDICE

C67-034-2006

ESCALA

DIT — Diregdo Inovagéo e Desenvolvimento Tecnoldgico Pag. 207/273



-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C67-035-2006 — Fixacao do cabo de guarda em postes metalicos — Amarracéao

REFERENCIA

APLICAGAD

EM POSTES TIFO

DESIGNAGAQ

RD — DR

/ (¥n)e6,0-9,5

PINGA DE AMARRAGAD P/CABO DE GUARDA ,—(YA)#9,5-125

(ra)®12,5-155
@ GR — CR — R MANILHA MZ—19,/90
@ CABO DE GUARDA
@ GRAMPO DUPLD DE LIGAGAD A TERRA KD & 7—14
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |31-12-2006| José Barral -REDES
Lagotipe 26—-05—2014 VERIF. Distribuic@to de Eletricidede
[NDICE] DESCRIGAD DATA ALTERADG  |APROVADOC DaTA RUBRICA
FORMATO
A4
FIXACAO DO CABO DE GUARDA
— EM POSTES METALICOS
AMARRACAO
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO OF APLICAGAD DESENHD N INDICE
C67-035-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C67-036-2006 — Fixacao do cabo de guarda em postes de betdo — Suspenséo

9002-920-292
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Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C67-037-2006 — Fixacao do cabo de guarda em postes metalicos — Suspenséao
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C67-038-2006 — Amarracao do cabo OPGW em poste de betéo

e

56.0

30.0

OQ
1
65.0

' -
56.0
9.5
PORMENOR CHAPA N"11 8.00
(Chapa de 3mm)
(Tedas as medidas em mm) 12.5
.
205 8 275
o
1 CHAPA EM "L" P/ HIACM DE LIGADOR N°B @
1 | ARcO P/LIGAGED A TERRA [0 [T}
1 TERMINAL DE COMPRESSAD "al" COM FURD 213 @
1| UGADOR DUPLO DE TERRA P,/FIXAGAO
2 PREFORMADO DE PROTECGAQ @
2 | PREFORMADD DE AMARRACAQ ®
2 PASSA CABOS @
2 PROLONGO RECTD REGULAVEL @
2 | OLHAL COM PATILHA @
2 MANILHA DIREITA MZ 19/90 @
Me NORMA UNIT. TOTAL
bECAS DESCRICAD PLAND N© MATERIAL REF. VASSA OBSERVACOES
PROJ.
COP/ALT.
DEs. | 31-12—2006| José Barral -REDES
Logotipe 26—05—2014 YERIF. Distribuizas de Eletricidads
INDICE DESCRIGED DATA ALTERADD | APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
ESCALA EM POSTE DE BETAO

SUBSTITUI CODIGT DO CAMPO DE APUCAZAD

DESEWHG W*

C67-038-2006

INDICE
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C67-039-2006 — Instalacdo de cabo de guarda OPGW - Conjunto de amarracéo simples em apoio

metalico

(*} — P/CABO C/ SECGCAO INFERIOR AD GUINEA SAD EM GUINEA.
P/CABO C/ SECCAD SUPERIOR AD GUINEA SAD EM ALMELEC C/SECCAQ EQUIVALENTE AD CABO.

1+ | ARCO P/LIGAGAD A TERRA o) (]
i TERMINAL OF COMPRESSAD "Al" COM FURD @13 @ APROPRIADD PARA O CABO A USAR
1 LIGADOR DUPLO DE TERRA P/FIXACAD APROPRIADD PARA O CABO A USAR
1 LIGADOR SIMPLES DE TERRA P/FIXAGAD @ APROPRIADD PARA O CABD 4 USAR
2 PREFORMADD DE PROTECGAD @ APROPRIADD PARA O CABO A USAR
2 PREFORMADD DE AMARRAGEQD @ APROFRIADD PARA O CAHO A USAR
2 PASSA CABOS @ APROFRIADD PARA O CABO A USAR
2 PROLOMGO RECTO REGULAVEL @
2 OLHAL COM PATILHA 00000605603 @
2 MANILHA DIREITA MZ 19/90 00343170076 [@)
Ne NORMA UNIT. | TOTAL
PECAS DESCRICAD PLAND N MATERIAL REF. MASSA OBSERVACOES
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |31-12-2008| José Barral E- REDES
Legotips 26—05—2014 VERIF. Distribuigio de Eletricidade
INDICE DESCRICAD DATA ALTERADG  |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
INSTALACAOQ DE CABO DE GUARDA OPGW
_ CONJUNTO DE AMARRACAO SIMPLES
EM APOIO METALICO
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE
C67-039-2006
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C67-040-2006 — Instalacédo de cabo de guarda OPGW — Conjunto de suspensdo em apoio de betéo

(*) — EM ALMELEG C/SECGAD EQUIALENTE AQ CABO.

1 ARCO P/LIGAGAD A TERRA )] @
1 | TERMINAL DE COMPRESSAD "AI" COM FURD @13 ®
1| UGADOR DUFLO DE TERRA F/FIXAGAD [0)
2 | LIGADOR PARALELO "Al° [©)]
1 PINGA DE SUSPENSAC ANTMERATORIA (PV) [@)
1| OLHAL COM PATILHA [©)]
P:L;S DESCRIGAD PL:‘:I’;MAN‘.‘ MATERIAL | REF. UN”;MSSIDTAL OBSERVAGOES
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |31-12-2006 José Barral =REDES
Logatipa 26-05-2014) VERIF. Distribuigas de Elemcidods
NDICE DESCRICAD DATA ALTERADO |APROVADO DaTa RUBRICA
FORMATO
Ad
INSTALACAO DE CABO DE GUARDA OPGW
_ CONJUNTO DE SUSPENSAO

EM APOIO DE BETAO

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPOD DE APLICAGAD

DESEWNHG W*

C67-040-2006

INDICE
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C67-2-0001-01 — Placa p/ identificacdo E-REDES para Postes de Betéo

-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

MANTENHA

DISTANCIA

DOS CABOS

ELETRICOS

Avarias elétricas | 24h chamada gratis

800 506 506

CARACTERISTICAS:

Fundo amarelo (CMYK 0|0] 1000 RAL 10286)
Logo preto (EMYE 0)0)0]100;RAL S005)

Font Mark Pro
A produzir conforme instrugdes indicsdas na arfe final e fomecidas pels E-REDES
EUP.I':N.T.
o= s e REDES
INIEE DESCRICED DaTa | ALTERADD |APROIVALK DATA ALERICK
T
PLACA P/ IDENTIFICACAO E-REDES
Ecas PARA POSTES DE BETAO

ELIESTTN

CODRD DO CAMPD OF APLICACRD

DESEMHT W

C67-2-0001-01

IHOEE
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

DLN-Z40-011/N

Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Técnicos

EDICAO: 2

C67-3-0001-01 — Placa p/ identificacdo E-REDES para Postes Metdlicos

. o
= + t
- R
S

800 59%_506

-+

I
DES

[T}

£3- Dimensdes: 17x8mm

CARACTERISTICAS:

Fundo amarelo (CMYK 0]0]100)0; RAL 1028)

Loge preto (EMYK 0[0]0]100;RAL G005)

Font: Mark Pro

Material:

DIBOMD amarelo com letras em preto CAST brilho ou impressao UV,

Acabamento com ranhuras em CHC (verso ndo pode ser metalizado ou espelhado)

A produzir conforme instrupdes indicadas na arfe final e fomecidss pels E-REDES

IIEIF.-':ALT.
on s E-REDES
THOKCE DESCRICAD DaTa | ALCTERADG  [aprivend DATA ALERICE
FD::\TG
PLACA P/ IDENTIFICACAO E-REDES

PARA POSTES METALICOS

SUBSTTUI

CODIGO 0D CAMPD DE APLICAGRD

DESEMHD H* IWOCE

C67-3-0001-01
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C68-001-2006 — Perfil de vala para redes subterraneas BT

EVENTUAL CAIXA DE PAVIMENTACZD
0,15 : -4_ g . 015
h =4 - .4 _d.
< 3 REDE DE SINALIZACEO
a.
. TERER& LIMPA
4
s |
° I a
A 7
d .
} , 5 a 4
2 T FI1TA PLASTICA DE SINALIZACED
AREIA
CABO DE BT
0,40
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |10-05-2005 | Jost Barral RE DES
Laogatipo 18—05—14 VERIF. Distribuicao de Eleticidade
INDICE DESCRICAG DATA | ALTERADO | APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
PERFIL DE VALA P/ REDES
EScALs SUBTERRANEAS DE BT
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGED DESENHO W* INDICE
C68-001-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos
EDICAO: 2

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C11-5-0004-00 - Perfil de vala para redes subterraneas de MT
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos
EDICAO: 2

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C68-003-2006 — Perfil de travessia em via publica — Redes subterraneas
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EDICAO: 2

DLN-Z40-011/N
JUL 2023

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos
C68-004-2006 — Caixa de visita p/ redes subterraneas

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

T

écnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C68-005-2006 — Caixa de visita p/ redes de telesservicos

0.50
TAMPA E ARO EM FERRO FUNDIDC REFORGADD
3
a o FECHO TRONCO COMICO PRE-FABRICADO
(8]
(= . ANEIS CILINDRICOS PRE—FABRICADOS
T T
! #1100 !
[ [ BASE DE ASSENTAMENTO EM BETAC B20
| 1 Armaduta @10 mm afastados 0,15 m
TT TT
| L1 L1 /I
(=) \
=
C'.‘l FUROS DE ESCOAMENTO
[l O
, 4 A2
o O
:
d1.30
P . = S Normalizagdo
Cédigo Designagdo LHilizagdo de referénciq
40007723 Caixa de visita RSBT—LSMT
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |10-05-2005 | José Barral -REDES
Logotipo 06-06- 2014 VERIF. Cairfimiglie e Pistriskleria
[NDICE DESCRICAD D&TA | ALTERADO APROVADD DaTA RUBRICA
FORMATO
Al
CAIXA DE VISITA P/ REDES DE
ESCALA TELESSERVICOS
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLCAGRD DESENHO N* INDICE
C68-005-2006
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C68-006-2006 — Lajeta de betao

ARMADURAS CONSTITUIDAS POR ARAME DE 1/16"
ELEMENTOS IMOEILIZADOS POR SOLDADURA OU

APLICAGAD DE ARAME GUEIMADO OU AINDA OUTRO

SIGLA DO FABRICANTE METODO APROPRIADO.
. -
™
r X\ ________ - |
| I |
| I | =
o )
=] ]
- | I |
| I |
- - _ |
(T3]
o
00 27.5
o . ~ e Nermalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo S
9 gnag g de referéncia
. RSBT—LSMT
Lajeta de betdo LSAT
PR
COP/ALT.
DES. 10—05—2005 | José Barral - RE DE s
Legetipo 06-06—2014 WERIF. Distribuiciio de Eletricidode
INDICE DESCRICED DATA ALTERADD |APROVADD DATA RUBRICA
FORMATO
A4
ESCALA

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHD N*

C68-006-2006

[MDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
Distribuicdo de Eletricidade Técnicos

EDICAO: 2

C68-007-2006 — Rede de Sinalizacéo

= , o e Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
REDE FLS SINAL 30CM MQ RSBT—LSMT
20061595 15MM_VM LSAT
PROJECTO
COP/ALT.
DES.  |10-05-2005 | José Barral REDES
Logetipo 06—06—2014 VERIF. Distribuisae de Elewicideds
INDICE DESCRICAD DATA | ALTERADO  |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
ESCALA
SuBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAQ DESENHO N* INDICE

C68-007-2006
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidode Técnicos

Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C68-008-2006 — Fita de sinalizacédo

-REDES

Distribuvigic de Betricidade

PERIGO DE MORTE

CONTACTAR OS SERVICOS

TECNICOS LOCAIS DA E-REDES
Distribui¢cdo de Eletricidade, S.A.

Codigo Desianaciio Classes atives |Nermalizag@o
Material Ighag aplicavel de referéncia
Fita RSBT; LSMT;

20144231 sinalizagdo LSAT

A produzir conforme

instrug8es indicadas na arte final e fornecidas pela E—REDES

PROJ.
COP/ALT.
B[ Anteragdo logotipo "E-REDES” | 1g12j20 | FRRS | DES. 10-05—2005 -RE DES
A | Alteragie dos legotipos 04|04)14 VERIF. Bimtrituiglies e Bimbricirionin
INZICE DESCRICAD DATA | ALTERADO |APROVADO DaTa RUBRICA
FORMATO
A4
FITA DE SINALIZACAO
ESCALA
1 1 SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAG DESENHD Ne INDICE
C68-008-2006 |B

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N

Técnicos

JUL 2023

EDICAO: 2

C68-009-2006 — Passadeiras para acesso de pedes ou viaturas

BARROTES DE SUPORTE
E TRAVAMENTO

ESTRADO DE MADEIRA

|/

EDIFICIO
PROTECGAC DE PEQES OU
CORRIMAC
ACESSO A
PECES

[ |

J:l_
PASSEID OU VIA PUBLICA
/.——"’"‘f
-] VALA ABERTA
.-’fﬂf
,—’/f
PROJ.
COP/ALT.
DES. 10-05—2005 | José Barral - RE DES
Logotipe 26—05-2014 VERIF. Distribuicao de Elewicidods
[NDICE DESCRIGAD DaTA ALTERADOD  [APROVADO DaTa RUBRICA
FORMATO
Ad
PASSADEIRAS P/ ACESSO DE PEOES
EscALA OU VIATURAS
SUBSTITUI CO0IGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE

C68-009-2006

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023
EDICAO: 2

C68-010-2006 — Guardas longitudinais para valas em redes subterrdneas

COSTAMNEIRAS DE SUPORTE

COSTANEIRAS DE FROTECQ;O
OU CORRIMAD

I N [ I

COSTANEIRA DE DF!OTEC.Q.&CI
OU CORRIMAO

I
- qI--IL\AARHOTES DE TRAVAMENTO

DE ESCAVACAO

COSTANEIRAS DE SUPORTE

CORTE A-B

1m,|
\

| h min.

BARROTES DE TRAVAMENTO

Logetipe 26—05—2014| EEE:LTI e - EE@BEﬁ
NDICE DESCRIGAD DATA ALTERADD | ARROVADO . DaTa RUBRICA
GUARDAS LONGITUDINAIS P/ VALAS EM
ESCALA REDES SUBTERRANEAS

SUBSTITUI

CODIGD DO CAMPO DE APLICAGRD

DESENHO N*

C68-010-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catadlogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C68-011-2006 — Tubos em PVC

Cadigo Designagdo
Tubo PVC R CZ
20076442 ¢ 25 Pn10
Tubo PVC R CZ
20145677 6 32 PnE
Tubo PVC CZ
20076444 ¢ 20 PRi0
20076435 | '40° 5BV%HR1002
Tubo PVC R CZ
20076436 o 63 Pni0
Tubo PVC R CZ
20154346 % B3 Prb
Tubo PVC R CZ
20154347 2 110 Pn10
Tubo PVC R C7
20154348 ¢ 125 PnB
Tubo PVC R CZ
20154349 5 160 Pné
Tubo PVC R CZ
20076432 g 160 Pn10
Tubo PVC R CZ
20154410 S 200 Pnb
PROJ.
COP/ALT.
DES. 10—05—2005 | José Barral .REDES
Logatipa 06-06-2014 VERIF. Distribeighs di Eutricidats
INCICE DESCRICED DATA ALTERADD | APROVADO DATA RUBRICA
FORMATD
Ad
— TUBOS EM PVC
SUBSTMUI CADIGO DO CAMPO DE APLICACED DESEMHO N* [NDICE

DIT — Diregdo Inovagéo e Desenvolvimento Tecnoldgico Pag. 226/273



-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C68-012-2006 — Placas PPC

CARACTERISTICAS:

DIMENSAO
Altura:

1000 + 1 mm

Largura: 250+ 1 mm
Espessura: 3+1mm

- . ~ el Normalizagdo
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncia
20145682 Placa PPC RSBT; LSMT |DFT—C68—100/N

A produzir confoerme instrugBes indicadas na arte final e fornecidas pela E—REDES

PROJ.
COP/ALT.
B |alteraghic logotipo p/ "E—REDES"|18]12]20| %"& + DES. 10—05—2005 -REDES
A Alteraglo de logotipo 04|U4.|1q VERIF. Dt gl cin Mintriviviewi
[NDICE DESCRICAD DATA ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
PLACAS PPC
ESCALA
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPD DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE
C68-012-2006| B

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES Catalogo Complementar de Desenhos

Distribuicdo de Eletricidade

Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C68-013-2006 — Tampas e aros para caixas de visita em ferro fundido

—

ELETRICOS

CABOS

-REDES

Dixtribwighio de Eletricidade

Feaa)=01=1

s[> [=[=[=

FABRICANTE

Cadigo

Designagdo

Normalizagdo

Utilizagdo 2
¢ de referéncia

Tampas & aros RSBT; LSMT

Cx visita

A produzir conform

e instrugdes indicadas na arte final e fornecidas pela E—REDES

PROJ.
COP/ALT.
B |Akeragiio logetipe p/ "E—REDES"}18]12|20] Freen + DES.  |10-05-200% =
A |Alteragiie de logotipe 04]04]14 VERIF.
INDICE DESCRIGAO D4TA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA

REDES

Coimterit it iy i Mbtrdcirborio

FORMATD
Ad

ESCALA

TAMPAS E AROS P/ CAIXAS DE VISITA EM

FERRO FUNDIDO

SUBSTITUI

CODIGD DO CAMFO DE APLICAGAC

DESENHO N*

C68-013-2006

INDICE

B

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C68-014-2006 — Tubos corrugados PEAD/PEBD

Cédigo Desighagdo
PEAD/BEBD
20154345 263 MM
PEAD/PEBD
20145684 2125 MM
PEAD/PEBD
20145685 2160 MM
PEAD/PEBD
20154344 2200 MM
PROJ.
COB/ALT.
OFS.  |01—06—2005| José Barral -REDES
Logetipe 06—06—2014] VERIF. Dtstelowiphe e Elutrilduds
INDICE DESCRIGAD DATA ALTERADD | APROVADD DATA RUERICA

FORMATO
Ad

ESCALA

TUBOS CORRUGADOS PEAD/PEBD

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPC DE AFLICAGRD

DESENHO N*

C68-014-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C68-015-2006 — Tubos corrugados PEAD

o . . el Normalizagdg
Cédigo Designagdo Utilizagdo de referéncid
Tubo PEAD @63 | RSBT — CHSBT
20145683 | 19bo PEAD 125 | RSBT — CHSBT DMA-C68-010/N
MM LSMT
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |09-01-2007| José Barral =REDES
Legotipe 06—-06—-2014 VERIF. Distribuigsio de Elewicidade
INDICE DESCRIGAQ DATA| ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
ESCALA

SUBSTITUI

CODIGC DO CAMPO DE APUCAGAQ

DESENHO N*

C68-015-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuigdo de Eletricidade

Catélogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C68-016-2006 — Tritubo @ 40

. . " - - Normalizagdo
Cédigo Desighacgéo o 7.
9 gnag UtilizagGe de referéncia
X Rede subt.
201450786 Tritubo 240 MM teleservigos DMA—CEB—030,/N
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |13-12—-2008] José Barral €-REDES
Logotipo DE-06-2014 VERIF. Distribuicéio de Eleicidode
INDICE DESCRIGAD DATA|  ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
ESCALA

SUBSTITUI

CODIGO DO CAMPO DE APUCAGAD

DESENHO N*

C68-016-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C68-017-2006 — Unides paratubo PEAD/PEBD

i , o e Normalizagdo
Cédigo Designacdo s
g gnag Utilizagdo de referéncia
Unidio #63 RSBT — CSBT
Unido #110 LSAT DMA—CB8-010/N
Unitio @125 RSET — CSBT
LSMT
Unitio #1860
PROJ.
COP/ALT.
ES.  |13-12-2006| José Barral =REDES
Legetipa 06—06—2014 VERIF. Distribuigao de Eletricidode
INDICE DESCRICAO DATA | ALTERADO [APROVADO DATA RUBRICA

FORMATO
Ad

ESCALA

UNIOES P/ TUBO PEAD/PEBD

SUBESTITUI

CODIGD DO CAMPO DE APLICACAD

DESENHO N*

C68-017-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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- REDES Catalogo Complementar de Desenhos
B . Técnicos
istribuicdo de Eletricidade

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C68-018-2006 — Espaco para execuc¢do de caixas de uniado

Comentario 1 Ed1Rev2

]

FW EC2021 Unides

de Cabo AT -
Por acordo com a DGF. € aho exequs

E Froreee
Z “
“ -
e z
z Beto G[12—15) -
! - 2
“ J bk [ i
» :i:
W |

| L |
I — 1
A i e d L5 EE AT E SIS
e
Z i -
- 11 ¢
| % m -
_4 o 1T ,:
o 1} .
: 17 -
= 1] 1 -
= A
e L

L
W

N fe8 S0
| SR —

wota dimersdes emom

Nota:
Execugilo ndo prevista na Empreitado Contibuoa,

PROJ.
COP/ALT. e
DES. | 3=12=2008|Josk Barral -REDES
ALTERAGAD DO LOSOTID 20joE]7 1 VERF. L
INOEE DESCRICAD D&T& ALTERALD  [AFROVADD LaTa RUBRICA
FORMATD
Ad

—— ESPAGO P/ EXECUGAO DE CAIXAS DE UNIAO

SUESTITUI CADIGD D0 CANPT DE APLICACRD DESEMHD H*

C68-018-2006

IDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico
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DLN-Z40-011/N
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- REDES Catadlogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C68-028L-2007 — Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de pecas para descida de postes (linha

simples)
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DLN-Z40-011/N

u REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
htumtersivwsien Técnicos x
istribuicao de icidade EDICAO 2

C68-029-2007 — Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de montagem para descida de postes

(Modelo)
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- REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | GA O i 2

C68-029A-2007 — Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de montagem para descida de postes

(Montagem)
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- REDES Catadlogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C68-029B-2007 — Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de montagem para descida de postes

(Montagem)
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- REDES Catadlogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C68-029C-2007 — Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de montagem para descida de postes

(Montagem)
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- REDES Catadlogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | GA O i 2

C68-029D-2007 — Apoio K14/11000/4500/22 — Desenho de montagem para descida de postes

(Montagem)
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023
EDICAO: 2

C68-031-2014 — Perfil de vala tipo para circuito de terras

Eventual caixa de pavimentacéo

015 |4 = 4 a4 4 44015
A ; o
. ) A 4
a4 . 4 <
da . . a4 s a
a4 , 4 : .4 o
_ 4 : -
_ 4 4
4 4 < :
4 g 4 4 4 Terra
a 2 4 I
8 » AL e
=) 4 y 9 44 " '
. . 4 -
“ 9 '
pal A / 4 4
4 M L 4 Fita plastica de sinalizacao
g A 4
< ]
4 ToA
g A
A4 ' = 4 .7
o A 4 - 4
o~ 4 4 oA
<} . < A4 4 vl
4 o 9 Condutor de Terra
A - A A . ’ yal
a
Largura de vala (dimenséo a)
Elétrodo em forma de serpentina 0.60
Outras situacoes 0,40
PRO..
COR/ALT.
DES.  |10-06—2014 | José Barral -REDES
VERIF. Dintribulcio de Bwtriddode
INDICE DESCRICAD DATA ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
PERFIL DE VALA TIPO
Escaa PARA CIRCUITO DE TERRAS
SUBSTITUl CODIGD DO CAMFO DE APLICAGAD DESENHD W* [NDICE
C68-031-2014

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico

Pag. 256/273



DLN-Z40-011/N

- REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C71-001-2006 — Brago ac¢o tubular circular @ 42 com patilha

" |

/

450
375

?0.42 70

Tratamente de material: Galvanizade per imersfio a quente eem esp. 0.007mm

Normalizagdo

Cédigo Designacdo Utilizagdo de referéncia
BRACO ACO TUB CIRC 42
20143978
BRACO A%gPT?J-E?SCIRC 42 7 DMA-C71-540/E
20143979 C/P 1.25
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |D1-08—2005| José Barral RE DES
Logotipe 02-06-2014 VERIF. Distribuitao de Eletricidets
INDICE DESCRICAD DATA ALTERADD APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A
BRACO ACO TUBULAR
ESCALA CIRCULAR @ 42 C/PATILHA
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAD DESENMHD W* INDICE
C71-001-2006
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DLN-Z40-011/N
JUL 2023

EDICAO: 2

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

Distribuicdo de Eletricidade

©-REDES

C71-002-2017 — Braco simples de IP para coluna direita
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

Técnicos

DLN-Z40-011/N

JUL 2023

EDICAO: 2

C71-003-2006 — Tampa de portinhola para coluna de IP

?
(=]
- . u . Nermalizagdo
Cadige Designagdo Utilizagdo de referéncia
Tampa de _ _
20080189 portinhola de IP P DMA—C71-510/E
PROJ.
COP/ALT.
OES. 12-12-2006|José Barral [ ] R‘EDES
Logatipa DE—DE—2014 VERIF. Cistribuizas de Elstricdode
INDICE DESCRIGAD DaTA | ALTERADO |APROVADO) DATA RUBRICA
FORMATO
A4
TAMPA DE PORTINHOLA P/
EscALA COLUNADE IP
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGRD DESENHO N* INDICE
C71-003-2006
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catalogo Compllementar de Desenhos JUL 2023
Distribuicdo de Eletricidad Tecnlcos A
S icao de icidade EDICAO 2
C71-004-2006 — Ignitor para lampadas de descarga
%) H 1% H 2
P I N I
L ,}’ |
U
|
- . ” e Normalizagdo
Cédigo Desighacgdo Utilizagdo de referéncia

PROJ.

COP/ALT.

DES.  |13-12-2008| José Barral =REDES

Logotipa l6—06—2014 VERIF. Distribuigéio de Elewricidod
INDICE DESCRICAD DATA | ALTERADD |aPROVADO DaTa RUBRICA
FORMATO
Ad
IGNITOR P/ LAMPADAS DE DESCARGA
ESCALA
SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAQ DESENHO N* INDICE
C71-004-2006
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos

DLN-Z40-011/N

Técnicos

JUL 2023

EDICAO: 2

C71-005-2006 — Quadro QE-M-B-2

ol 0o
N | F
s}
(e}
[sl e}

40 min.

Bucim
Cabos HOSW—F 3G2,5mm2 de acordoe c/o DMA—C33-202/N
Ceonjunta de superte

@ Bloce de terminais

Cabos HO7V—U 2,5mm2 de acorde c/fo DMA—C33-201/N

OO

Terminagdo de acorde c¢fo DMA—C33—-800/N
Caba HOPV—R 16mm2 de acerde ¢fo DMA—C33—-201/N

Cabo W 1G35mm2 de gcorde c/fo DMA—C33-200/NM

OJOIOI0

@ Tranga fexivel de cobre com 16mm2 de secgdo

Terminal C—U—35-8 de acerdo com o DMA—C33—850/N,
para ligagBo ao terminal de terra da celuna

@ Cabe LSVAV Zx16mm2 de acordo cfo DMA—C33-—-200/N

@ Jungdo de derivagdo de acordo ¢fo DMA—C33-BOG6/E

- . o dil Normalizagdo
Cédigo Designacgto Utilizagdo de referdneia
QE-M—-B-2 P DMA—-C71-590,/N
FROJ.
COP/ALT
DES. 18—12-2006 [José Barral [ ] REDES
Logetipo DE—06—2014 VERIF. Distribuistie de Eletricdode
INDICE DESCRICAG DaTA | ALTERADO |APROVADO) DATA RUBRICA
FORMATO
A4
— QUADRO QE-M-B-2
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGAO DESENHD N INDICE
C71-005-2006
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C71-007-2006 — Quadro QE-M-A-4

Bucim

Cabos HOSVW F3G2,5mm2 de acordoe cfo DMA-C3I3-202/N

Conjunte de suporte

Bloco de terminais

/

Cabos HO7V—U 2,5mm2 de acorde ¢/o OMA—C33—201/N

Terminagio de acordo c/o DMA—C33—800/N

Cabo HO7V—R 16mm2 de acorde ¢/o DMA—C33-201/N

Cabo W 1G35mm2 de acorde c/o DMA—C33-200/N

Tranga fexivel de cobre com 18mm2 de secglo

Terminal C—U-50-8 de ocordo com o DMA—C33—850/N,
para ligagdo ao terminal de terra do coluna

Cabos LSVAY 2x18mm2 de acorde c/o DMA-C3ZI—200/N

Normalizagdo

Cédige Designacgdo Utilizagdo de referéncia

QE—M—A—4 P DMA—C71-590/N
PROJ.
COP /ALT.
DES. 18-12-2006 [José Barral ] REDES
Legotipo KE—06—2014 VERIF. Distribuizte de Eletricidods
INDICE DESCRIGAQ DATA ALTERADO | APROVADO DATA RUBRICA

FORMATO
A4

QUADRO QE-M-A-4

ESCALA

SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N INDICE

C71-007-2006
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C71-008-2006 — Quadro QE-T-A-2

[ 7

@ Bucim

@ Conjunte de suporte
@ Bloco de terminais

@ Cabos HOSW—F 3G2Z.5mm2 de acordo ¢/o DMA—C33—202/N

@ Cabos HOPW—U 2,.5mm2 de acordo c/o DMA—C33—201/N
@ Terminaglic de acordo ¢/o DMA—C33—800/N

@ Cabo HOVV—R 16mm2 de acordo cfo DMA—C33—201/N
Cabo W 1G35mm2 de acordo ¢/o DMA—C33-200/N

@ Tranga fexivel de cobre com 16mmZ de secgio

clo|lC|O
. g g g CT) Terminal C—U—50—8 de acorde cem o DMA—C33—850/N,
1) para ligagde ao termingl de ferra da coluna
o|O|O]O
e} @ Cobos LSVAV 4x16mm2 de acords ofo DMA—C33-200/N
clolo]loO
£
£
Tyl
I~
10
H g 1
3 jpu— | |
Ld
Codigo | Designagdo | Utiizagdo | \ormalizagdo
9 gnag 5 de referéncia
QE-T—A—2 P DMA—C71-590/N
FROJ.
COP/ALT.
DES. 18-12-2006 [José Barral IRE DES
Logotipo 02—06—2014 WVERIF. Distribuizas de Eletricidode
[NDICE DESCRICAD DaTa ALTERADG [ APROVADO) DaTA RUBRICA
FORMATO
A4
— QUADRO QE-T-A-2

SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD

DESENHO N*

C71-008-2006

INDICE

DIT — Diregdo Inovacéo e Desenvolvimento Tecnolégico

Pag. 263/273



DLN-Z40-011/N

- REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C71-009-2006 — Quadro QE-T-A-4

@ Bucim

@ Cabes HOSW F3G2,5mm2 de acorde cfo DMA-C33-202/N

@ Conjunto de supecrte
@ Bloce de terminais

@ Cabes HOTV—U 2,5mm2 de acorde c/o DMA—C33-201/N

@ Terminagde de acorde ¢/eo DMA—C33—800,/M

@ Cabo HO7V-R 16mm2 de acordo ¢fo DMA—C33—201/M

Cabe W 1G35mm2 de acordo c/fo DMA—C33—200/N
@ Tranga fexivel de cobre com 16mm2 de secgdo

Terminal C—U—50—8 de acordo com o DMA—C33-850/N,

para ligagde ae terminal de terra do coluna

o o o=zo

@ Cabos LSVAV 4x16mm2 de acordo c/c DMA—C33—200/N

. . " i, = Normalizagdo
Caédigo Designacgdo Utilizagdo P
9 gnag S de referéncid
QE—T—A—4 P DMA—C71-590,/N
PROJ.
COP/ALT.
DES. 18-12-2006|José Barral ] RE DES
Logotipo 06—06—2014] VERIF. Distribwigto de Eletricdode
INDIGE DESCRICAD DATA | ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
— QUADRO QE-T-A-4

SUBSTITUI CODIGD DD CAMPO DE APLICAGAD DESENHO W* INDICE

C71-009-2006
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-REDES

Distribuicdo de Eletricidade

Catalogo Complementar de Desenhos
Técnicos

DLN-Z40-011/N
JUL 2023
EDICAO: 2

C71-010-2006 — Cerra cabos

_@

Cédigo Designagdo Utilizagdo

Normalizagdo
de referéncia

Cerra cabos IP

PROU.
COP/ALT,
DES.  |29-12-2006| José Barral -REDES

Logotipe 06—06—2014 VERIF. Distribuigio de Eleticidade

INDICE DESCRICAD pata| ALTERaDO  |aPROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4
CERRA CABOS
ESCALA

SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAZAQ

DESENHO N*

C71-010-2006

INDICE
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023
Distribuigdo de Eletricidade Técnlcos EDICAO 2
C71-012-2006 — Bracgo aco tubular circular @ 60
W |
| Eh
/ l"',.;
g
@60
Tratamente de material: Galvanizade por imersdio a quente ecom esp. 0.007mm
. . - G Normalizagdo
Cédigo Designacgdo Utilizagdo de referéncia
BRACO ACO TUE CIRC
20143980
RGO HeD U8 TG P |OMA-CTI-540/E
20143981 60 S/P 1.95
PROJ.
COP/ALT.
DES.  |01-06-2005| José Barral -REDES
Logotipe 0B—06—2014 VERIF. Distribuigio de Eletricidode
INDICE DESCRIGAQ DATA| ALTERADO |APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
Ad
BRACO ACO TUBULAR
EscaLs CIRCULAR @ 60
SUBSTITUI CODIGO DO CAMPO DE APLICAGRD DESENHO N INDICE
C71-012-2006
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DLN-Z40-011/N

- REDES Catalogo Complementar de Desenhos JUL 2023

Distribuigdo de Eletricidade TeC nicos E D | CA O i 2

C71-013-2006 — Abracadeira com espigao roscado M 16 para tubo de 60

ﬁ!

@

?
i

3
| |
™M |
. | |
- CoTAS
‘ Tube B0
l(r_; i &80
RS A
E} ' ‘ ' B 75
o ' C 100
3 Q10
|
|
|
‘I

Normalizagdo

Cédigo Cesignagdo Utilizagtio de referéncia

Abrag. p/ tubo P
@60
PROJ.
COP/ALT.
DES. 13—12—2006 | José Barral - RE DES
Logotipo OE—06—2014 WERIF. Distribuisée de Elericidads
[NDICE DESCRICAD DaTA | ALTERADD |&PROVADO DATA RUBRICA

FORMATO
Ad

ABRACADEIRA C/ ESPIGAO ROSCADO M16
EscALs PARA TUBO DE 60

SUBSTITUI CODIGD DO CAMPO DE APLICAGAD DESENHO N* INDICE
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