DECISAO ERSE
RELATIVA A CLASSIFICAGAO COMO EVENTOS EXCECIONAIS
DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - ABRIL DE 2025

A ERSE, nos termos do artigo 8.° do Regulamento da Qualidade de Servigo dos setores elétrico e do gas
e do Procedimento n.° 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Servigco, na sequéncia dos pedidos
de classificagéo de eventos excecionais submetidos pela E-Redes — Distribuicdo de Eletricidade relativos
a incidentes ocorridos nas suas redes no més de abril de 2025, decidiu de acordo com a tabela em
anexo.



ER‘S‘E - Tabela de decis3o relativa a Classificagdo de Evento Excecional

Classificagio como Evento Excecional

Exclusdo dos Indicadores para efeito de comparagdo com os padrdes
Concelho origem | Datado | oo | do incidente ::I;a:::‘ N.2 clientes Continyidadeldaiservico)
doincidente | incidente | "o 0¢ Tensd ausa dolncidente | 1 " | afectados Alta Tensdo Média Tensio Baixa Tensdo Qualidade de Qualidade de Fundamentagdo Decisio

(mi
Energia Elétrica  Servigo Comercial

Codigo do Relatério

SAIDIAT  SAIFIAT  MAIFIAT  SAIDIMT  SAIFIMT  MAIFIMT END TIEPIMT  SAIFIBT  SAIDIBT
(min./PdE)  (int./PdE)  (int./PdE) (min) (€] (int./PdE)  (MWh) (min) () (min)

Retine condigdes para aprovago:

02/04/2025
i - Retine os requisitos para classificagio

EREDES_2025_ABR_T_1 |Alcécer do Sal o

MT - Média Tensdo |AVES 147 218 0 0 0 00106 0,0001 0,0003 02158 0,0031 0 0,0003 N/A N/A Aprovado

Retine condisdes para aprovag3o:
MT - Média Tensdo [AVES 137 a2 0 0 0 00092 0,002 00002 02589 0,0037 0,0001 0,005 N/A N/A - Retine os requisitos para classificagdo Aprovado
- Tem parecer positivo das demals entidades

EREDES 2025 ABR_T_2 | Alpiarca SuS Y28

Nio redne condigdes para aprovago:
- Apds parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de;
prova apresentados ndo permitem evidenciar se a arvore

na zona inha de 2.2 lasse | N d
(.23 do art.2 28.2 do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a
distancia minima aos condutores de 1,5m (n.2 4 do art.2 28.2
do RSLEAT)

LYY 1 - Mea Tensso [AEMIEEEARCEEECE 127 1830 o o o 00172 0,0001 0,0005 12759 00181 0,0001 00071 N/A N/A

EREDES_2025_ABR_T_3 |Amares T

Retine condigdes para aprovagao:
MT - Média Tensdo [AVES a0 1733 0 0 0 0,065 0,003 0,0006 02524 00036 0,0002 0,0038 N/A N/A - Redne o requisitos para classificagdo Aprovado
- Tem parecer positivo das demais entidades

02/04/2025
EREDES_2025_ABR_T_4 | Paimela 10:14

Redine condicdes para aprovagdo:
MT - Média Tensdo |AVES 130 834 0 0 0 00165 0,0001 0,004 0,7091 0,0101 0,001 0,0062 N/A N/A - Redne 0s requisitos para classificagdo Aprovado
- Tem parecer positivo das demais entidades

02/04/2025
EREDES_2025_ABR_T_5 | Palmela 10:35

Retine condigdes para aprovago:
MT - Média Tensio [AVES 241 3053 0 0 0 00095 0,001 0,0008 0176 00025 0 0,0008 N/A N/A - Redne os requisitos para classificagdo Aprovado

02/04/2025 .
- Tem parecer positivo das demais entidades

EREDES_2025_ABR T_6  [Fundio

Redine condigdes para aprovagio:
MT - Média Tensdo |AVES 102 123 0 o 0 00185 0,0002 0,004 0,4464 0,0063 0 0,0014 N/A N/A - Redne 0s requisitos para classificagdo Aprovado
- Tem parecer positivo das demais entidades

EREDES_2025_ABR_T_7 |Idanha-a-Nova g2 ?‘5-/113‘"5

Reine condigdes para aprovagdo:
MT - Média Tensdo [AVES. 224 87 0 0 0 00343 0,002 00002 05382 00077 0,0001 00174 N/A N/A - Redne o requisitos para classificagdo Aprovado
- Tem parecer positivo das demais entidades

04/04/2025

EREDES_2025_ABR_T_8  |Penamacor

Redine condisdes para aprovagio:
MT - Média Tensdo |AVES 158 2630 0 0 0 00195 0,0003 0,0004 0,508 0,0078 0,0003 0,0245 N/A N/A - Redne 05 requisitos para classificagdo Aprovado
- Tem parecer positivo das demais entidades

02/04/2025

EREDES_2025_ABR_T_9 [Sabugal

Nao reine condides para aprovago:
- Apds parecer emitido pela DGEG, conclui-se que ndo foram
apresentados meios de prova suficientes (por exemplo,

MT - Média Tensdo |AVES 170 2276 0 o 0 00316 0,0003 0,0007 0,9471 00135 0,0002 0,0166 N/A N/A relatdrios de inspegdo) que atestem a boa conservagdo dos | Ndo Aprovado
elementos de rede, conforme disposto no artigo 1679 do
RSLEAT.

EREDES_2025_ABR_T_10 |Rio Maior Wx,’g”

Reine condigdes para aprovagio:

EREDES_2025_ABR_T_11 | Alter do Cho 06/04/2025 | 7. wigdia Tensdo [AVES 177 1307 0 0 0 00251 0,0002 0,0007 06098 0,0087 0 00079 N/A N/A " 4 Aprovado
1610 - Reiine os requisitos para lassificagdo

EREDES_2025_ABR_T_12. |Ferreira do Alentejo | /242925 | 7 i Tensdo [AVES 135 1 0 0 0 00014 0 0 0,0695 0,001 0 0 N/A N/A Retine condigbes para aprovaclo: Aprovado
1000 - Redne os requisitos para classificagdo

Redine condigdes para aprovagio:
- Redne 0s requisitos para classificagdo
- Tem parecer positivo das demais entidades

EREDES_2025_ABR_T_13 |Benavente OS/04/2025 | \17._ \gdia Tensdo [AVES 115 945 0 0 0 00169 0,002 0,003 03998 0,0057 0 0,0051 N/A N/A Aprovado




Classificagéio como Evento Excecional
Exclusdo dos Indicadores para efeito de comparagéo com os padrdes

Couig doReltsio | eSO o || D320 |\ renisy | oo cidone | nctden| " SHeES T
¢ doincidente | incidente oy | fectados Alta Tenséo Média Tenséo Baixa Tensdo Qualidadede  Qualidade de e arentecs Decisso
SAIDIAT  SAIFIAT  MAIFIAT  SAIDIMT  SAIFIMT  MAIFIMT END TEPIMT  SAIFIBT  saipipr  EnereiaElétrica - Servico Come
(min./PdE)  (int/PE)  (int./PdE) (min) ® (int./PdE)  (MWh) (min) ) (min)
B Nao redne condigdes para aprovagdo:
EREDES_2025_ABR_T_14 |Monchique 05153 BT - Baixa Tensdo | VEICULOS 363 169 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0,093 N/A N/A - Ndo cumpre o critério "Provogue uma significativa Néo Aprovado
: o s
12/04/2025 DESCARGA ATMOSFERICA Redne condigbes para aprovagdo:
EREDES_2025_ABR_T_15 | Gréndola a2 | M - Media Tensio | 2CAS 377 29 ) 0 0 00729 0,0003 0 23012 0034 0 00085 NA N/A e Aprovado
EREDES_2025_ABR_T_16 | Mértola 102025 | \1r gl Tensso [AVES 393 178 ) 0 0 0,0856 0,0004 0,0005 11276 0016 00002 00407 N/A N/A [SdnecondiOes parsepioacscy Aprovado
0313 - Redne os requisitos para classificagdo
Néo redne condigdes para aprovagdo:
- Apbs parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os melos de
prova apresentados ndo permitem evidenciar se a srvore
EREDES_2025_ABR_T_17 |Fafe 09/04/2025 | - \4iia Tensio :::g;:;s“wm L 81 5250 o o o 0,0085 0,000 0,0007 03199 00045 00003 00074 N/A N/A na jinha de 2.3 classe | Na d
(n.23 do art.2 28.2 do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a
distancia minima aos condutores de 1,5m (n.2 4 do art.$ 282
do RSLEAT).
e Redne condigdes para aprovagdo:
EREDES_2025_ABR_T_18 | Castro Verde o | M- Media Tensdo |aves 125 82 0 0 0 0007 0,0001 0,0001 00899 00013 0 00004 N/A NA - Retine os requisitos para clasificagio Aprovado
EREDES_2025_ABR_T_19 | Gréndola LUOS/2025 | 1y \pgaia Tensio |DESCARGAATMOSFERICA 239 230 0 0 0 00294 0,0003 0,0003 09171 0013 0 00028 NA N/A [EIRCIISEIOMEES Aprovado
16:05 DIRECTA - Redne os requisitos para clssificagdo
Ndo redine condigdes para aprovagao:
- Apos anlise, conclui-se que os meios de prova apresentados
y 11/04/2025 [ABATE DE ARVORES POR evidenclar se a localizada na zona
EREDES_2025_ABR_T_20. | Celorico de Basto Do | MT-Media Tensdo |FERTE AT 7 1348 ) 0 0 00071 0,0002 0,0001 01752 00025 00002 00067 N/A N/A B e Néo Aprovado
RSLEAT), devendo garanti, por queda, a distancia minima aos
condutores de 1,5m (.24 do art.2 28.2 do RSLEAT).
S Redne condigdes para aprovagdo:
EREDES_2025_ABR_T_21 | Benavente o | M- Média Tensdo |AVES 247 10 0 0 0 0,0025 0 ) 00251 00004 0 00001 N/A N/A - Redne os requisitos para classificagio Aprovado
& - Tem parecer positivo das demais entidades
EREDES_2025_ABR_T_22 | Campo Maior 130412025 | \1r gl Tensto [AVES 130 7 0 0 0 00143 0,0001 0,0001 03852 0,055 0 00011 N/A N/A UL HELE R s Aprovado
17:01 - Retine os requisitos para clssificagio
EREDES_2025_ABR_T_23 [Soure 07/08/2025 | \tv \1sia Tens3o |AVES 26 569 0 0 0 00224 0,0001 0 089 0,0127 0,0001 0,0205 NA N/A podneceadistes patsaprovacton Aprovado
0704 - Redne os requisitos para classificagdo
S Redne condigbes para aprovagdo:
EREDES_2025_ABR_T_24. |Santarém oras | M1 - Média Tensio |Aves % 1164 ) 0 0 00142 0,0002 0,0005 04804 0,0068 00001 00052 N/A N/A - Redine os requisitos para classificagdo Aprovado
: - Tem parecer positivo das demais entidades
o Retine condigdes para aprovado;
EREDES_2025_ABR_T_25 | Leiria ooy | M- Media Tensio |Aves % 1902 ) 0 0 00157 0,0004 0,0003 08107 00115 00002 00105 N/A N/A - Redine os requisitos para classificagdo Aprovado
: - Tem parecer positivo das demais entidades
EREDES_2025_ABR_T_26 |Elvas 13/04/2025 | |10 \tiia Tensdo |AVES 129 17 0 0 0 00171 0,001 0,0001 03178 0,0045 0 0,0003 N/A N/A [edne condiches pats dprovachcy Aprovado
o742 - Redne os requisitos para clssificagdo
11/04/2025 Redine condisdes para aprovagio:
EREDES_2025_ABR_T_27 | Coruche e | wr - edia Tensio |Aves % 1027 o 0 0 00113 0,0002 0,0004 03553 00051 00001 00049 NA N/A - Retine o requisitos para classificagdo Aprovado
- Tem parecer positivo das demais entidades




Classificagéo como Evento Excecional
Exclusio dos Indicadores para efeito de comparagio com os padrdes

Codigo do Relatgrio | Concelne orisem | Datado | i o ronczo | Causa doincidente inidente| 2 clentes —
y doincidente | incidente . 2 oy | fectados Alta Tensso Média Tensio Baixa Tensdo Qualidadede | Qualidade de R Decisso
SAIDIAT  SAIFIAT  MAIFIAT  SAIDIMT  SAIFIMT  MAIFIMT END TEPIMT  SAIFIBT  saipipr  EnereiaElétrica - Servico Come
(min./PdE)  (int/PdE) (int./PdE) (min) ® (int./PdE)  (MWh)  (min) [0} (min)
Ndo redine condigdes para aprovagao:
- Apos parecer emitido pela DR, conclui-se o5 meios de.
prova apresentados (fotografias  ficha de ocorréncia) nio
permitem evidenciar as condigdes técnicas a que deve
EREDES_2025_ABR_T_28 |Castelo de Paiva 15/3;/"13025 MT - Média Tensio 1’:;::\‘5:252:)5 NESIEERD) | 3152 0 0 0 00119 0,0002 0,0005 07337 0,0104 0,0002 0,0097 N/A N/A obedecer Jinh Na d
: profundidade (artigo 80.¢ do RSLEAT) oujustificagdo, nos
termos do n.? 2 do artigo 80.9 do RSLEAT, sobre eventual
idade redutids, assim i
dos cabos enterrados (artigo 81.2 do RSLEAT).
e Ndo redine condigdes para aprovago:
EREDES_2025_ABR_T_29 | Oeiras oo | BT-BabaTensso [FURTOS 206 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00034 NA NA - Nio cumpre o citério *Provoque uma signifcativa Nio Aprovado
: diminuigio da qualidade de servico prestadar’
Alcacer do Sal 18/04/2025 | |11 \tgia Tensdo |AVES 257 630 0 0 o 00215 0,0001 0,005 03501 0,005 0 0,0034 N/A N/A peinelcond steapars sprovacko] Aprovado
: - Redine os requisitos para classficagdo
e — Retine condigdes para aprovago;
EREDES_2025_ABR_T_31 |Portimio 0472925 | W - Média Tensao |AVES 268 851 0 0 0 00282 0,0003 00006 1,5926 00226 00001 00054 NA NA - Reine os requisitos para classficasdo Aprovado
i - Tem parecer positivo das demais entidades
TS Retine condigdes para aprovago:
EREDES_2025_ABR_T_32 |Portimio o2 | W - Mécia Tensio |AVES 107 1427 0 0 0 00158 0,0002 00005 0545 00077 00001 00102 NA NA - Retine os requisitos para classificagdo Aprovado
: - Tem parecer positivo das demais entidades
Retine condigbes para aprovagdo:
EREDES_2025_ABR_T_33 |Tébua 1”;’2_/::75 MT - Média Tensdo :::CT;:OE:‘WW“ 63 162 880 0 0 o 00118 0,0001 0,0001 02894 0,0041 0,001 00121 N/A N/A - Redne os requisitos para classificagso Aprovado
: - Tem parecer positivo das demais entidades
s Retine condigbes para aprovagdo:
EREDES_2025_ABR T34 [Penamacor a2 | W - i Tensio |AVES 140 2039 0 0 0 00067 0,0001 00004 01139 00016 0 00009 NA NA - Retine os requisitos para clssificagio Aprovado
i - Tem parecer positivo das demais entidades
. Retine condigdes para aprovago;
EREDES_2025_ABR_T_35 | Aveiro Sal29%5 | T - Media Tensdo |AVES a 1843 0 0 0 0,0068 0,0001 00004 05702 00081 00003 00123 NA NA - Redne os requisitos para classficasdo Aprovado
: - Tem parecer positivo das demais entidades




Classificagéo como Evento Excecional
Exclusio dos Indicadores para efeito de comparagio com os padrdes

Concelho origem | Data do . ; Duragio | \ o jientes Continuidade de Servigo
Nivel de Tensdo Causa do incidente

Cédigo do Relatério i "
& doincidente | incidente Alta Tenséo Meédia Tensio Tensio Qualidadede  Qualidade de Finoamentecho) Decisio




