DECISAO ERSE
RELATIVA A CLASSIFICAGAO COMO EVENTOS EXCECIONAIS
DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - AGOSTO DE 2025

A ERSE, nos termos do artigo 8.° do Regulamento da Qualidade de Servigo dos setores elétrico e do gas
e do Procedimento n.° 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Servigo, na sequéncia dos pedidos
de classificagéo de eventos excecionais submetidos pela E-Redes — Distribuicdo de Eletricidade relativos
a incidentes ocorridos nas suas redes no més de agosto de 2025, decidiu de acordo com a tabela em
anexo.



Tabela de de

4o relativa a Classificagdo de Evento Excecional

Classificagdo como Evento Excecional
Excluso dos Indicadores para efeito de comparagio com os padres
N2 clientes Continuidade de Servigo
afectados Alta Tenséo Meédia Tensdo Baixa Tenséo Qualidadede  Qualidade de Fundamentagdo Deciséio
SADIAT  SAFIAT | MAFIAT SADIMT ~SAFIMT ~MAFIMT  END  TEPIMT  SAIFIBT  SADipT Enersia Elétrica Servico Comercial
(min./PdE) _(int./PdE) __(int./PdE) __(min) () (int/PdE) _ (MWh) __(min) () (min)

Duragio
Nivel de Tensdo |  Causa do incidente | incidente
(min)

Concelho origem | Data do
doincidente | incidente

Cédigo do Relatério

Néo retne condigdes para aprovagio:

EREDES_2025_AGO_T_1 |Aveiro m/;zos-/az:zs BT - Baixa Tensdo | VEICULOS 69 9 0 0 0 0 o o 0 0 0 0,001 N/A N/A - Nio cumpre o critério " Néo Aprovad
) qualidade de servico prestada.
Ndo reine condigbes para aprovago:
EREDES_2025_AGO_T_2  |Loures 02082025 | o1 i Tensso |NTERVENCOESNOSUBSOLO | g 125 0 0 0 0 0 0 0 o o 00031 N/A N/A - Ndo cumpre o ritério” a N d
1452 (ESCAVAGOES) "
aualdade de servigo prestadar.
01/08/2025 Ndo reine condigbes para aprovagao:
EREDES_2025_AGO_T_3  |Lamego ara?2 | 7 Baira Tensio |VelcuLos 59 7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00007 /A /A - Ndo cumpre o critéro " N d
h qualidade de servigo prestada”.
01/08/2025 Retine condigdes para aprovagio:
EREDES_2025_AGO_T_4 [Sintra 2 | M- Média Tensi 144 201 0 0 o 00073 00001 0 041 00121 0 00046 N/A N/A - Retine os requisitos para classificagio Aprovado

- Tem parecer positivo das demais entidades

08/08/2025 INdo redne condigdes para aprovagdo:
‘oais | MT - Média Tensdo (AVES 128 194 0 0 0 00153 0,0001 0,000 0,7093 00102 0 00021 N/A N/A - Néo cumpre o critério " Néo Aprovad
' qualidade de servico prestada’.

EREDES_2025_AGO_T_5 [Ferreira do Alentejo

EREDES 2025 AGO_T_6 |Grandola 10/08/2025 11 \tagia Tensio | AVES 203 1547 0 0 0 00219 0,0002 0,0006 03585 0,002 0 0,0069 N/A N/A [t s O Aprovado
0239 - Retine os requisitos para classificagdo
EREDES_2025_AGO_T_7 |Viana do Alentejo | "/09/2925 | 117 egia Tensiio | AVES 170 2013 o o 0 0,032 00011 0,0004 06517 0,0094 0,0004 o011 N/A N/A penscondhiss rapangcto] Aprovado
28 - Retine os requisitos para classificagdo
04/08/2025 Redne condigdes para aprovagdo:

EREDES_2025_AGO_T_8 |Lisboa a7 23 0 0 0 0,0019 0,0001 0 01498 00022 0 0,0001 N/A N/A - Redine os requisitos para classificagdo Aprovado

oL mrznvsnc[nsz)s NO 5UBSOLO
- Tem parecer positivo das demais entidades

15115 (ESCAVACO

Retine condigdes para aprovagio:
MT - Média Tensdo| AVES 156 27 0 0 0 0,0186 0,0002 0,0002 28052 0,0404. 0 0,004 N/A N/A - Retine os requisitos para classificagdo Aprovado
- Tem parecer positivo das demais entidades

. 09/08/2025
EREDES_2025_AGO_T_9 |Montijo o

Reine condigdes para aprovagio:
EREDES_2025_AGO_T_10 |Lisboa Wf:/_;‘m MT - Média Tensio| '"'E"VE:gBE)S SoSuEsoLe

(ESCAVACOES) 73 646 0 0 0 0,0016 0 00001 01207 00017 0 00016 N/A N/A - Rene os requisitos para classificagdo Aprovado
- Tem parecer positivo das demais entidades

Ndo rene condigdes para aprovasdo:
- Apés parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatério
id linh: p

ou z0na desprovida de referéncias, ao invés de estar executada ao
8 piblicas, ,no caso de
zonas urbanizadas (artigos 782 e 79° do RSLEAT);
- Néo ¢ legivel a profundidade de enterramento minima de
2 d d g0 807 RSLEAT, ¢ de
1,00 m nas faixas de rodagem e de 0,70 m nos outros locais;
0 evidencia a existéncia nem a profundidade a que se encontrava
a sinali d acordo com
o disposto no artigo 819 do RSLEAT deve ser colocada a pelo menos
0,20m no caso de redes metalicas plastificadas ou de material
pléstico de cor vermelha.

INTERVENGOES NO SUBSOLO

06/08/2025
EREDES_2025_AGO_T_11 [Setibal ogisa | MT - Média Tensao| ol PBEq) 6 620 o o 0 0,0019 0 0,0001 02398 00035 0,0001 0,0019 N/A N/A Nio Aprovado

Retine condiges para aprovagao:
MT - Média Tensio | INCENDIO. 268 541 0 0 0 00274 0,0001 0,001 13837 00199 0,0001 00216 N/A N/A - Redine os requisitos para classificagdo Aprovado
- Tem parecer positivo das demais entidades

05/08/2025

EREDES_2025_AGO_T_12 | Amarante 17:48

Retine condigdes para aprovagio:
57 2593 0 0 0 0,0029 0,001 0,003 02886 0,0042 0,0002 0,0089 N/A N/A - Retine os requisitos para classificagdo Aprovado
- Tem parecer positivo das demais entidades

O6/0B/2025 | |11 1o 5o | INTERVENGOES NO SUBSOLO

EREDES_2025_AGO_T_13 |Oeiras e e

o redne condigdes para aprovagdo:
8T - Baixa Tensdo |VEICULOS 26 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0044 N/A N/A - Ndo cumpre o critério " ignificati i N d
qualidade de servigo prestada’.

EREDES_2025_AGO_T_14 |Aveiro

04/08/2025
13:43




Classificaéo como Evento Excecional
Exclusdo dos Indicadores para efeito de comparagdo com os padrdes
Duragio | e
NiveldeTensfo |  Causadolncidente | incidente | "= CHente: o MAENEDEED .
o incldente | incidente (min) | 2fectados Alta Tenséo Média Tenséo Baixa Tensdo Qualidade de Qualidade de Fundamentago Decisdo
SAIDIAT  SAIFIAT  MAIFIAT  SAIDIMT  SAIFIMT  MAIFIMT END TEPIMT  SAIFIBT  SADIBT  Enereia Elétrica  Servigo Comercial
(min./PdE) _ (int./PdE) (int./PdE) (min) (#) (int./PdE) (MWh) (min) (#) (min)

Concelho origem | Data do

Cédigo do Relatério

Retine condigdes para aprovago:
MT - Média Tenso AVES 269 1729 0 0 0 0,0142 0,0001 0,004 0352 00051 0,0001 0,0095 N/A N/A - Redine os requisitos para classificagdo Aprovado

13/08/2025
20:33 - Tem parecer positivo das demas entidades

EREDES_2025_AGO_T_15 |Abrantes

13/08/2025 e

EREDES_2025_AGO_T_16 |Loures oo | BT-BaixaTensio |VElCULOS 116 155 o o o o 0 0 0 o 0 00027 N/A N/A o Nao Aprovad
- qualidade de servigo prestada’’.
N3o reine condiges para aprovagio:
- Apts parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatério no
idencia que, urbanizada, os cabos esti
estabelecidos ao longo de vias publicas e nos passeios (artigo 799 do
LEAT);
- Nio indi de seguranga
EREDES_2025_AGO_T_17 [Sintra ’”’f‘;_/::“ MT - Média Tensio| :r::cz:‘\//:gg?;s NOSUBSOLO | 5, 1839 0 0 0 00038 0 0 07132 0,0103 0 0,0002 N/A N/A que, de acordo com o disposto no artigo 807 RSLEAT, é de 1,00 m nas | Nao Aprovado

faixas de rodagem e de 0,70 m nos outros locais;
- Néo evidencia a existéncia nem a profundidade a que se encontrava
benci

o disposto no artigo 812 do RSLEAT deve ser colocada a pelo menos
0,20m no caso de redes metalicas plastificadas ou de material
plstico de cor vermelha.

Retine condigdes para aprovagso:
MT - Média Tenso | INCENDIO. % 2036 0 0 0 0,0382 0,0004 0,004 08811 00127 0,0003 0027 N/A N/A - Redine os requisitos para classificago Aprovado
- Tem parecer positivo das demas entidades

EREDES_2025_AGO_T_18 |serta D

o redine condigdes para aprovagdo:
- Apés parecer emitido pela DGEG, conclui-se que ndo foram

20/08/2025

EREDES_2025_AGO_T_19 |Alcobaga s | MT - Média Tensdo | AVES 109 1511 o 0 o 0,0237 0,0006 0 06458 00093 0,0002 0,0091 N/A N/A apresentados, conforme disposto no artigo 1672 do RSLEAT, Ndo Aprovado
: lement
inspegdo, por exemplo) da linha.
P e N30 redne condictes para aprovagio:
EREDES_2025_AGO_T_20 |Ourique g7 |MT - Média Tensdo| AVES 183 196 o 0 0 0,0223 0,0001 0,0001 19611 00282 o 0,0051 N/A N/A - pre o critério " da | Néo Aprovado
- qualidade de servico prestada.
Retine condigdes para aprovagio:

24/08/2025

EREDES_2025_AGO_T_21 |Guimardes MT - Média Tensao| AVES 126 1840 0 0 o 00117 0,0001 0,0001 08215 00118 0,0001 00135 N/A N/A - Reine os requisitos para classificagdo Aprovado

- Tem parecer positivo das demas entidades

N0 redne condigBes para aprovagio:

18/08/2025

EREDES_2025_AGO_T_22 19:53 | BT~ Baixa Tensio |VEICULOS a6 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0007 N/A N/A - P da | Ndo Aprovado
) qualidade de servico prestada.
26/08/2025 Retine condigdes para aprovagio:
EREDES_2025_AGO_T_23 |Loulé o705 | MT - Média Tensio |INTERVENGOES A SUPERFICIE | 136 2315 o 0 o 0,0089 0,001 0,003 02368 00034 o 0,003 N/A N/A - Retine os requisitos para classificagdo Aprovado

- Tem parecer positivo das demais entidades

Ndo retne condigdes para aprovagio:
- Apds parecer emitido pela DGEG, conclui-se que no foram

EREDES_2025_AGO_T_24 [Lisboa 30/08/2025 |17 14 Tensdo| INUNDAGOES IMPREVISIVEIS | 307 23 0 0 0 0,0035 0,0001 0,0001 03014 00043 0 0,0029 N/A N/A e Nio Aprovado
iddicas, I reparagdo de i
exploragio,
P Retine condigdes para aprovagio:
EREDES_2025_AGO_T_25 | Figueira da Foz los | MT - Média Tensdo|INTERVENGOES A SUPERFICIE | 36 6212 0 0 0 0,0028 0,0001 0,0004 01355 0,002 0,0001 0,0046 N/A N/A - Retine os requisitos para classificagdo Aprovado

- Tem parecer positivo das demais entidades

Retine condigdes para aprovagio:
MT - Média Tensio | INCENDIO. 121 834 0 0 o 00134 0,0001 0,0002 02515 0,0036 0,0001 0,0098 N/A N/A - Retine os requisitos para classificagdo Aprovado

28/08/2025
01:02 o R
- Tem parecer positivo das demais entidades

EREDES_2025_AGO_T_26 [Seia

Retine condigdes para aprovagio:
MT - Média Tensao | INCENDIO 269 835 0 0 0 0,0186 0,001 0,0002 03991 0,0057 0,0001 0,0156 N/A N/A - Retine os requisitos para classificagdo Aprovado

29/08/2025
06:29 - Tem parecer positivo das demas entidades

EREDES_2025_AGO_T_27 [Seia




Cédigo do Relatério

EREDES_2025_AGO_T_28.

Data do
incidente

Concelho origem
do incidente

Vila do Bispo 30/?;/311025

Nivel de Tensdo

MT - Média Tensio

Causa do incidente

INTERVENGOES A SUPERFICIE

Duragio
incidente
(min)

103

N.2 clientes
afectados

2575

SAIDI AT
(min./PdE)

Alta Tenséo

SAIFI AT
(int./PdE)

MAIFI AT
(int./PdE)

SAIDI MT
(min)

0,0038

Classificagéio como Evento Excecional

Exclusdo dos Indicadores para efeito de comparagio com os padres
Continuidade de Servigo
Média Tensdo
SAIFI MT MAIFI MT
(#) (int./PdE)

END
(MWh)

TIEPIMT  SAIFI BT
(min) (#)

o 0,0005 01551 00022 0

Baixa Tensdo

SAIDI BT
(min)

0,0006

Qualidade de
Energia Elétrica

N/A

Quali
Servigo Comercial

Decisdo

Fundamentagdo

Retine condigdes para aprovago:
- Redine os requisitos para classificagdo
- Tem parecer positivo das demais entidades

Aprovado




