DECISAO ERSE
RELATIVA A CLASSIFICAGAO COMO EVENTOS EXCECIONAIS
DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - MAIO DE 2025

A ERSE, nos termos do artigo 8.° do Regulamento da Qualidade de Servigo dos setores elétrico e do gas
e do Procedimento n.° 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Servigo, na sequéncia dos pedidos
de classificagéo de eventos excecionais submetidos pela E-Redes — Distribuicdo de Eletricidade relativos
a incidentes ocorridos nas suas redes no més de maio de 2025, decidiu de acordo com a tabela em
anexo.



ERSE

Tabela de decisdo relativa a Classificagdo de Evento Excecional

Classificaéo como Evento Excecional

Exclusdo dos Indicadores para efeito de comparagéo com os padrdes

) Duragdo | \ o = -
Cédigo do Relatério | COncelno origem || Datado | o) o oo Causa do incidente | incidente | "7 clientes Contiuidads(dalServieo;
doincidente | incidente oy | afectados AT Média Tensso Baixa Tensdo Qualidadede  Qualidade de Fundamentagdo Decisdo
SADIAT  SAFIAT | MAFIAT SADIMT ~SAFIMT ~MAFIMT  END  TEPIMT  SAIFIBT  SApipT  Enersia Elétrica Servico Comercial
(min./PdE) _(int./PdE) _(int./PdE) _(min) #) (int./PdE) _(MWh) ___(min) (#) (min)
EREDES_2025_MALT_1 | Alcécer do Sal 02/05/2025 | \1v _\14iia Tensso |AVES 130 628 0 0 0 0,0108 0,0001 0,0005. 01647 0,0024. 0 0,0016 N/A N/A euns,condlss nirs sogg vacko; Aprovado
07:49 - Redine os requisitos para lassficagéo
EREDES_2025_MALT_2 | Alcicer do Sal 04/05/20251 \rv _ 1< ja Tenso |AVES 233 718 0 0 0 0,027 0,0003 10,0006 17793 00263 0,0001 00011 N/A N/A Retihe condliBes hars spes vacko; Aprovado
05:04 - Redine os requisitos para classficagso
EREDES_2025_MALT_3 |viana do Alentejo | %2/%/2925| v media Tensao |AVES 150 1565 0 0 0 0,0142 0,0005 0,0002 04293 0,0063 0,0002 0,0009 N/A N/A fechscocleSssoamperactod Aprovado
1227 - Redine os requisitos para lassficagso
R — Reine condigdes para aprovagio:
EREDES_2025_MAIT_4 Torres Novas 19572925 | T - Meta Tenszo | AVES 180 21 0 0 o 00105 o001 | 00001 0242 00036 0 00044 N/A N/A - Redine os requisitos para classficagéo Aprovado
: - Tem parecer positvo das demais entidades
T Redne condigdes para aprovagdo:
EREDES_2025_ MAIT_S |Chaves /2025 1 edia Tensio [AVES 131 610 0 0 o 00142 o002 | 00002 05123 00076 | 00001 00061 N/A N/A - Retine os requisitos para classificagdo Aprovado
; - Tem parecer positivo das demais entidades
EREDES_2025_MALT_6 |Serpa 09/05/2025 | 11 _\réia Tensdo |AVES 180 7157 0 0 0 0,0502 0,000 00024 04987 00074 0 0,0023 N/A N/A peuns condlcoss para sergvecto: Aprovado
1022 - Redine os requisitos para classficagso
Ndo reine condigbes para aprovagao:
- Apds p i , conclui-se ndo
o i igo 809 RSLEAT, &
EREDES_2025_MAIT_7 Porto 0OI0%/2025 | it - el Tensio :;‘;::“ﬁ;gf;‘ NOSUBSOLO | 54 556 0 0 0 00003 0 0 00364 | 00005 0 00009 N/A /A de 1,00 m nasfaixas de rodagem e de 0,70 m nos outros locais; | Ndo Aprovado,
: - Ngo & evi
o
o RSLEAT deve ser colocada a pelo menos 0,20m no caso de redes
metlicas plastificadas ou de material pléstico de cor vermelha.
Ndo redne condigBes para aprovago:
- Apés parecer emitido pela DGEG, conclui-se ndo ¢ evidenciado o
; 09/05/2025 ) S
EREDES_2025_MAI_T_8 |Vilado Conde MT - Média Tensdo |INTERVENGOES A SUPERFICIE | 54 a6 0 0 0 00092 00004 | 00004 | o0sar 0,083 00007 00151 N/A N/A de 1,00 m nas locais; | N o
dos cabos enterrados que de acordo com o disposto no artigo 812
do RSLEAT deve ser colocada a pelo menos 0,20m no caso de redes
metlicas plastificadas ou de material plstco de cor vermelha.
R NS redne condicdes para aprovagso:
EREDES_ 2025 MALT_9 | Mafra QOI99/2023 | g1 paixa Tensdo [1racry ngoe NOSUBSOLO | gy 18 ) ) ) 0 o 0 0 o o 0,001 N/A N/A - Nio itério N d
AL 15:23 (ESCAVAGOES) y
qualidade de servico prestada’.
Rene condigdes para aprovagdo:
EREDES_2025_MAI_T_10 |Mafra 06/05/2025 | - via Tensdo :gﬁ:“/’;ggnsﬁs R 3082 o o o 00123 00002 0,0003 11646 00172 0,0003 00225 N/A N/A - Redine os requisitos para classificago Aprovado
- Tem parecer positvo das demais entidades




Classificaéo como Evento Excecional
Exclusdo dos Indicadores para efeito de comparagdo com os padrdes
Duragio |\,
Nivel de Tensso |  Causadolincidente | incidente | " </entes Continuidade de Servico
doincidente | incidente (min) | 2fectados Alta Tenséo Média Tensdo Baixa Tensdo Qualidade de Qualidade de Fundamentagdo Decisdo
SAIDIAT  SAIFIAT  MAIFIAT  SAIDIMT  SAIFIMT  MAIFMT TEPIMT  SAIFIBT  SADIBT  Enereia Elétrica  Servigo Comercial
(min./PdE) _ (int./PdE) __(int./PdE) (min) (#) (int./PdE) (min) (#) (min)

Concelho origem | Data do

Cédigo do Relatério

o redne condigdes para aprovagio:
- Apds parecer emitido pela DGEG, conclui-se que ndo é percetivel
o cumprimento do disposto nos artigos 782 e 799 do RSLEAT - 05
cabos estio de dentro do lote e segundo cadastro apresentado
atravessam zona desprovida de referéncias;

minima de seguranca que, de acordo com o disposto no artigo 802
RSLEAT, é de 1,00 m nas faixas de rodagem e de 0,70 m nos outros
locais;
- Néo evidencia a existéncia nem a profundidade a que se

d

0B/05/2025 | |\ o |INTERVENGOES NO SUBSOLO.

EREDES_2025_MAI_T_11 Sintra e EaVictes]

68 209 0 0 0 0,0021 0 4 06297 00093 0 0,0003 N/A N/A No Aprovado

de acordo com o disposto no artigo 812 do RSLEAT deve ser
-ada a pelo menos 0,20m no caso de redes metlicas
plastificadas ou de material plstico de cor vermelha.

Retine condigdes para aprovagio:
79 2119 0 0 0 0,0064 0,0001 0,0001 1,0075 00149 0 0,0029 N/A N/A - Retine os requisitos para classificagdo Aprovado
- Tem parecer positivo das demais entidades

INTERVENGOES NO SUBSOLO

M- Média Tensdo | ccUcaee)

05/05/2025
EREDES_2025_MAI_T_12 |Albufeira 10:36

Retine condiges para aprovagao:
MT - Média Tensio |AVES 97 1274 0 0 0 0014 0,0002 0,003 04777 00071 00002 00101 N/A N/A - Redine os requisitos para classificagdo Aprovado
- Tem parecer positivo das demas entidades

EREDES_2025_MAI_T_13 |ilhavo 10/05/2025

Retine condiges para aprovago:
MT - Média Tensdo |AVES 172 3119 0 0 0 0,0481 0,0004 0,006 1,757 0026 0,0004 00425 N/A N/A - Redine os requisitos para classificago Aprovado
- Tem parecer positivo das demas entidades

11/05/2025
EREDES_2025_MAI_T_14 |Agueda o=

Ngo redne condigdes para aprovaggo:
- Aps parecer emitido pela DGEG, conclui-se que no é percetivel
0 cumprimento do disposto nos artigos 789 e 792 do RSLEAT - o5
cabos estariam dentro dolote;

minima de seguranca que, de acordo com o disposto no artigo 80
70 1450 0 o o 00013 0 0 0,0098 0,0015 0,0001 00076 N/A N/A RSLEAT, seria de 1,00 m nas faixas de rodagem e de 0,70 mnos | Nao Aprovado
outros locais

- Evidencia a existéncia mas ndo a profundidade a que se

INTERVENGOES NO SUBSOLO

EREDES_2025_MAI_T_15 |Sesimbra Eaicte

15/05/2025
ods | MT-Meédia Tensdo

de acordo com o disposto no artigo 812 do RSLEAT deveria estar
colocada a pelo menos 0,20m no caso de redes metdlicas.
plastificadas ou de material plistico de cor vermelha.

Reiine condigdes para aprovagio:
- Retine os requisitos para classificagdo
- Tem parecer positivo das demais entidades

16/05/2025

EREDES_2025_MAI_T_16 Lagoa (Faro) o)

MT - Média Tensio |AVES 48 2195 0 0 0 0,002 0 0,0003 00577 0,0009 o 0,0004 N/A N/A Aprovado

o retine condigdes para aprovagio:
- Apds andlise, conclui-se 0s meios de prova apresentados ndo
14/05/2025 ABATE DE ARVORES POR permitem evidenciar se a drvore estava localizada na zona de

MT - Média Tensdo [reoie o S 314 1607 0 0 0 0,038 0,0002 0,003 09921 00147 0,0001 00247 N/A N/A proteco da linha de 2.8 classe (1.2 3 doart.2 28.9 do RSLEAT),
i t da, a dist:

minima aos condutores de 1,5m (n.2 4 do art.? 28.9 do RSLEAT).

EREDES_2025_MAI_T_17 [Mora Néio Aprovado

Ndo redne condigdes para aprovagdo:
- Apds parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatdrio néo
apresenta evidéncias do cumprimento da posico relativa das

i 1112 do RSLEAT), do & i

1129 do RSLEAT), da distancia entre os condutores de alta tenso e
as de telecomunicagdes, no caso de cruzamento (artigo 109°
1132 do RSLEAT), nem da distancia entre os condutores de alta
tensio e as de telecomunicages, no caso de vizinhana (artigo
1230 do RSLEAT), as quals deverdo ser superiores a 2 m;

- Néo apresenta evidéncias da altura das linhas, a qual indica que a
linha de alta tensdo deverd estar a uma altura minima superior a 6
m, conforme disposto no artigo 272 do RSLEAT.

EREDES_2025_MAI_T_18 [Alcanena MT - Média Tensdo |CORPOS ESTRANHOS NAREDE| 155 2589 0 0 0 00156 0,0009 0,0009 0,588 0,0087 0,0004 0,008 N/A N/A

12/05/2025
12:10 Néo Aprovado

Retine condisdes para aprovago:
MT - Média Tensdo |AVES 145 3179 0 0 0 00341 0,0005 0,002 2,0632 00305 0,0004 00239 N/A N/A - Redine os requisitos para classificago Aprovado
- Tem parecer positivo das demas entidades

EREDES 2025 MAI_T_19 |Barcelos ED




Classificaéo como Evento Excecional
Exclusdo dos Indicadores para efeito de comparagdo com os padrdes
DUragao | \ o oo
Concelhoorigem | Datado |\ adoincidente | incidente| N2 clent Continuidade de Servigo .
doincidente | Incidente (min) | 2fectados Alta Tenséo Média Tenséo Baixa Tensdo Qualidade de Qualidade de Fundamentago Decisio
Energia Elétrica  Servigo Comercial

Cédigo do Relatério

SAIDIAT  SAIFIAT  MAIFIAT  SAIDIMT  SAIFIMT  MAIFI MT TIEPIMT  SAIFIBT  SAIDIBT
(min./PdE) _(int./PdE) __(int./PdE) (min) (#) (int./PdE) (min) (min)

Retine condigdes para aprovago:

EREDES_2025_MAIT_20 |Viseu 16/08/2025 | 11 i rensso |ABATE DE ARVORES POR 315 1633 0 0 0 00257 00004 0,0004 05699 00084 00002 0017 /A N/A - Redine os requisitos para classficagao Aprovado
08:14 TERCEIROS
- Tem parecer positivo das demais entidades
Ndo reiine condigbes para aprovagao:
- Ap6s parecer emitido pela DGEG, conclul-se que o elatério ndo
’ 16/05/2025 i Tencs : ratal .
EREDES_2025_MAI_T_21. [Moita ooy | MT- Média Tensio |FURTOS 283 1206 o 0 o 0007 00001 0 05284 00078 00002 00156 N/A N/A e e e L Néo Aprovado
ios mei para entrar nela,
10 atigo 33.9 do RSSPTS.
Retne condigdes para aprovagdo:
EREDES_2025_MAI_T_22 |Olhdo /052025 | \ 1+ \reqia Tensso |NTERVENGOESNOSUBSOLO | 5322 0 0 0 0,0045 o 10,0004 04435 0,006 0,0002 00179 N/A N/A - Retine os requisitos para classificagdo Aprovado
09:34 (ESCAVACOES) i s enti
- Tem parecer positivo das demais entidades
EREDES_2025_MAI_T_23 |Beja 1910512025 | v gt Tensso [AVES 9% 1 0 0 o 0001 0 0 0019 0,003 0 0 N/A /A Rtk oo I Aprovado
- Redine os requisitos para classficagéo
Ndo retine condigbes para aprovagao:
- Ap6s parecer emitido pela DGEG, conclul-se que ngo os melos de.
EREDES_2025_MAI_T_24 |Barcelos 21/105_/212025 MT - Média Tensdo |INTERVENGOES A SUPERFICIE | 146 824 0 0 0 0,0257 0,000 10,0004 1,6869 0,0249 0,0001 0,0079 N/A N/A localizada na zona de prote3o da linha de 2. classe (n.2 3 do art.2 | No Aprovado

28.2 do RSLEAT), devendo e em caso afirmativo, garantir, por
queda, a distancia minima aos condutores de 1,5m (n.2 4 do art.
28.2 do RSLEAT).

Reine condigdes para aprovagio:
"’;775_/::15 MT - Média Tensdo :::g;:;:wom GE3 160 1141 0 0 0 0,0248 0,0002 0,0002 19801 00293 0,0002 0,0256 N/A N/A - Retine os requisitos para classificagdo Aprovado

EREDES_2025_MAI_T_25 |Braga
- Tem parecer positivo das demais entidades

Néo redne condigdes para aprovagio:

EREDES_2025_MAI_T_26 | Esposende ”%’;_/112"“ BT - Baixa Tensdo | VEICULOS 69 81 0 0 0 0 o o 0 0 0 0,0008 N/A N/A - Nao cump d
' quaidade de servigo prestadar.
25/05/2025 Retine condigdes para aprovagio:
EREDES_2025_MAI_T_27 |Vagos (5era023 | T - Media Tensdo |VEICuULOS % 138 0 0 o 00009 0 0 00267 | 00004 0 00017 N/A N/A - Redine os requisitos para classficagéo Aprovado

- Tem parecer positivo das demas entidades

Retine condicBes para aprovacio:




Cédigo do Relatério

Concelho origem
do incidente

Data do
incidente

Nivel de Tensdo

Causa do incidente

Duragio
incidente
(min)

N.2 clientes
afectados

Alta Tenséo

Classificagéo como Evento Excecional
Exclusdo dos Indicadores para efeito de comparagio com os padres
Continuidade de Servigo
Média Tenso Tenséo Qualidade de
Energia Elétrica

Qualidade de
Servigo Comercial

Fundamentagdo

Decisio



