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O QUE E A FICHA ELETROTECNICA?

A ficha eletrotécnica € um documento essencial para efetuar diferentes pedidos relacionados
com a energia elétrica, tal como pedidos de novas ligagcbes a rede, alteragdes de poténcia,
pedidos de alteracao de prédios ja existentes, entre outros.

O preenchimento deste documento pode parecer complexo, porém este guia vai ajuda-lo a
compreender todos os campos e perceber as principais diferengas para cada tipo de pedido.

COMO OBTER A FICHA ELETROTECNICA?

A ficha eletrotécnica pode ser obtida através do portal SRIESP, no site da Dire¢cao-Geral de
Energia e Geologia (DGEG).

QUAL A INFORMAGAO/DOCUMENTAGAO NECESSARIA?

A informacao/documentacao necessaria varia de acordo com o tipo de pedido. Porém, a
informacé&o base consiste:

* Modelo da ficha eletrotécnica em branco

+ Dados do proprietario do imével (nome, morada, contactos)

+ Dados da instalagao (localizagdo, poténcia contratada, etc.)

+ Dados do técnico responsavel (nome, morada, contactos)

+ Termo de responsabilidade (preenchido e assinado pelo técnico, assumindo a
responsabilidade da instalagdo com as normas em vigor. Pode obter este documento
em e-redes.pt ou no site da DGEG).

Este documento é apenas necessario para ligagdes provisérias e eventuais.
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COMO E CONSTITUIDA A FICHA ELETROTECNICA?

A ficha eletrotécnica apresenta 5 quadros principais.

FICHA ELETROTECNICA
DE INSTALACOES ELETRICAS DE SERVICO PARTICULAR
[emitica nos termes do cispesto no artige 12.F do Decrato-Lei .2 56/2017, de 10 e agosto]
1 - Requerente/Entidade Exploradora
Home NIE/NIPC:
Telefone: et |
Moraca:
. Posal:
2 - Técnico Responssvel
home: | | NIF: |
Telefone: | et | [ 1= pees: [
3 - Localizacdo do imdvel
Freguesia: | |Oon:r|'|u: Distrito:
Entrada’ principal [Lugar/Ruz): | | Coordenadas GPS:
Outra Entracs™ co Imével: [ 1 Coordenadas GPS:
4 - Caraterizac3o do imovel
Dezcrigio colmivel: | | Instalagio: |
Erm o e mstalagme o | |Tma\ — |
5 - Instalacio Eletrica
Tipada | Entraca o = Total | Fatorce | Poténdaz
Instalagdo |  co R:’:' e » : c:: - Andar | Fragio Tipa utilizagio indivicuz! Entrada| Instalado | Simulte- | Alimentar
L) Imével [ | SRS existente] (va) | reidade | povay
Inserir linha
Tipo de Instalacs Poténcia Total
b == Instalada (kVA) Deciaro que a informagio apresentada caracteriza a instalagdo elétnca.
|'|—nu 1 geracores de seguranga e ce socorro | 0.00 | 0 j
[Fiee B instataghes simentadas em MTaTAIAT | 000 |
|rm C: instalagbes slimentadas em BT | oo | (Data & assinatura do técnico responsduei]

[2) Locaizagac [Rus & numersgio ce porta ou Lugar] dofs] pontojz) de entrega 20 imavel [ramais de simentagio).
cazo a instaingio ge wilizecko seje aimentaca por um ramai prépric, deve mencionar a respetiva socalizacio.

[2] Conforme Anexc 1do Despache n ¢ /2012 e O

|5} Contarme art2 32 ca

Decreto-Lei ne 5
[£] MIF - Nimero ge Identiticaco o Préd

[} CPE - Cidizn do Pomto de Entrega (conforme art £ 2292 co RRC). Caso sings nio estels stribuido, colocar ™",
[] Conforme: Anexo N do Despache n.® /2048 da DGEG.

Quadro 1 — Requerente / entidade exploradora

segurans, indicer & “Srirace”, “Ramal H.2-

FE_u20150222

[ S ——

1 - Requerente/Entidade Exploradora

Nome:

NIF/NIPC:

Telefone:

‘E-Mail: |

Morada:

C. Postal:

No Quadro 1, devera estar corretamente preenchida toda a informagéo possivel relativa ao cliente,
nomeadamente o nome, NIF e e-mail.
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Quadro 2 — Técnico responsavel

2 - Técnico Responsavel

Nome: NIF:

Telefone: ‘E-Mail: | N.2 DGEG:

No Quadro 2, devera estar preenchida informagéao referente ao técnico. Todos os campos
identificados tém de estar preenchidos.

Quadro 3 — Localizagado do imoével

3 - Localizagdo do imovel

Freguesia: | |C0mcelh0: Distrito:

Entrada' principal (Lugar/Ruz): Coordenadas GPS:

Outra Entrada' do Imével: Coordenadas GPS:

No Quadro 3, devera estar preenchida toda a informacao possivel relativamente a entrada elétrica
da instalagao, ou seja, deve ser indicada a morada correspondente a localizagdo da portinhola e
nao da entrada fisica e/ou morada de correspondéncia do imoével.

Para novas instalagdes, pode ainda nao existir numero de policia definido, nestes casos na morada
deve constar apenas o nome. Por outro lado, se existir numero de policia, este deve estar
preenchido.

Para instalagdes existentes, e entenda-se como existentes, as instalacbes que ja tiveram um
pedido de ligagao a rede eletricamente concluido e que, por isso, ja estejam em exploracdo, devera
estar na morada o nome da rua e o respetivo numero de policia.

As coordenadas geograficas (latitude e longitude), devem estar definidas para o local exato do
ponto de entrega, ou seja, do local da portinhola.

Quadro 4 — Caracterizagao do imével

4 - Caraterizag&o do imével

Descrigio do Imdvel: Instalagdo:

Classificag8o das instalagBes'™: Total Ramais:

No Quadro 4, no campo “Descri¢gdo do Imével” deve ser identificado o tipo de imoével de acordo
com a informacgao que sera preenchida no Quadro 5. Aqui podem aparecer as seguintes
designagoes:

* Condominio fechado

+ Coletivo

* Unifamiliar

+ Outros.



©-REDES

Caso se trate de uma instalagéo nova, em “Instalagao” deve preencher como “Nova”.

Por outro lado, se tiver um local que ira ser demolido e que ira originar uma nova habitagcéo, deve
preencher como “Existente”, uma vez que o local, eletricamente, se mantém o mesmo e o objeto de
ligacao (NIP) iréa manter-se também.

No campo “Total Ramais” deve ser preenchido com a quantidade de ramais diferentes previstos
para a alimentacao da instalacao elétrica.

Quadro 5 — Instalagao Elétrica

5 - Instalag&o Eletrica

Tipoda |Entrada Total Fatorde | Poténciaa
> Ramal |  nip® cped

Instalagio | do N X X Andar | Fragdo Tipo utilizacio individual ® Entrada| Instalado | Simulta- | Alimentar
= N.2 | (existente) (existente) :
(kvA) | neidade (kvA)

Imovel

No Quadro 5, a informagéo apresentada deve estar de acordo com o definido em “Descrigdo do
imoével” do Quadro 4, tanto ao nivel do niumero de instalagdes, como aos fatores de simultaneidade
aplicados.

Na coluna “Tipo de instalagao”, devem ser colocadas as letras A, B ou C, de acordo com o tipo
de alimentacgéo:

* Tipo A - Instalagdes com producédo propria, de caracter temporario ou itinerante, de
seguranga ou socorro, que nao integrem centros eletroprodutores sujeitos a controlo
prévio ao abrigo de regimes juridicos proprios

+ Tipo B — Instalagdes que sejam alimentadas em média, alta ou muito alta tensao

* Tipo C — Instalagdes que sejam alimentadas em baixa tenséo

Na coluna “Entrada do imoével”’, devem aparecer as entradas elétricas, em conformidade com o
que foi apresentado no quadro 3.

Na coluna “Ramal n®", deve aparecer o numero do ramal correspondente a ligagao realizada com
a rede de distribuicao nacional. Na instalagao elétrica, pode existir um Unico ramal ou varios,
consoante a descricao do imdével em causa.

Consulte o capitulo “FICHA ELETROTECNICA — EXEMPLO PREENCHIMENTO POR TIPO DE
PEDIDO” para perceber como preencher estas colunas para cada tipo de imével.
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O “NIP” corresponde ao Numero de Identificacdo do Prédio, que também pode ser designado por
Objeto de Ligagao (OL). Sempre que exista um OL, o mesmo deve ser preenchido na tabela. Para
novas instalagdes em que ndo existe um ramal instalado, esta coluna (assim como a coluna do
CPE) devem vir a branco. Por sua vez, se existir um ramal instalado, devera preenchero OL e
deixar o CPE em branco, pois serdo as novas instalacoes a criar.

E necessario também que haja validagdo se o OL se encontra associado a uma matriz ou se se
trata de um OL individual. Pois, ao corresponder a uma matriz, a ficha eletrotécnica deve conter a
constituicdo do total do prédio e ndo sé o OL que se deseja executar as modificagdes.

Na coluna “Tipo de utilizagao individual” é definida a finalidade da instalagéo e serve para se
distinguir as utilizagdes domeésticas e as ndo domésticas, que terdo influéncia na definigdo dos
fatores de simultaneidade.
Assim, neste campo podem encontrar-se os seguintes tipos de utilizagao:

» Servigos comuns

» Escritoério

+ Garagem

* Restaurante

* Loja

* Armazém

* Habitagao

» Entre outros

Na coluna “Entrada” deve estar representada a quantidade de fases que alimentam a instalagao,
podendo assumir o valor de “Monofasico” ou “Trifasico”. Esta definicdo do tipo de entrada esta
diretamente ligada as poténcias que terdo de ser alimentadas para cada instalagao.

Na coluna “Total instalado” deve constar a poténcia necessaria para cada uma das instalacoes,
de acordo com as poténcias normalizadas:

Monofasico
(KVA) 115 | 23 | 345 | 46 | 575 | 69 | 1035 | 138 ;
Trifasico (kVA) - 69 | 1035 | 138 | 17,25 | 20,7 | 27,6 | 345 | 41,4

Notas:

1) Para poténcias >41,4 kVA nao existem poténcias normalizadas, pelo que pode ser contratada
qualquer valor de poténcia.

2) Para os novos locais de consumo de habitag¢ao, a poténcia minima exigida é de 6,90kVA.
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O “Fator de simultaneidade” corresponde a porcao de poténcia que determinado aparelho/circuito
vai consumir no funcionamento da instalagao.

Estes fatores de simultaneidade estdo compreendidos entre 0 e 1 e sdo definidos de acordo com as
Regras Técnicas das Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao (RTIEBT).

Para edificios coletivos, empreendimentos e vivendas unifamiliares estes fatores (para instalacdes
domésticas), estdo previamente tabelados:

n 2-4 5-9 10-14 | 1519 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 250
_ Fator de 1 075 | 056 | 048 | 043 [ 040 | 038 | 037 | 036 | 034
simultaneidade

(n — instalagbes ndo comerciais presentes na ficha eletrotécnica)

Quando se tratam de instalacbes ndo domésticas, o fator de simultaneidade assume o valor 1.

Por outro lado, para os condominios fechados, os fatores de simultaneidade sdo determinados por
tipologia de instalagdes, conforme definidos pela RESP (Rede Elétrica de Servigo Publico).

O calculo destes fatores é obtido através do preenchimento da ficha RESP (Anexo 1).

Nota: E possivel colocar outros valores para o fator de simultaneidade, desde que estejam
justificados em memoria descritiva o calculo desses valores.

Por fim, a coluna “Poténcia a alimentar” resulta da multiplicagdo da poténcia total com os fatores de
simultaneidade referidos acima.

A soma destas poténcias ira ser a poténcia total requisitada e que ira ser viabilizada, permitindo ao
cliente ter condi¢des para contratar.



| ©-REDES

FICHA ELETROTECNICA — EXEMPLOS POR TIPO DE PEDIDO

NOVAS LIGAGOES E AUMENTOS DE POTENCIA — UNIFAMILIAR

Exemplo: 1 ramal de alimentagéo (E1) e 1 local de consumo de habitacdo (Vivenda A)

3 - Localizagdo do imével

Freguesia: ‘ Letras ‘Cuncelhu: ‘ Alfabeto Distrito: Porto
Entrada'’! principal (Lugar/Rua): | E1 | Rua ABC, 1234-567 Coordenadas GPS: | 12,34; -56,78
. Outra Entrada™ do Imével: Coordenadas GPS:
Vivenda
A morada correspondente a localizagdo da portinhola
4 - Caraterizagdo do imével
Descrigdo do Imavel: Unifamiliar Instalacdo: Nova
Classificagéio das instalagdes'”: |Locais de habitacio Total Ramais: 1

5 - Instalag8o Eletrica

Tipoda |Entrada -~ NIt CcPES Total |Fator de| Poténciaa
Instalagdo| do e e S Andar | Fragdo Tipo utilizaggo individual Entrada| Instalado | Simulta- | Alimentar
Gl || || (e R (kvA) | neidade | (kvA)

C E1 1 0 A Habitacdo Trif 10,35 1,00 10,35

existe apenas 1 instalagéo
doméstica, pelo que o fator
de simultaneidade é 1

NOVAS LIGAGOES E AUMENTOS DE POTENCIA — COLETIVO

Exemplo: 1 ramal de alimentagéo (E1) e varios locais de consumos (3 locais comerciais)

3 - Localiza¢do do imével

Freguesia: ‘ Letras |CDnce|hD: ‘ Alfabeto Distrito: Porto
LOja B Entrada' principal (Lugar/Rua): | E1 | Rua ABC, 1234-567 Coordenadas GPS: | 12,34; -56,78

Outra Entrada™ do Imével: Coordenadas GPS:

morada correspondente a localizagéo da portinhola

4 - Caraterizagéo do imével

Descrigdo do Imdvel: Colectivo Instalagdo: Nova

Loja C

Classificacio das instalacBes®: |Estabelecimentos comerciais Total Ramais: 1

Loja A

5 - Instalagéo Eletrica

Tipoda |Entrada Total |Fator de | Poténciaa

Ramal | NP cpPe®

lnsta[:?;ﬁo dJD Ne | (existente) fe] Andar | Fracio Tipo utilizacgo individual ' Entrada| Instalado Sirr.mltaf Alimentar
Imdvel (kvA) | neidade (kva)
C E1 1 - - 0 A Local Comercial Trif 34,50 1,00 34,50
C E1 1 - - 0 B Local Comercial Trif 10,35 1,00 10,35
C E1 1 - - 0 C Local Comercial Trif 10,325 1,00 10,35

como todas as instalagdes sdo nao domésticas, o
fator de simultaneidade é 1. Caso queira apresentar
um valor diferente de 1, deve, em memodria descritiva,
justificar como foi calculado o valor apresentado.
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NOVAS LIGAGOES E AUMENTOS DE POTENCIA — COLETIVO

Exemplo: Com 2 ramais de alimentagao (E1 e E2) (empreendimento)

3 - Localizagdo do imével
Freguesia: | Letras |concelho: | Alfabeto Distrito: Porto
LOJa B Entrada™ principal (Lugar/Rua): | E1 | Rua ABC, 1234-568 Coordenadas GPS:  12,34; -56,78
: Outra Entrada® do Imével: £2 | Rua XYZ, 1234-567 Coordenadas GPS:  13,45;- 57,89
moradas correspondentes a as coordenadas devem
E2 localizag&o das 2 portinholas ser sempre diferentes
< o 4 - Caraterizagdo do imével
© ,(E\ | Descrigdo do Imovel: Colectivo Instalacdo: Nova
.6\ 3 ; Classificaciio das instalagdes®®: | Estabelecimentos comerciais Total Ramais: 2
- X
g 5 - Instalagdo Eletrica
o« Tipoda [Entrada[ o T - Total | Fator de| Poténciaa
Rua ABC Instalagio | do T“"]f ! - Andar| Fragio Tipo utilizagio individual © Entrada| Instalado | Simulta- | Alimentar
_________________________________________ @ Imével -2 | [existente) lexistente) (kvA) | neidade (kva)
C E1 1 - - 0 A Local Comercial Trif 34,50 1,00 34,50
E1 c F1 1 - - 0 Local Comercial Trif 10,35 1,00 10,35
C E2 2 - - 0 C Local Comercial Trif 10,35 1,00 10,35

todas as instalagdes séo nao
domésticas, pelo que o fator
de simultaneidade é 1

NOVAS LIGAGOES E AUMENTOS DE POTENCIA — CONDOMINIO FECHADO

Exemplo: Com 1 novo ramal de alimentagdo (E1), 4 moradias térreas, servigos comuns, piscina e
iluminacéo exterior

3 - Localizagdo do imével
Freguesia: | Letras Concelho: Alfabeto Distrito: Porto
~ < Entradaprincipal (Lugar/Rua): | E1 | Rua ABC, 1234-567 Coordenadas GPS: | 12,34; -56,78
g § Outra Entrada' do Imével: Coordenadas GPS:
§ L ISy morada correspondente a localizagéo da portinhola
S _ w 4 - Caraterizagdo do imével
- [‘h J‘I Descrigdo do Imdvel: Condominio Fechado Instalag3o: Nova
= 1 SC Classificagdo das instalagdes™™:  |Locais de habitago Total Ramais: 1
-
'(gu I < 5 - Instalag3o Eletrica
S < Tipo da 5 :
é ™ § Imstr;?a;ﬁo E”tdf:da R?ﬂal (ex’liltr::te) (ex?:tﬁr‘w‘te} Andar [Fragdo Tipo utilizacdo individual ** Entradal InsTtt;tI:‘do .F‘ilar'r::.lr\td: :ﬁwt:;?:a?
P _ ) q — % i Imavel (kva) | neidade (kva)
1 ~ 1 N c E1l 1 IEXT Servigos comuns Mono 6,9 0,53 3,66
L c E1 1 SC Servigos comuns Mono 20,7 0,53 10,97
c E1l 1 Piscina Mono 6,9 1.00 6,90
c E1 1 RC Habitagao Trif 10,35 0,53 5,49
C El 1 RC Habhitagdo Trif 10,35 0,53 5,49
c E1 1 RC Habitagao Trif 10,35 0,53 5,49
C El 1 RC Habhitagdo Trif 10,35 0,53 5,49

existem 4 habitagbes e foram consideradas 2 instalagdes como servigos comuns
(em que 1 delas ¢ a iluminagao exterior), pelo que n=6. A piscina foi considerada
como instalagéo ndo doméstica e, por isso, assume o valor 1

Nota: Para este cenario serao criados 7 OL (1 para cada vivenda, 1 para os servigos comuns, 1

para a piscina e outro para a iluminagao exterior), em que cada OL tera um local de consumo e
instalacao

10
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NOVAS LIGAGOES E AUMENTOS DE POTENCIA — CONDOMINIO FECHADO

Exemplo: Com 2 novos ramais de alimentacdo (E1 e E2), 8 moradias térreas, servigos comuns,
piscina e iluminacao exterior

Vivenda 1

N J

Vivenda 2 | 1

\\ "

Vivenda 4 r

Vivenda 3 P

H:SC

1

Vivenda 5

Vivenda 6

D

Vivenda 7

Vivenda 8

3 - Localizagdo do imével

Freguesia: |Letras Concelho: Distrito: Porto
Entrada® principal (Lugar/Rua): | E1 Rua ABC, 1234-567 Coordenadas GPS: 12,34, -56,78
Outra Entrada™ do Imével: E2 RuaABC, 1234-567 Coordenadas GPS: |12,36; -57,80

moradas correspondentes a
localizagdo das 2 portinholas

as coordenadas devem
ser sempre diferentes

4 - Caraterizagéio do imével
Descrigdo do Imdvel: Condominio Fechado Instalagdo: Nova
Classificago das instalagdes™: |Locais de habitagio Total Ramais: 2
5 - Instalagdo Eletrica
Tipo dg Entrada p— NP cpe® B Total | Fatorde | Poténciaa
Instalacio| do . - Andar | Fragdo Tipo utilizagio individual Entrada | Instalado | Simulta- | Alimentar
B || i || M| V) i) (VA) | neidade | (kvA)
C E1 1 IEXT Servigos comuns Mono 6,9 0,45 3,10
C E1 1 SC Servicos comuns Mono 20,7 0,45 9,31
C E1 1 Piscina Mono 6,9 1.00 6,90
c E1 1 RC 1 Habitagiio Trif 10,35 0,45 4,66
c E1 1 RC 2 Habitagiio Trif 10,35 0,45 4,66
c E1 1 RC 3 Habitagio Trif 10,35 0,45 4,66
c E1 1 RC a Habitagio Trif 10,35 0,45 4,66
C E2 2 RC 5 Habitagdo Trif 10,35 0,45 4,66
C E2 2 RC 6 Habitagdo Trif 10,35 0,45 4,66
c E2 2 RC 7 Habitagdo Trif 10,35 0,45 4,66
c E2 2 RC 8 Habitagdo Trif 10,35 0,45 4,66

existem 8 habitagbes e foram consideradas 2 instalagdes como servigos comuns (em que 1
delas é a iluminagao exterior), pelo que n=10. A piscina foi considerada como instalagdo néo
doméstica e, por isso, assume o valor 1.

Nota: Para este cenario serao criados 11 OL (1 para cada vivenda, 1 para os SC,1 para a piscina e
outro para a llum. exterior). Nos condominios fechados, os OL sdo sempre criados pelas
instalacdes do condominio e n&o por ramal de alimentacéo.

11
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NOVAS LIGAGOES E AUMENTOS DE POTENCIA — CONDOMINIO FECHADO

Exemplo: Com 2 novos ramais de alimentacao (E1 e E2), 2 moradias térreas, 1 prédio coletivo,
servicos comuns e iluminagao exterior

SC

Vivenda 2

1 olpald

Vivenda 1

3 - Localizagdo do imével

Freguesia: |Letras Concelho: Alfabeto Distrito: Porto

Entradamprincipal (Lugar/Rua): | E1 |Rua ABC, 1234-567 Coordenadas GPS: 12,34, -56,78

Outra Entrada™ do Imével: E2 |Rua ABC, 1234-567 Coordenadas GPS: |12,36; -57,80

moradas correspondentes a as coordenadas devem
localizagéo das 2 portinholas ser sempre diferentes

4 - Caraterizagdo do imével

Descrigéo do Imdvel: Condominio Fechado Instalacio: Nova

Classificaciio das instalagBes®: | Locais de habitagio Total Ramais: 2

5 - Instalagéo Eletrica

Tipo df Entrada Ramal NP CPES! B Total |Fatorde| Poténciaa

Instalagdo | do ) ) Andar| Fragdo Tipo utilizacdo individual © Entrada| Instalado | Simulta- | Alimentar
= Imével N.2 | (existente) (existente) (kVA) | neidade (kVA)
C E1 1 IEXT Servicos comuns Mono 6,9 0,47 3,24
C E1 1 SC Servicos comuns Mono 20,7 0,47 9,73
C E1l 1 RC 1 Habitagio Trif 10,35 0,47 4,86
C El 1 RC 2 Habitagio Trif 10,35 0,47 4,86
C E2 2 RC sSC Servicos comuns Trif 10,35 0,47 4,86
C E2 2 1 4 Habitago Trif 10,35 0,47 4,86
C E2 2 1 5 Habitagdo Trif 10,35 0,47 4,86
C E2 2 2 6 Habitagdo Trif 10,35 0,47 4,86
C E2 2 2 7 Habitagdo Trif 10,35 0,47 4,86

existem 6 habitagdes e foram consideradas 3 instalagdes como servicos comuns
(em que 1 deles é a iluminagéo exterior), pelo que n=9.

Nota: Para este cenario serao criados 5 OL (1 para cada vivenda, 1 para os servigcos comuns, 1
para a lluminacgao exterior e outro para o prédio com os respetivos locais de consumo)
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NOVAS LIGAGOES E AUMENTOS DE POTENCIA — CONDOMINIO FECHADO

Exemplo: Com 1 ramal de alimentacgao ja existente (E1), 4 moradias térreas, servigos comuns,
piscina e iluminacao exterior

3 - Localizagdo do imével
Freguesia: ‘Letras Concelho: Alfabeto Distrito: Porto
E < Entrada® principal (Lugar/Rua): | E1 |Rua ABC 1, 1234-567 Coordenadas GPS: |12,34,-56,78
g fED Outra Entrada™ do Imével: Coordenadas GPS:
§ | r ‘l ;’.,_ morada correspondente a localizagao da portinhola
w 4 - Caraterizagdo do imével
SC Descrigdo do Imovel: Condominic Fechado Instalacdo: Existente
J r B Classificaciio das instalagdes®: |Locais de habitagio Total Ramais: 1
o [} <

: (ED 5 - Instalagdo Eletrica
he] > Tipoda |Entrada ) ) Total |Fatorde | Poténciaa
S » o I Instalagio| do R:":' cex':;'tzm) cexftim) Andar | Fragio Tipo utilizagdo individual © Entrada| Instalado | Simulta-| Alimentar
= [ ] o 8l Imével ) (kVA) | neidade (kVA)
= | ™ | C E1 1 1111 PTO000200000111111AA EXT Servigos comuns Mono 6,9 0,53 3,66

C E1 1 2222 PT0000200000111111BB sC Servigos comuns Mono 20,7 0,53 10,97

C E1 1 3333 PT0000200000111111CC Piscina Trif 6,9 1,00 6,90

C E1 1 4444 PT00002000001111110D RC Habitag8o Trif 10,35 0,53 5,49

C E1 1 5555 PTO000200000111111EE RC Habitacdo Trif 10,35 0,53 5,49

C E1 1 6666 PTO000200000111111FF RC Habitacdo « [Irif 10,35 0,53 5,49

C E1 1 7777 PTO000200000111111GG RC Habitagdo Trif 10,35 0,53 5,49

existem 4 habitagdes e foram consideradas 2 instalagdes como servigos
comuns (em que 1 delas é a iluminagao exterior), pelo que n=6. A piscina foi
considerada como instalagdo ndo doméstica e, por isso, assume o valor 1

NOVAS LIGAGOES E AUMENTOS DE POTENCIA —- OUTROS

Exemplo: Construcdo de um armazém com 1 ramal novo

3 - Localizagio do imével

Freguesia: | Letras |CDnce|hD: ‘ Alfabeto Distrito: Porto

Entrada principal (Lugar/Rua): | E1 | Rua ABC, 1234-567 Coordenadas GPS: | 12,34; -56,78
Armazém Outra Entrada™ do Imével: Coordenadas GPS:

morada correspondente a localizag&o da portinhola

4 - Caraterizagdo do imovel

Descrigdo do Imdvel: Qutros Instalagdo: Nova

Rua ABC Classificacio das instalacBes™: |Estabelecimentos Industriais Total Ramais: 1

5 - Instalacdo Eletrica

Tipoda |Entrada @ 5 Total |Fatorde| Poténciaa
q Ramal NIP CPE % ) P & 3 :
Instalacdo | do Ne | (existente) (existente) Andar | Fracdo Tipo utilizagdo individual Entrada| Instalado | Simulta- | Alimentar
@ Imével | | \Existente e (kVA) | neidade | (kvA)

C E1 1 Armazém Trif 34,5 1,00 34,5
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4 - Caraterizagdo do imével

Descrigdo do Imovel: Obras Instalagdo:
Classificacio das instalagBes'®: Total Ramais:
5 - Instalag8o Eletrica
Tipoda |Entrada 1l 5 Total |Fatorde| Poténciaa
. Ramal NIP™ CPE™ q X e e g (8) q A
Instalagdo do e i i Andar | Fragdo Tipo utilizagdo individual * Entrada| Instalado | Simulta- | Alimentar
B | imével | "7 | (existente) ) (kVA) | neidade | (kvA)
C E1 1 Outros, (caraterizar brevemente a instalacdo) | Trif 20,70 1,00 20,70
Em alternativa, ndo deve vir preenchida
4 - Caraterizacdo do imével
Descrigdo do Imovel: Obras Instalacéo:
Classificagdo das instalagﬁes[z:': Total Ramais: 1
5 - Instalagdo Eletrica
Tipoda |Entrada 1l 5 Total |Fator de | Poténciaa
- Ramal NIP™ CPE™ " . R S &) . f
Instalagdo| do o . i Andar | Fracdo Tipo utilizagdo individual ™' Entrada| Instalado | Simulta- | Alimentar
9 | e[| | EEEE (st (kvA) | neidade |  (kva)
C E1l 1 Habitagdo Trif 10,35 1,00 10,35

brevemente a instalacao” ou “espaco em branco”, a instalagao sera considerada definitiva.

LIGAGAO EVENTUAL

Ou outro tipo de utilizagéo individual
de caracter definitivo

Nota: Sempre que na ficha eletrotécnica estiver uma designacgao diferente de “Outros (caracterizar

4 - Caraterizagdo do imoével

Descrigdo do Imdvel: Eventual Instalagdo: Nova

Classificag3o das instalagies’”': Total Ramais: 0

5 - Instalagdo Eletrica

Tipo da ; = &nci
pi e Entrada Ramal NP cpet! : . o o Total thorde Po.Tenmaa

Instalagio| do N2 | (existente) (existente) Andar | Fragdo Tipo utilizagdo individual Entrada| Instalado | Simulta- | Alimentar
13 Imdvel i (kva) | neidade (kvA)
C El 1 Trif 13.80 1.00 13.80




PEDIDO DE CONDIGOES DE LIGAGAO EM BAIXA TENSAO (NOVA LIGAGAO)
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3 - Localizagdo do imével

Freguesia: |Letras ‘Concelho: |Alfabeto Distrito: Porto

Entrada[lz'principal (Lugar/Rua): | E1 |Rua ABC, 1234-567 Coordenadas GPS: |12,34,-56,78

Outra Entrada”’ do Imével:

4 - Caraterizagdo do imével

Descrigdo do Imdvel: Outros Instalagdo: Nova

Classificagio das instalagBes'”: |Recintos de espetdculos e divertimento puiblico fechados Total Ramais: 1

5 - Instalagdo Eletrica

Tipoda |Entrada p— Npt cPE®) Total |Fatorde| Poténciaa

Instalacdo do ilnla A ) Andar | Fragdo Tipo utilizag&o individual ) Entrada | Instalado | Simulta- | Alimentar
B | imével | N | (dstente) (erimem ) (vA) | neidade |  (kva)
C E1 1 - - 0 A Recinto desportivo Mono 180,00 1,00 180,00

Em alternativa, se o edificio for coletivo:
5 - Instalacdo Eletrica
Tipo da |Entrada () = Total |Fator de| Poténciaa
. Ramal NIP CPE . . e e . (6) 5 Y

Instalacio do o ) ) Andar | Fragdo Tipo utilizagdo individual Entrada| Instalado | Simulta-| Alimentar

) . N.2 | (existente) (existente) )
Imovel (kVA) | neidade (kva)

C El 1 11111 - RC A Habitac3o Trif 27,60 1,00 27,60
C El 1 11111 - RC B Habita¢8o Trif 27,60 1,00 27,60
C E1 1 11111 - RC C Habita¢do Trif 27,60 1,00 27,60

PEDIDO DE CONDIGOES DE LIGAGAO EM BAIXA TENSAO (AUMENTO POTENCIA)

3 - Localizacdo do imédvel

Freguesia: ‘Letras |C0nce|h0: ‘Alfabeto Distrito: Porto
Entrada[”principal (Lugar/Rua): | E1 |Rua ABC 1, 1234-567 Coordenadas GPS: |12,34,-56,78
Outra Entrada™ do Imével: Coordenadas GPS:
4 - Caraterizagdo do imdvel
Descri¢do do Imovel: Outros Instalagdo: Existente
Classificacdo das instalagBes™: |Estabelecimentos comerciais Total Ramais: 1
5 - Instalagdo Eletrica
Tipoda |Entrada 5 | NIt cpE® Total |Fatorde| Poténciaa
Instalagdo do aNrr:]a A ) Andar | Fragdo Tipo utilizag8o individual € Entrada| Instalado | Simulta- | Alimentar
® | imovel | N7 | (existente) e (VA) | neidade | (kvA)
C E1l 1 11111 PTO002000000000123AA | 0O 0 Restaurante Trif 46,00 1,00 46,00
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PEDIDO DE CONDIGOES EMPREENDIMENTO (BAIXA TENSAO)

3 - Localizagdo do imével
Freguesia: |Letras |C0nce|ho: |Alfabet0 Distrito: Porto
Entradamprincipal (Lugar/Rua): | E1 |Rua ABC, 1234-567 Coordenadas GPS: |12,34, -56,78
Outra Entrada™ do Imével: E2 |Rua ABC, 1234-567 Coordenadas GPS: |12,36; -57,80
4 - Caraterizagdo do imével
Descrigdo do Imovel: Colectivo Instalagdo: Nova
Classificacdio das instalagﬁes[l’: Locais de habitacdo Total Ramais: 2
5 - Instalacdo Eletrica
Tipo dE~I Entrada Pa— NP cpe® ; ) o © Total F-atur de Pu.téncia a
Instalagdo do o ) ) Andar | Fracdo Tipo utilizagdo individual Entrada| Instalado | Simulta- [ Alimentar
) L N.2 {existente) (existente) N
Imével (kvA) neidade (kvA)
C E1 1 - - RC A Local comercial Trif 27,60 1,00 27,60
C E2 2 - - RC SC Servigos comuns Trif 27,60 1,00 27,60
Cc E2 2 - - 1 B Habitagdo Trif 27,60 1,00 27,60
C E2 2 - - 1 C Habitagdo Trif 27,60 1,00 27,60

PEDIDO DE CONDIGOES ALTERAGAO DE PREDIO EXISTENTE

A — Objeto de Ligagao unico — Aumento de poténcia numa fragao

3 - Localizagdo do imével
Freguesia: | Letras Concelho: Alfabeto Distrito: Porto
Entradaprincipal (Lugar/Rua): | E1 Rua ABC 1, 1234-567 Coordenadas GPS: |12,34,-56,78
C T B Outra Entrada' do Imével: Coordenadas GPS:
\.
4 - Caraterizagdo do imével
. Descrigdo do Imével: Colectivo Instalagdo: Existente
) Classificagdo das instalagBes'”: |Locais de habitagdo Total Ramais: 1
—
SC 5 - Instalagdo Eletrica
A Tipoda |Entrada @ I Total | Fatorde | Poténciaa
Instalagdo| do Hare) I.WP C.:PE Andar |Fragdo Tipo utilizag8o in Entrada | Instalado | Simulta- [ Alimentar
l g | W || (i ) (WA) | neidade | (kvA)
Y C E1l 1 11111 PT0002000000000123AA 0 sC Servicos comuns Trif 27,60 1,00 27,60
C El 1 11111 PT0002000000000123BB 0 A Habitacdo Trif 27,60 1,00 27,60
Rua ABC C E1 1 11111 PT0002000000000123CC 0 B Habitagdo Trif 27,60 1,00 27,60
c | E1 ( 1 [ 11111 ‘ PT0002000000000123DD ( 0 ‘ C ‘ Habitagio ‘ Trif ‘ 27,60 ‘ 1,00 | 27,60

A N R B - - r
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PEDIDO DE CONDIGOES ALTERAGAO DE PREDIO EXISTENTE

B — Objeto de Ligacao unico — Criar uma nova instalagao

Nova fragdo

3 - Localiza¢do do imével

Freguesia: |Letras Concelho: |Alfabeto Distrito: Porto
Entradamprincipal (Lugar/Rua): E1 [Rua ABC 1, 1234-567 Coordenadas GPS: |12,34, -56,78
Outra Entrada'™ do Imével:

4 - Caraterizacdo do imével

Descri¢do do Imével: Colectivo Instalagdo: Existente
Classificagdo das ingtala;ﬁgslz’; Locais de habitagdo Total Ramais: 1

5 - Instalago Eletrica
Tipoda |Entrada 1l 5 Total |Fator de| Poténciaa
. Ramal NIP CPE & ) TFser T A e Gl . .
Instalacdo| do Ne | (existente) (existente) Andar | Fragdo Tipo utilizacio individual Entrada| Instalado | Simulta- | Alimentar
@ Imovel | | (EXistente S (kvA) | neidade | (kvA)
C E1l 1 1111 PTO0O02000000000123AA 0 SC Servicos Comuns Trif 27,60 1,00 27,60
C E1 1 1111 PT0002000000000123BB 0 A Habitacdo Trif 27,60 1,00 27,60
c E1 1 1111 PTO002000000000123CC | 0 B Habitacio Tif | 27,60 | 1,00 27,60
¢ | m [ 1 [ 1un [ o] c | Habitacéo | mif | 2760 | 100 | 27,60
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PEDIDO DE CONDIGOES ALTERAGAO DE PREDIO EXISTENTE
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C — Objeto de Ligacéo unico — Criar uma nova instalacao e marcar outra para eliminar

Nova fragdo

Rua ABC

3 - Localizagdo do imével

Freguesia: |Letras Concelho: Alfabeto Distrito: Porto
Entrada' principal (Lugar/Rua): | E1 |Rua ABC 1, 1234-567 Coordenadas GPS: |12,34, -56,78
Outra Entrada™ do Imével:

4 - Caraterizagdo do imével

Descrigdo do Imavel: Colectivo Instalagdo: Existente
Classificagdo das instala;ﬁ‘gglz’; Locais de habitagdo Total Ramais: 1

5 - Instalagéo Eletrica

Tipoda |Entrada 1l - Total |Fatorde| Poténciaa
. Ramal NIP CPE & " P ) : :
Instalagdo | do Ne | (existente) (existente) Andar | Fragdo Tipo utilizacdo individual Entrada| Instalado | Simulta- | Alimentar
@ Imével | | \®Stente i (kvA) | neidade | (kvA)

C El 1 1111 PTOO02000000000123AA | O 5C Servicos Comuns Trif 27,60 1,00 27,60
C E1l 1 1111 PTO002000000000123BB 0 A Habitacdo Trif 27,60 1,00 27,60
C E1l 1 1111 0 C Habitagdo Trif 27,60 1,00 27,60
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PEDIDO DE CONDIGOES ALTERAGAO DE PREDIO EXISTENTE

D — Objeto de Ligagcao em matriz — Aumento de poténcia numa fragao

Rua ABC

3 - Localizagdo do imével

Freguesia: |Letras Concelho: Alfabeto Distrito: Parto

Entrada[”principal (Lugar/Rua): | E1 |Rua ABC1, 1234-567 Coordenadas GPS: |12,34, -56,78
Outra Entrada™ do Imével: E2 |Rua ABC 2, 1234-567 Coordenadas GPS: |12,35; -57,79
Outra Entrada™ do Imavel: E3 |Rua XYZ, 1, 1234-568 Coordenadas GPS: (12,40; -58,80

4 - Caraterizacdo do imavel

Descricdo do Imdvel: Colectivo Instalagdo: Existente

Classificac8o das instalagﬁesm: Locais de habitagéo Total Ramais: 3

5 - Instalag8o Eletrica

Tipoda |Entrada Ramal NIt Cpe® Total |Fator de | Poténciaa
Instalagdo | do N2 | (existente) (existente) Andar | Fragdo Tipo utilizagdo individual Entrada| Instalado | Simulta- | Alimentar
& Imével ) (kvA) | neidade (kvA)

c 2] 1 1111 PT0002000000000123AA | O A Habitacdo Tif | 1035 | 1,00 10,35
C 31 1 1111 PTO0020000000001238B8 | O B Habitacdo Tif | 2760 | 1,00 27,60
¢ | e [ 2 | 2222 | pTooo2000000000123CC [ 0 | U1 | Lacal Comercial | Trif | 2760 | 100 | 2760 |
C ‘ 3 ( 3 [ EEEE] ‘Pmamoamooaomzano[ 0 | U2 | Local Comercial | Trif | 10,35 ‘ 1,00 | 10,35 |
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PEDIDO DE CONDIGOES ALTERAGAO DE PREDIO EXISTENTE

E — Objeto de Ligagdo em matriz — Criar uma nova instalagao

B

Nova fracaq

Rua XYZ

©-REDES

3 - Localizagdo do imovel

Freguesia: |Letras Concelho: Alfabeto Distrito: Porto
Entradamprincipal (Lugar/Rua): | E1 [Rua ABC1, 1234-567 Coordenadas GPS: (12,34, -56,78
Outra Entrada'” do Imével: E2 |Rua ABC 2, 1234-567 Coordenadas GPS: [12,35; -57,79
Qutra Entrada'”’ do Imével: E3 |Rua XVZ, 1, 1234-568 Coordenadas GPS: |12,40; -58,80
4 - Caraterizagdo do imovel
Descrigdo do Imovel: Colectivo Instalagdo: Existente
Classificacio das instalagﬁesm: Locais de habitacdo Total Ramais: 3
5 - Instalag3o Eletrica
Tipoda |Entrada 1) 5 Total |Fatorde| Poténciaa
" Ramal NIP CPE = X P fr e (&) . :
Instalagdo | do NO - S Andar | Fracdo Tipo utilizagdo individual Entrada| Instalado | Simulta- | Alimentar
& ey || M| EEstenE rsiem (kVA) | neidade |  (kvA)
C El 1 1111 PTO002000000000123AA 0 A Habitagdo Trif 10,35 1,00 10,35
¢ | e [ 1 [ 111 | o | B Habitacio Tif | 2260 | L00 | 27.60
C E2 2 2222 PT0O002000000000123CC 0 Ui Local Comercial Trif 27,60 1,00 27,60
C E3 3 3333 PT0002000000000123DD 0 o2 Local Comercial Trif 10,35 1,00 10,35
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PEDIDO DE CONDIGOES ALTERAGAO DE PREDIO EXISTENTE
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F — Objeto de Ligagdo em matriz — Criar uma nova instalagcao e marcar outra para eliminar

B

Nova fragdo

3 - Localizagdo do imovel

Freguesia: |Letras Concelho: Alfabeto Distrito: Porto
Entradamprincipal (Lugar/Rua): | E1 [Rua ABC1, 1234-567 Coordenadas GPS: (12,34, -56,78
Outra Entrada'” do Imével: E2 |Rua ABC 2, 1234-567 Coordenadas GPS: [12,35; -57,79
Outra Entrada' do Imével: E3 [Rua XYZ, 1, 1234-568 Coordenadas GPS: |12,40; -58,80
4 - Caraterizagdo do imadvel
Descricdo do Imdvel: Colectivo Instalagdo: Existente
Classificacio das instalagﬁesm: Locais de habitag3o Total Ramais: 3
5 - Instalagédo Eletrica
Tipoda |Entrada @l - Total |Fator de | Poténciaa
. Ramal NIP CPE & X TP el i 8) . .
Instalacdio do o A A Andar | Fragdo Tipo utilizacdo individual Entrada| Instalado | Simulta- | Alimentar
@ fay || [ et ATy (kVA) | neidade |  (kVA)
C E1l 1 1111 0 B Habitagdo Trif 27,60 1,00 27,60
c E2 2 2222 PTO002000000000123CC 0 U1 Local Comercial Trif 27,60 1,00 27,60
C E3 3 3333 PTO002000000000123DD 0 uz2 Local Comercial Trif 10,35 1,00 10,35
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PEDIDO DE CONDIGOES ALTERAGAO DE PREDIO EXISTENTE

G — Objeto de Ligagdo em matriz — Alteragdes varias

f/.ri
[ B
- Nova fragdo|
\
(novo ramal)
\\:)-
/“
LJ1 LJ2
Aumento
poténcia
\«.,/ }

3 - Localizag8o do imével

Freguesia: |Letras Concelho: Alfabeto Distrito: Porto
Entradamprincipal (Lugar/Rua): | E1 [Rua ABC 1, 1234-567 Coordenadas GPS: |12,34, -56,78
Outra Entrada'” do Imével: E2 |Rua ABC 2, 1234-567 Coordenadas GPS: |12,35; -57,79
Outra Entrada™ do Imével: E3 |Rua XVZ, 1, 1234-568 Coordenadas GPS: |12,40; -58,80
4 - Caraterizacéo do imével
Descrigio do Imovel: Colectivo Instalagdo: Existente
Classificag8o das instala;Bes[ZJ: Locais de habitagdo Total Ramais: 3
5 - Instalagdo Eletrica
Tipoda |Entrada Fo— NIpE cPE®! Total |Fator de| Poténciaa
Instalagiio| do o ) ; Andar | Fragio Tipo utilizago individual © Entrada| Instalado | Simulta- | Alimentar
3 . N.2 | (existente) (existente) .
Imovel (kVA) | neidade (kVA)
c E1 1 1111 PTO002000000000123AA 0 A Habitag8o Trif 10,35 1,00 10,35
C El 1 1111 0 Habitagdo Trif 27,60 1,00 27,60
C E2 2 2222 PT0002000000000123CC 0 Ui Local Comercial Trif 34,50 1,00 27,60
C E3 3 0 U2 Local Comercial Trif 27,60 1,00 10,35
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Anexo 1 — Ficha RESP

Folha de calculo da poténcia a disponibilizar pelo distribuidor da RESP
(Rede Electrica de Servico Publico)

[Concelho |

[Rede de Distribuicdo Nova [

(Lugar |

|Rede de Distribuigao Existente |

[Localizagio |

Requerente
Morada
Codigo Postal

MNumero da licenga municipal | |

Ponto de Ligacdo(1): Armario de Distribuicio [ | Portinhola[ ]

Instalacdes a alimentar Poténcia (KVA)
Tipo de Utizacio Quantidade (n) Umtana Instalada a Considerar
1- Tlnminacio de exteriores Parcial
(a)

2 - Instalagdes em edificios
2.1 - Instalacdes Residenciais ou de uso profissional

Parcial (b)
Total(c) = (a) + (b)
C;=02+(0.8/ /) C;=02+(08//n )==C;=
Cilculo da Sy = 3 SuxC Sg1=(a+b)xCy
1
2.2 - Instalagdes nio Residenciais

Total (d)
C2=05+(0.5/ 1) C2=0,5+(05/n )=-C2=
Cilculo da S = Y Sux G Sp=dxC,

1

3 - Poténcia a disponibilizar {num ou varios pontos de ligagio) S, + 54

Téc. Resp. n® Direcgan Geral de Energia / DRE respectiva - Telafone:
Nome (legivel): Fax:
Maorada (legivel): CP-
Assinatura: Dhata:
{1} Ponto que estabelece a fronteira enfre a rede da RESP e a rede particular {Reservado ao visto do distribuidor)
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